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3УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ,  
ИНДЕКСЫ, СОКРАЩЕНИЯ
Условные обозначения
а — скорость звука 
в, В — хорда, ширина лопатки 
С — скорость в абсолютном движении
ср — удельная теплоемкость 
D, Dl — диаметр, веерность 
F — площадь венца 
f — площадь поперечного сечения лопатки 
G — массовый расход 
H, h — теплоперепад в турбине, ступени 
k — показатель адиабаты 
l — высота лопатки 
М — число Маха 
N — мощность 
n — частота вращения 
Р, p — давление 
r — степень регенерации 
S — осевой зазор 
T, t — температура (К, °С)
ν — удельный объем 
W — скорость в относительном движении 
Q — количество теплоты 
z — число ступеней 
α — угол потока в абсолютном движении, коэффициент возврата 
теплоты, коэффициент избытка воздуха 
β — угол потока в относительном движении 
γ — угол меридионального раскрытия проточной части 
δ — радиальный зазор 
ε — коэффициент потерь 
η — КПД 
π — степень повышения — понижения давления 
ρ — степень реактивности 
4Условные обозначения, индексы, сокращения 
ξ — гидравлическое сопротивление 
σр — напряжения растяжения 
φ — коэффициент скорости в соплах, влажность 
ψ — коэффициент скорости на рабочих лопатках 
ω — угловая частота вращения
Индексы
* — по заторможенным (полным) параметрам 
1 — на выходе из сопел, на входе в рабочие лопатки 
2 — на выходе из рабочих лопаток 
ад — адиабатический 
в — воздух 
вх.тр — входного тракта 
г — газа 
е — эффективный 
к — корневой 
л — лопатки 
н — наружный 
опт — оптимальный 
р — рабочей лопатки, регенератора 
расп — располагаемый 
с — сопла, сопловой лопатки 
ср — средний 
ст — ступени 
т — турбины, за турбиной 
тр — трения 
а — атмосферное
а — осевая
и — окружная 
c — в абсолютном движении 
i — индекс промежуточной ступени 
W — в относительном движении 
z — последней ступени 
Сокращения
ВОУ — воздухоочистительное устройство 
ГДР — газодинамический расчет 
ГТД — газотурбинный двигатель 
5Сокращения
ГТУ — газотурбинная установка 
КВД — компрессор высокого давления 
КНД — компрессор низкого давления 
КПД — коэффициент полезного действия 
КС — камера сгорания 
КСД — компрессор среднего давления 
ОК — осевой компрессор 
ПГУ — парогазовая установка 
ПТУ — паротурбинная установка 
Рег — регенератор 
РЛ — рабочие лопатки 
РСА — регулируемый сопловой аппарат 
СА — сопловой аппарат 
ССТ (СТ) — свободная силовая турбина 
ТВД — турбина высокого давления 
ТНД — турбина низкого давления 
ЭГ — электрогенератор 
6ВВЕДЕНИЕ
Г азотурбинные установки нашли широкое применение в раз-личных отраслях промышленности. Исторически наибольшее распространение ГТУ получили при использовании их в каче-
стве привода на дожимных и линейных компрессорных станциях ма-
гистральных газопроводов предприятий группы компаний ПАО «Газ-
пром», а также у независимых поставщиков природного газа. С начала 
2000-х годов, в связи с развитием электроэнергетических мощностей, 
в России введено в эксплуатацию большое количество энергетических 
ГТУ большой мощности в составе парогазовых установок тепловых 
электрических станций. Кроме того, широкое распространение по-
лучили энергетические ГТУ малой мощности, которые используются 
в качестве электростанций собственных нужд в нефтегазовой, хими-
ческой, металлургической и других отраслях промышленности, а так-
же в качестве пиковых установок в электроэнергетическом секторе. 
Количество ГТУ различных типов стационарного применения, нахо-
дящихся в эксплуатации в нашей стране, составляет более 5000 еди-
ниц и с каждым годом возрастает.
При проектировании ГТУ расчет начинается с выбора исходных 
данных:
•	 атмосферных условий работы ГТУ (Tа, Ра, φа);
•	 эффективной мощности ГТУ Nе, МВт;
•	 минимального значения эффективного КПД ГТУηе, %;
•	 номинальной частоты вращения ротора приводимого агрегата 
(центробежного газового компрессора, электрогенератора, на-
соса и др.) n, об/мин;
•	 полной начальной температуры рабочего тела в цикле ГТУT0*, К.
В случае принятия решения о проектировании ГТУ на базе извест-
ного прототипа (установки со схожими исходными данными) допол-
нительными данными могут являться, например:
•	 степень повышения давления в осевом компрессоре πк;
•	 массовый расход воздуха через осевой компрессор ГТУ-
прототипа GВ, кг/с;
•	 частоты вращения роторов ГТУ-прототипа n, об/мин;
•	 и др.
7Введение
Для тепловых и газодинамических расчетов энергетических и при-
водных ГТУ используются методики проведения, позволяющие вы-
явить и проанализировать взаимосвязи геометрических параметров 
проточных частей установок, кинематических и газодинамических 
параметров потока, а также их влияние на основные технико-эконо-
мические показатели и конструктивный облик ГТУ в целом. Предло-
женный материал является переработанным и дополненным к учеб-
но-методическим изданиям кафедры «Турбины и двигатели» [7, 8, 17, 
18, 20, 21], участие в работе над которыми в разные годы принимали 
Б. С. Ревзин, И. Д. Ларионов, В. М. Марковский, А. В. Тарасов.
81. ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ СХЕМ ГАЗОТУРБИННЫХ 
УСТАНОВОК ПРИ НОМИНАЛЬНОМ 
И ПЕРЕМЕННОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ
1.1. Исходные данные, цель и порядок расчета
В качестве энергетических ГТУ большой мощности наиболь-шее распространение получили одновальные (блокированные) и двухвальные схемы простого и сложного (в основном в соста-
ве ПГУ) циклов. В газовой промышленности для привода центробежных 
компрессоров природного газа получили большое распространение ста-
ционарные ГТУ со свободной силовой турбиной, выполняемые по про-
стому или регенеративному открытому циклу, и конвертированные авиа-
ционные и судовые газотурбинные двигатели простого открытого цикла. 
Принципиальные схемы таких ГТУ и ГТД представлены на рис. 1.1.
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Рис. 1.1. Принципиальные схемы распространенных типов ГТУ  
(начало. Окончание на с. 9):
а — однокомпрессорная одновальная ГТУ простого открытого цикла;  
б — однокомпрессорная двухвальная ГТУ простого открытого цикла
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Рис. 1.1. Окончание:
в — однокомпрессорная двухвальная ГТУ с регенерацией теплоты уходящих  
газов; г — двухкомпрессорная трехвальная ГТУ простого открытого цикла;  
д — трехкомпрессорная четырехвальная ГТУ простого открытого цикла 
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1. Тепловой расчеТ схем газоТУрбинных УсТановок
Для исключения необходимости применения редуктора или муль-
типликатора одновальные энергетические ГТУ (рис. 1.1, а) является 
целесообразно проектировать на частоту вращения приводимого элек-
трогенератора. Например, для ГТУ средней (30–100 МВт) и большой 
(свыше 100 МВт) мощности, эксплуатирующихся на электростанци-
ях с выработкой электроэнергии с частотой сети 50 Гц, необходимо 
обеспечивать частоту вращения ротора 3000 об/мин.
Общей особенностью многовальных ГТУ (рис. 1.1, б–д), приме-
няемых для привода центробежных газовых компрессоров, насосов, 
электрогенераторов и других механизмов, является наличие свободной 
силовой турбины, имеющей только газодинамическую связь с газоге-
нератором (турбокомпрессором)1 ГТУ. В этом случае выбор частоты 
вращения ротора СТ также определяется в соответствии с требовани-
ями приводимого агрегата.
Из рассматриваемых схем одна иллюстрирует сложный цикл ГТУ — 
с регенерацией теплоты уходящих газов (рис. 1.1, в). По такой схе-
ме выполняют приводные ГТУ только стационарного типа, в кото-
рых повышение экономичности достигается за счет возврата части 
тепловой энергии в цикл ГТУ при невысокой степени повышения 
давления в осевом компрессоре, когда температура воздуха за ним 
значительно ниже температуры уходящих газов. Согласно классифи-
кации теплообменных аппаратов используемый тип подогревателя 
является рекуперативным теплообменником (рекуператором), а сле-
довательно, схему следует называть рекуперативной. Однако в на-
учно-технической литературе установилось понятие именно регене-
ративного цикла и регенеративного теплообменника (регенератора) 
соответственно.
Другие схемы сложных циклов ГТУ [23] не нашли такого широкого 
применения. К ним можно отнести схемы: с промежуточным охлаж-
дением воздуха в осевом компрессоре (например, ГТУ LMS100 фир-
мы GeneralElectric), с промежуточным подогревом продуктов сгорания 
в газовой турбине (например, ГТУ GT26 фирмы Alstom) и др.
При расчете тепловой схемы ГТУ обычно известны:
•	 тип схемы ГТУ;
1 В данном издании под термином «газогенератор» понимается модуль конвер-
тированного авиационного или судового ГТД, включающий осевой компрессор, ка-
меру сгорания и газовую турбину, приводящую осевой компрессор; под термином 
«турбокомпрессор» — блок стационарной ГТУ, включающей осевой компрессор 
и  приводящую его газовую турбину.
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•	 эффективная мощность ГТУNе;
•	 степень регенерации r (для схемы рис. 1.1, в);
•	 температура продуктов сгорания на входе в турбину Т0*;
•	 ожидаемое гидравлическое сопротивление по тракту ξтр;
•	 расчетные давление и температура атмосферного воздуха РВ, TВ;
•	 параметры топливного газа.
Указанные параметры и схема ГТУ на практике выбираются на ос-
нове комплекса соображений, включая технологические возможности 
для изготовления узлов установки, доступность используемых мате-
риалов, достижимые значения КПД компрессора и турбины, качество 
применяемого топлива, и на основе технико-экономических расчетов. 
В учебных целях, в рамках освоения методики, перечисленные вели-
чины обычно задаются.
Основной задачей начального этапа расчета является определение 
оптимального соотношения давлений в цикле pк0 , обеспечивающего 
либо максимальную экономичность ГТУ, либо минимальный расход 
воздуха, то есть минимальные габаритные размеры и соответственно 
стоимость ГТУ.
Достоверные результаты расчета можно получить, только учиты-
вая зависимость теплоемкости рабочего тела от температуры и изме-
нение его химического состава вследствие сжигания топлива. Одна-
ко с учетом пологого характера зависимостей H fe = ( )pк  и h pe f= ( )к  
при выборе расчетного πк0 обычно принимают постоянные значе-
ния теплоемкости отдельно для процессов сжатия, подвода тепло-
ты к воздуху в регенераторе, в камере сгорания и для расширения 
в турбине.
После выбора πк0 производят уточненный расчет номинального ре-
жима работы, учитывая средние удельные теплоемкости рабочего тела 
для каждого отсека отдельно, и определяют расход рабочего тела, ис-
ходя из заданной мощности. При дальнейшем проектировании вы-
бирают частоту вращения турбомашин, если она не задана. Как было 
сказано выше, обоснованный выбор последней является сложной тех-
нико-экономической задачей и производится с учетом многих факто-
ров: назначения ГТУ, типа приводимого агрегата, прочностных и мас-
согабаритных ограничений и др.
Заданными атмосферными условиями работы ГТУ, если они отдель-
но не оговорены в задании, можно считать: Tа = 288 К, Ра = 101 300 Па, 
φа = 60 %.
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1. Тепловой расчеТ схем газоТУрбинных УсТановок
1.2. Выбор степени повышения давления в ОК  
и расчет тепловой схемы ГТУ
При расчете схемы будем использовать индексы в соответствии 
с рис. 1.2.
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Рис. 1.2. Цикл однокомпрессорной (а) и двухкомпрессорной (б) 
ГТУ в Т-S диаграмме:
В — параметры воздуха на входе в ОК; К — параметры воздуха на выходе из ОК; 
КС — параметры рабочего тела в камере сгорания; Г — параметры продуктов  
сгорания перед турбиной; Т — параметры продуктов сгорания за турбиной;  
рег — параметры в регенераторе; Qкс, Qух — количество теплоты, подведенное 
к продуктам сгорания в КС, и количество теплоты уходящих газов 
Расчеты тепловой схемы удобно выполнять на 1 кг рабочего тела, 
обычно воздуха на входе в компрессор. Из термодинамики известно, 
что работа 1 кг воздуха или газа при отсутствии теплообмена с окру-
жающей средой равна разности энтальпий: в конце и в начале процес-
са сжатия воздуха в компрессоре (iк–iв), а при расширении продуктов 
сгорания в турбине (iг–iт).
Потерями теплоты в результате теплообмена через стенки корпусов 
турбомашин в большинстве случаев можно пренебречь.
1.2.1. Расчет работы сжатия и расширения
Работа, затрачиваемая на сжатие одного килограмма воздуха, 
кДж/кг, определяется по соотношению
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 H c T c TT
k
k
к рк к в рк в к к= -( ) = -
ж
и
з
ц
ш
ч
-
-p h
1
11 ,  
где cpк — удельная изобарическая теплоемкость при средней темпера-
туре процесса сжатия, кДж/(кг · К); k — показатель адиабаты для воз-
духа в компрессоре, k
c
c R
=
-
р
р
; ηк — изоэнтропийный КПД компрес-
сора, h
p
к
в к
к в
=
-
ж
и
з
ц
ш
ч
-
-
T
T T
k
k
1
1
.
В предварительном расчете допускается задать значение изоэнтро-
пийного КПД компрессора из диапазона 0,83–0,89. Также при пред-
варительных расчетах тепловой схемы содержанием влаги в воздухе 
обычно пренебрегают.
В процессе сжатия воздуха до πк = 4…30 температура его возраста-
ет на 160–560 К. В таком случае (по данным [22]) для воздуха (a = Ґ ) 
теплоемкость можно принятьcрк  = 1,01 …1,02 кДж/(кг · К) (прил. 1), 
а k  = 1,4, k
k
-
=
1
0 286, .  
Температура в конце процесса сжатия
 T T H cк в к рк= + / .
Работа расширения 1 кг рабочего тела в турбине при отсутствии про-
межуточного подвода теплоты и потерь теплоты с охлаждающим воз-
духом, кДж/кг, определяется по формуле 
 H c T T c T
k
k
т рт г т рт г т т= -( ) = -
ж
и
з
ц
ш
ч
-
1
1
p h , 
где cpт — удельная изобарическая теплоемкость при средней темпе-
ратуре процесса расширения в турбине, кДж/(кг · К) (прил. 1); Тг — 
температура продуктов сгорания перед турбиной (на этапе теплового 
расчета принимается равной Т0*); Тт — температура продуктов сгора-
ния за турбиной; πт — степень расширения продуктов сгорания в тур-
бине, p p Vт к тр= -( );1  k — истинный показатель адиабаты продуктов 
сгорания природного газа; hт — изоэнтропийный (адиабатный) КПД 
турбины.
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Величина коэффициента гидравлических потерь давления по трак-
ту обычно принимается:
•	 для ГТУ простого цикла 0,02 ≤ Vтр  ≤ 0,05;
•	 для ГТУ с регенерацией теплоты уходящих газов 0,05 ≤  Vтр ≤ 0,11.
Для продуктов сгорания углеводородных топлив, разбавленных воз-
духом в целях обеспечения обычно применяемых в ГТУ температур, 
значения cpт и k определяются по кривым прил. 1 [22] в зависимости 
от температуры газа и коэффициента избытка воздуха αВ, который 
можно вычислить, используя кривые (рис. 1.3) [23]. Также для оце-
ночных расчетов коэффициента избытка воздуха в интервале темпе-
ратур воздуха Tк  = 400…900 К и продуктов сгорания перед турбиной 
Tг  = 800…2000 К можно воспользоваться интерполяционной формулой 
 aв г
г к
=
-
-
3000 0 367,
.
T
T T
 
Значение αВ можно принять в соответствии с данными ГТУ-
прототипа, если они известны.
1100
900
700
500
300
700 1100 1500 1900
αв = 6
αв = 2
2,5
3
3,5
Тв, К
Тг,К
Рис. 1.3. Коэффициент избытка воздуха 
для сжигания углеводородного топлива при P = const 
Химический состав продуктов сгорания может учитываться с по-
мощью специального коэффициента b [9, 13, 22].
Температура Тт в конце процесса расширения (без учета влияния 
подмешивания воздуха, охлаждающего турбину) определяется по фор-
муле 
 Т Т Н
ст г
г
рт
= - .  
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Для начальной температуры газа 1000–1300 К в предварительных 
расчетах для процесса расширения может быть принято значение 
cpт = 1,10 …1,14 кДж/(кг · К) (среднее значение cpт = 1,12 кДж/(кг · К) 
и k = 1,33, k
k
-1  = 0,25). При начальной температуре газа 1300–
1600 К может быть принято значение cpт = 1,14 …1,18 кДж/(кг · К) 
(среднее значение cpт = 1,16 кДж/(кг · К) и k  = 1,33, 
k
k
-
=
1
0 25, ).
Потери от охлаждения высокотемпературных деталей турбины 
в предварительных расчетах могут быть определены по величине ηт. 
Для турбин с охлаждаемым лопаточным аппаратом каждый 1 % расхо-
да охладителя, включая и его утечки, на 1–1,5 % понижает КПД соот-
ветствующей ступени [9, 11]. Для неохлаждаемых турбин можно при-
нять значение КПД из диапазона 0,89–0,92.
1.2.2. Вспомогательные коэффициенты для расчета  
тепловой схемы и последовательность расчета
Расчет ведется на один килограмм рабочего тела на входе в компрес-
сор, отражая разницу в расходах турбины и компрессора через услов-
ный коэффициент v, 
 n = - - +( ,)1 q q qох ут топ  
где qох, qут и qтоп — расходы охлаждающего воздуха, утечек воздуха че-
рез лабиринтовые уплотнения (и в регенераторе) и топлива соответ-
ственно, отнесенные к расходу воздуха через осевой компрессор ГТУ.
Относительный расход топлива qтоп обычно определяется из ин-
тервала 0,015–0,025. Можно ориентироваться и на данные о ГТУ-
прототипе (прил. 2). Относительный расход утечек рабочего тела qут 
можно принять равным 0,01.
По данным практики газотурбостроения суммарный относитель-
ный расход охладителя следует принимать для ГТУ:
qох = 0,035...0,045 при tr = 800...900  0C;
qох = 0,04...0,06 при tr = 900...1050  0С;
qох = 0,06...0,10 при tr = 1050...1200  0С;
qох = 0,10...0,15 при tr = более 1200  0С.
При определении указанных коэффициентов следует ориентиро-
ваться на информацию из открытых источников о ГТУ-прототипе: учи-
тывать использованные конструкции систем охлаждения лопаток, дан-
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ные об относительной глубине охлаждения турбинных венцов, данные 
об отборах воздуха из ОК на охлаждение элементов горячего тракта, 
подпор лабиринтных уплотнений, собственные нужды станции и т. п.
При уточненном расчете многовальных схем ГТУ (см. рис. 1.1, б–д) 
принимаем соответственно два, три или четыре значения v в зависи-
мости от числа турбин ГТУ. Бол́ьшая часть охлаждающего воздуха рас-
ходуется на охлаждение первых ступеней турбины (для многовальных 
ГТУ — ТВД), меньшая — на охлаждение средних ступеней турбины 
(для трех-, четырехвальных схем — ТНД, ТСД); лопатки силовой тур-
бины обычно выполняются неохлаждаемыми. Если весь воздух, отби-
раемый на охлаждение, подмешивается в проточной части к продуктам 
сгорания до силовой турбины, то для нее v = (1 — qут + qтоп). Например, 
для трехвальной ГТУ с ССТ (см. рис. 1.1, г) и начальной температурой 
газа более 1200  0С значения v для турбин можно определить, задав от-
носительный расход на охлаждение следующим образом: суммарное 
значение расхода охлаждающего воздуха qох = 0,12, из них 2/3 при-
ходится на охлаждение ТВД, т. е. qохТВД = 0,08, а 1/3 — на охлаждение 
ТНД, т. е. qохТНД = 0,04; ССТ неохлаждаемая, т. е. qохССТ = 0. В таком слу-
чае условный коэффициент v для трех отсеков может быть подсчитан 
 для ТВД → v1 = (1 – qох – qут + qтоп), 
 для ТНД → v2 = (1 – qох + qохТВД – qут + qтоп), 
 для ССТ → v3 = (1 – qох + qохТВД + qохТНД – qут + qтоп).
Из баланса мощностей турбокомпрессора в двухвальной ГТУ сле-
дует 
 H G H Gк к т т мех= 1 1h .  
Выразив отношение расходов рабочих тел компрессора и турбины 
через коэффициент расхода v, получим 
 H Hк т мех= 1 1n h .  
В таком случае работа турбины, приводящей осевой компрессор, 
определяется как 
 H Hт к
мех
1
1
=
n h
.  
Для трехвальной и четырехвальной ГТУ соответственно 
 H Hт к
мех
1
2
1
=
n h
 и H Hт к
мех
2
1
2
=
n h
;  
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 H Hт к
мех
1
3
1
=
n h
, H
H
т
к
мех
2
2
2
=
n h
 и H Hт к
мех
3
1
3
=
n h
.  
Относительное значение механических потерь в подшипниках 
и на привод вспомогательных механизмов зависит от величины еди-
ничной мощности. В долях от полезной мощности они могут состав-
лять 3 %. Для легких конвертированных ГТУ авиационной и судовой 
конструкции в классе мощностей 6–32 МВт в настоящих расче-
тах рекомендуется принимать механический КПД на каждом валу 
ηмех = 0,990…0,995. Для стационарных ГТУ указанного класса мощ-
ностей ηмех = 0,980…0,990. Для ГТУ среднего класса мощности 
(до 100 МВт) — ηмех = 0,975…0,985; для ГТУ большой мощности (свы-
ше 100 МВт) — ηмех = 0,970…0,980.
Количество теплоты, сообщаемое воздуху в регенераторе, при рас-
чете тепловых схем обычно учитывается с помощью степени регене-
рации r. В эксплуатации имеются ГТУ со степенью регенерации от 0,7 
(для ГТУ разработки 60–70-х гг. XX в., например, ГТУ типа ГТ-750-6, 
ГТК-10-4) до 0,85 (например, для зарубежных ГТУ типа ГТК-10ИР, 
ГТК-25ИР, а также для отечественных регенеративных ГТУ, прошед-
ших реконструкцию). Температура воздуха после регенератора опре-
деляется по формуле 
 Т Т r Т Тр к т к= + -( ).  
Удельное количество теплоты воздуха, поступающего в камеру сго-
рания, кДж/кг, 
 Q c Т q qв pв р ох ут= - -( )1 ,  
где сpв — средняя удельная изобарическая теплоемкость, определяе-
мая по кривым приложения 1 (a = Ґ ) для температуры Tр. В первом 
приближении можно принять сpв = 1,02…1,04 кДж/(кг·К).
Подведенное в камере сгорания количество теплоты, кДж/кг, 
 Q c q Qкс ркс г ох вТ ,= -( ) -1 �  
где сpкс — средняя удельная теплоемкость продуктов сгорания при 
средней температуре в процессе подвода теплоты в КС для заданного 
коэффициента избытка воздуха αВ (прил. 1). В первом приближении 
можно принять сpкс = 1,08…1,14 кДж/(кг · К).
Химический недожог топлива учитывается с помощью КПД камеры 
сгорания, величина которого во многом зависит от вида топлива. Для 
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углеводородных топлив ηкс = 0,98…0,995, причем более высокие зна-
чения соответствуют легким дистиллятным видам топлива и природ-
ным газам. В настоящих расчетах рекомендуется принимать ηкс = 0,995.
1.3. Примеры теплового расчета схемы ГТУ
1.3.1. Пример теплового расчета схемы двухвальной ГТУ 
открытого цикла с регенерацией теплоты уходящих газов
Исходные данные: ГТУ-прототип ГТК-25ИР, Ne = 22,2 МВт, 
Тг = 1200 К, r = 0,8, Vтр  = 0,1, pв = 1,013·10 5 Па, Тв = 288 К, топливо — 
природный газ. Тип схемы — с регенерацией теплоты уходящих газов 
(см. рис. 1.1, в).
Следует учитывать, что данный пример расчета и последующие при-
веденные в пособии проводились с использованием программы MS 
Excel, поэтому округленные значения параметров, использованные 
в левой части выражений в результате вычисления могут приводить 
к незначительным отличиям в значении правой части выражения.
Принимаем в соответствии с рекомендациями п. 1.2:
ηт1 = 0,87; ηт2 = 0,88; ηк = 0,87; ηкс = 0,985; ηмех = 0,98; qох = 0,05; 
qтоп = 0,015; qут = 0,015; v1 = 0,95; v2 = 1; cpк = 1,01 кДж/(кг · К); 
kк = 1,40; cpт = 1,15 кДж/(кг · К); kт = 1,333; cpв = 1,03 кДж/(кг · К); 
cpкс = 1,12 кДж/(кг · К).
Для ГТУ без регенератора схема расчета остается в основном та-
кой же, только Тр = Тк, так как r  = 0. Для вариантных расчетов схем 
рекомендуется задавать pк  для регенеративных ГТУ 3–12, для ГТУ 
простого цикла — 8–30.
После выполнения расчета строятся зависимости He = f (πк) и ηe = 
= f (πк) (рис. 1.4), выбирается расчетное значение πк0 в графической об-
ласти между максимальными значениями ηe и He, что обеспечивает до-
статочно высокую экономичность при умеренных размерах ГТУ. При 
этом часто исходят из возможности моделирования экспериментально 
отработанного компрессора (ГТУ-прототипа) или модельных компрес-
соров (отдельных ступеней и отсеков), опытные характеристики кото-
рых известны. Подбор модельного компрессора осуществляется как 
по расходу и напору, так и по подходящей удельной быстроходности. 
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Более подробно вопросы моделирования изложены в гл. 2. При выбо-
ре πк0 необходимо учитывать назначение установки и принятую схему 
цикла. Например, важно учитывать температуру продуктов сгорания 
на выходе из турбины при заданной температуре на входе. Желатель-
но для приводных ГТУ, особенно при наличии регенерации теплоты 
уходящих газов, чтобы Tт не превышала 500–550 оС. В противном слу-
чае необходимо выполнять последние ступени турбины из никелевых 
сплавов, а регенераторы — из жаростойких сталей, что существенно по-
вышает стоимость установки. В то же время для современных энерге-
тических ГТУ средней и большой мощности, особенно в составе ПГУ, 
температура на выходе из турбины обычно составляет не менее 500 оС, 
поскольку определяет эффективность парогазового цикла.
В качестве базового варианта выбора степени повышения давления 
при выполнении расчетов можно принять πк0, как для ГТУ-прототипа.
Пример расчета тепловой схемы регенеративной ГТУ сведен 
в табл. 1.1, а результаты изображены на рис. 1.4.
Таблица 1.1 
Предварительный расчет тепловой схемы ГТУ 
Величина
Обо-
значе-
ния
Расчетная фор-
мула
Еди-
ницы 
изме-
рения
Варианты
1 2 3 4 5 6
1. Степень повы-
шения давления 
в компрессоре
pк Задаем – 6 7 8 8,6 10 14
2. Комплекс ра-
боты сжатия 
компрессора
H к
pк
k
k
-
-
1
1 – 0,669 0,744 0,811 0,849 0,931 1,126
3. Удельная ра-
бота сжатия 
компрессора
H к
c T Hрк в к к/ h кДж/кг 223,5 248,6 271,3 283,9 311,2 376,3
4. Температура 
воздуха за ком-
прессором
Tк T Hв к ркс+ / К 509,3 534,2 556,6 569,1 596,1 660,6
5. Суммарная 
степень расши-
рения в турбинах
pтS p Vк тр1-( ) – 5,40 6,30 7,20 7,74 9,00 12,60
6. Удельная ра-
бота расшире-
ния турбины 
компрессора
H т1 H к мех/ n h1( ) кДж/кг 240,1 267,1 291,4 305,0 334,2 404,2
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Величина
Обо-
значе-
ния
Расчетная фор-
мула
Еди-
ницы 
изме-
рения
Варианты
1 2 3 4 5 6
7. Температура 
продуктов сго-
рания за турби-
ной компрес-
сора
Тт1 = Тг2 Т Н сг т рт- 1 / К 991,2 967,8 946,6 934,8 909,4 848,5
8. Степень рас-
ширения про-
дуктов сгорания 
в турбине ком-
прессора
pт1 1 1 1 1
1
- ( )йл щы
-
Н с Т
k
k
т рт т г/ h
� – 2,44 2,74 3,04 3,23 3,69 5,17
9. Степень рас-
ширения про-
дуктов сгорания 
в силовой тур-
бине
pт2 p pт тS / 1 – 2,21 2,30 2,37 2,39 2,44 2,44
10. Удельная ра-
бота расшире-
ния силовой 
турбины
H т2 с Т
k
k
р г т тт 2 2 2
1
1
-
ж
и
з
ц
ш
ч
-
p h� кДж/кг 180,3 184,1 185,4 185,4 183,7 171,3
11. Удельная 
эффективная 
работа
H е Н т мех2 2n h кДж/кг 176,7 180,4 181,7 181,7 180,0 167,9
12. Температура 
продуктов сго-
рания за турби-
ной
Tт T H ceг рт2 - / К 837,6 810,9 788,6 776,8 752,8 702,6
13. Нагрев воз-
духа в регенера-
торе
DTр T T rт к-( ) К 262,6 221,4 185,6 166,1 125,4 33,6
14. Температура 
воздуха за реге-
нератором
Tр T T T rк т к+ -( ) К 771,9 755,6 742,2 735,3 721,5 694,2
15. Количество 
теплоты, под-
веденное к воз-
духу в регенера-
торе
Qв c T q qpв р охл ут1- -( ) кДж/кг 743,4 727,6 714,8 708,1 694,8 668,5
Продолжение табл. 1.1
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1.3. Примеры теплового расчета схемы ГТУ
Величина
Обо-
значе-
ния
Расчетная фор-
мула
Еди-
ницы 
изме-
рения
Варианты
1 2 3 4 5 6
16. Количество 
теплоты, под-
веденное к про-
дуктам сгорания 
в КС
Qкс c T q Qpкс г охл в1-( ) - кДж/кг 533,4 549,2 562,0 568,7 582,0 608,3
17. Эффектив-
ный КПД he H Qehкс кс( ) / – 0,326 0,324 0,318 0,315 0,305 0,272
110
120
130
140
150
160
170
180
190
0,26
0,27
0,28
0,29
0,3
0,31
0,32
0,33
2 4 6 8 10 12 14 16 πк
ηe
He
Heηe
ηe
He
Рис. 1.4. Зависимость Не и ηe от πк 
В соответствии с прил. 2 для ГТУ-прототипа (ГТК-25ИР) степень 
повышения давления в ОК принимаем равной 8,6.
1.3.2. Пример теплового расчета схемы трехвальной ГТУ 
на основе конвертированного авиационного ГТД  
простого открытого цикла
Задано: Ne = 16 МВт; Tг = 1440 К; r = 0; Vтр  = 0,03; pв = 1,013·10 5 Па; 
Tв = 288 К, топливо — природный газ. Кроме того, задан тип схемы 
(см. рис. 1.1, в).
Принимаем в соответствии с рекомендациями пп. 1.2.1, 1.2.2:
ηт1 = ηт2 = 0,87; ηт3 = 0,88; ηк1 = ηк2 = 0,87; ηкс = 0,995; ηмех = 0,99; 
Окончание табл. 1.1
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qут = 0,012; qтоп = 0,016; qохл = 0,19; v1 = 0,814; v2 = 0,947; v3 = 1,004; 
сpк = 1,01 кДж/(кг·К); kк = 1,40; сpт = 1,15 кДж/(кг·К); kт = 1,33; 
сpв = 1,05 кДж/(кг·К); сpкс = 1,11 кДж/(кг·К).
Особенностью расчета тепловой схемы трехвальной ГТУ являет-
ся учет наличия двух компрессоров: компрессора низкого давления 
(КНД) и компрессора высокого давления (КВД), приводимых турби-
нами низкого и высокого давления.
Распределение общей степени повышения давления между ком-
прессорами зависит от принятого распределения работ сжатия по от-
секам. При равных работах сжатия на компрессор низкого давления 
приходится несколько большая степень повышения давления, по-
скольку КНД сжимает воздух начиная с меньших значений началь-
ных параметров (более холодный воздух) по сравнению с КВД. Одна-
ко, вследствие подогрева воздуха в группе ступеней КНД, повышают 
частоту вращения ротора КВД, т. е. ступени КВД имеют более высокие 
окружные скорости, вследствие чего уменьшается суммарное количе-
ство ступеней осевого компрессора (важно для транспортных ГТД), 
а степень повышения давления в КВД оказывается несколько выше, 
чем в КНД [4, 15]. В учебных целях можно задаться равными степеня-
ми повышения давления в каскадах компрессора или воспользовать-
ся рекомендацией 
 p pк к1 0 95 1 05= ( ), ... , S  и p p pк к к2 1= S / ,  
где πкΣ, πк1, πк2 — степень повышения давления общая, первого и вто-
рого компрессоров.
Для трехкаскадного компрессора можно задаться 
 p p p pк к к к1 2 3 3= = = S .  
После выбора частот вращения компрессоров и числа ступеней 
в турбинах, распределение πк между каскадами компрессора желатель-
но уточнить, чтобы обеспечить примерное равенство средних диаме-
тров ТНД и ТВД (D Dср срНД ВД» ) для двухкаскадных газогенераторов, 
а также ТСД для трехкаскадных газогенераторов.
Пример расчета тепловой схемы трехвальной ГТУ показан в табл. 1.2, 
а результаты изображены на рис. 1.5. По ним осуществляется вы-
бор расчетного значения суммарной степени повышения давления 
в ОК. Рекомендации по выбору расчетного значения πк0Σ аналогич-
ны п. 1.3.1.
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1. Тепловой расчеТ схем газоТУрбинных УсТановок
По результатам предварительного расчета тепловой схемы строят 
зависимости Не = f (pк) и hе = f (pк) и на их основании выбирают опти-
мальную степень повышения давления в компрессоре (рис. 1.5).
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Рис. 1.5. Зависимость Не = f (pк) и hе = f (pк) 
В соответствии с прил. 2 для ГТУ-прототипа (АЛ-31СТ) степень по-
вышения давления в ОК принимаем равной 17,5.
1.4. Уточненный расчет тепловой схемы ГТУ 
при номинальном режиме работы
Порядок проведения уточненного расчета
После расчета или подбора модельного компрессора и выбора, 
на его характеристике расчетной точки уточняется значение ηк. Опре-
деляется работа сжатия ОК 
 Н
k
k
к к= -
ж
и
з
ц
ш
ч
-
p
1
1 , 
 Н c Т Нр Т
Т
к к к к
в
к= 1 / .h
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1.4. Уточненный расчет тепловой схемы ГТУ при номинальном режиме работы
Для сpк уточняется значение удельной средней теплоемкости для 
T T Tср.к в к= +( ) / 2  (прил. 1). При этом температура за компрессором 
определяется из выражения T T H cк в к pк= + / .  
При выборе многовальных схем ГТУ вся работа сжатия должна быть 
распределена между каскадами компрессоров, при этом необходимо 
выдерживать баланс мощностей 
для одновальной ГТУ →Н Нк т мех= n h ,  
для двухвальной ГТУ →Н Нк т мех= 1 1n h ,  
для трехвальной ГТУ → Н Н Н Нк т мех к т мехи1 2 2 2 1 1= =n h n h� � � �� � � � ,
для четырехвальной ГТУ →Н Н Н Н Н Нк т мех к т мех к т мехи1 3 3 2 2 2 3 1 1= = =n h n h n h� �� � , .
Н Н Н Н Н Нк т мех к т мех к т мехи1 3 3 2 2 2 3 1 1= = =n h n h n h� �� � , .  
При высокой заданной относительной влажности воздуха, которая 
увеличивает удельную работу сжатия, полученную величину Hк следу-
ет умножить на коэффициент, приведенный в табл. 1.3 [25].
Таблица 1.3 
Поправочные коэффициенты к удельной работе сжатия компрессора  
для учета влажности воздуха 
tв, 0С
Относительная влажность воздуха, %
60 70 80 90
10 1,0027 1,0031 1,0038 1,0044
20 1,0055 1,0065 1,0075 1,0085
30 1,0099 1,0116 1,0133 1,0154
40 1,0174 1,0210 1,0222 1,0263
Для уточнения работы расширения в турбине необходимо опреде-
лить гидравлические потери в камере сгорания, регенераторе и отдель-
ных элементах тракта. Если расчет проводится до выполнения проекта 
этих элементов, то потери принимаются по данным аналогов.
Оценив из предварительного расчета температуру воздуха за реге-
нератором Tр (для безрегенераторных ГТУ — за компрессором Tк), для 
заданной начальной температуры Tг уточняют aВ по данным рис. 1.3.
Для топлив низкокалорийных и с большим содержанием посторон-
них примесей следует использовать имеющиеся для них данные или 
провести расчет состава продуктов сгорания [13].
Работа расширения определяется аналогично работе сжатия так-
же по формулам для идеального газа методом последовательных при-
ближений.
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Расчетное значение степени расширения и работы расширения для 
каждой из турбин определяем в зависимости от степени повышения 
давления приводимого компрессора:
 p p Vт к тр0 0 1= -( ),  
 H т т
k
k= -
ж
и
з
ц
ш
ч
-
1 0
1
p ,  
 H H c Tт т pт Т
Т
г т
т
г= h .  
Для этого уточняем значение средней удельной теплоемкости сpт 
с учетом коэффициента избытка воздуха по прил. 1. КПД турбины, 
если еще не выполнено ее подробное проектирование и не определе-
ны потери в проточной части, желательно принять по данным прото-
типа приблизительно с такой же нагрузкой ступеней и удельной бы-
строходностью.
Температура газов на выходе из турбины определяется по зависи-
мости 
 T T H
cт г
т
pт
= - .  
В процессе расчета итерационным способом уточняются значения 
k, cpт, � � �H т,после чего производится пересчет значений Hт и Tт. Крите-
рием сходимости следует считать отклонение полученных значений 
не более чем на 2 %.
Для высокотемпературной ГТУ до ее детального проектирования 
наибольшую неопределенность в расчет тепловой схемы вносят по-
тери, связанные с охлаждением. Они зависят от заданной начальной 
температуры газа, принятого типа системы охлаждения (конвективная, 
пленочная), температурного уровня охлаждения деталей, выбранных 
мест отбора воздуха для охлаждения, мест выпуска воздуха в проточ-
ную часть турбины и конструкции этих мест, температуры охлажда-
ющего воздуха и др.
В наиболее распространенной открытой системе охлаждения от-
бор 1 % воздуха на охлаждение уменьшает полезную работу на 1,5–2 % 
и повышает удельный расход топлива на 0,3–0,6 % [22].
В схемах приводных ГТУ со свободной силовой турбиной весь пе-
репад энтальпий на турбину должен быть распределен соответствен-
29
1.5. Примеры выполнения уточненного расчета тепловой схемы ГТУ
но между двумя, тремя или четырьмя турбинами. Для каждой турби-
ны должны быть выбраны или определены значения π, cp, ηк, ηт и v. 
В силовой турбине срабатывается только полезный теплоперепад He.
На основании уточненного расчета схемы в предварительном газо-
динамическом расчете турбины необходимо будет определить давление 
перед и за отсеками (ТВД, ТСД, ТНД, ССТ) и регенератором. Обыч-
но гидравлические потери во всасывающем тракте перед компрессо-
ром xвх тр.  находятся в диапазоне 1–2 %. В таком случае давление воз-
духа перед и за компрессором можно определить как 
 p Pв а вх тр= x . ,  
 p pк в к= p .  
Давление продуктов сгорания перед турбиной pг учитывает гидрав-
лические потери в тракте высокого давления (камере сгорания, воз-
духопроводах и регенераторе), т. е. p pг к тр= -( )1 x .  Давление продук-
тов сгорания за турбиной p pт г т= / .p  Полное давление pт*  должно быть 
выше атмосферного на величину потерь в выходном тракте.
1.5. Примеры выполнения уточненного расчета 
тепловой схемы и определения  
выходных параметров ГТУ
1.5.1. Уточненный расчет тепловой схемы двухвальной ГТУ 
с регенерацией теплоты уходящих газов
В соответствии с выбором ГТУ-прототипа (ГТК-25ИР), предвари-
тельный тепловой расчет которой дан в п. 1.3.1, и рис. 1.4 принято но-
минальное значение πк0 = 8,6. КПД турбомашин принимаем в соот-
ветствии с рекомендациями подгл. 1.2. Уточнение теплофизических 
характеристик рабочих тел турбомашин: воздуха для компрессора и про-
дуктов сгорания для турбин — производим по средней температуре в на-
чале и конце процесса. Расчет ведем в следующей последовательности.
Удельная работа сжатия воздуха в компрессоре, кДж/кг, 
 Н с Тк рк в к к= -
ж
и
з
ц
ш
ч
-
-p h0
1
11
k
k ,  
30
1. Тепловой расчеТ схем газоТУрбинных УсТановок
где срк = 1,01 кДж/(кг·К), Тв = 288 К, k = 1,4.
КПД ОК определяется по формуле 
 h
p
к
в к
к в
Т
Т Т
=
-
ж
и
з
ц
ш
ч
-
=
-
ж
и
зз
ц
ш
чч
-
- -k
k
1 1 4 1
1 41 288 8 6 1
569 1 288
,
,
,
,
= 0 87, .  
Дополнительно внесем поправку в значение работы сжатия при от-
носительной влажности воздуха 60 % φа = 1,0041 и Та = 288 К 
 H c Ta
k
k
к pк в к к= -
ж
и
з
ц
ш
ч
-
-j p h0
1
11 ,  
 H к кДж к= Ч Ч Ч -
ж
и
зз
ц
ш
чч Ч =
-
1 0041 1 01 288 8 6 1
1
0 87
285 11
1 4 1
1 4, , ,
,
, /
,
, г.  
Температура воздуха за компрессором 
 T T H
cк в
к
pк
= + ,  
 Tк К= + =288
285 11
1 01
570 29
,
,
, .  
Средняя температура процесса сжатия воздуха в компрессоре 
 T T Tср в к=
+
2
,  
 Tср К=
+
=
288 570 29
2
429 14
,
, ,� , 
или tср = 156,14 °C.
Уточняются теплофизические свойства воздуха по средней темпе-
ратуре процесса сжатия по прил. 1 (уточненным величинам присваи-
вается индекс «'»):
 
c
k
pк
к
' кДж кг К
'
= Ч( )
=
1 016
1 394
, / ;
, .
 
Уточненное значение удельной работы сжатия компрессора 
 H к' кДж кг= Ч Ч -
ж
и
зз
ц
ш
чч Ч =
-
1 016 288 8 6 1
1
0 87
282 48
1 394 1
1 394, ,
,
, /
,
, .  
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Уточненное значение температуры воздуха за компрессором 
 Tк К'
,
,
, .= + =288
282 48
1 016
566 06  
Уточненное значение средней температуры процесса сжатия в ком-
прессоре 
 Tср' К=
+
=
288 566 06
2
427 03
,
, .  
Ввиду малого (менее 2 %) изменения средней температуры процес-
са сжатия воздуха в компрессоре, дальнейшего уточнения теплофизи-
ческих параметров воздуха не требуется.
Определяется коэффициент избытка воздуха продуктов сгорания 
по рис. 1.3 или формуле 
 aВ г
г в
=
-
-
3000 0 367,
,
T
T T
 
 aВ =
- Ч
-
=
3000 0 367 1200
1200 566 06
4 0
,
,
, .  
Степень расширения продуктов сгорания в турбинах ГТУ 
 p p xт к трS = -( )1 ,  
 pтS = Ч -( ) =8 6 1 0 1 7 74, , , .  
Удельная работа расширения турбины компрессора будет 
 H Hт к
мех
1
1
=
n h
,  
 H т кДж кг1
282 48
0 95 0 98
303 42=
Ч
=
,
, ,
, / .�  
Температура продуктов сгорания за турбиной компрессора 
 T T H
cт г
т
pт
1
1
1
= - ,  
 Tт К1 1200
303 42
1 15
936 16= - =
,
,
, .�  
Средняя температура процесса расширения продуктов сгорания 
в турбине компрессора 
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 Т Т Тср г т1 12
=
+
,  
 Т ср К,1
1200 936 16
2
1068 08=
+
=
,
, �  
или tср1 = 795,08  0С.
Уточняются теплофизические свойства продуктов сгорания при 
средней температуре процесса расширения и коэффициенте избыт-
ка воздуха aВ = 4,0:
 
c
k
pт
т
' кДж кг К
'
1
1
1 0986
1 355
= Ч( )
=
, / ,
, .
 
Уточняется температура продуктов сгорания за турбиной компрес-
сора и средняя температура процесса расширения в турбине компрес-
сора:
 
Т
Т
т
ср
' К
' К
1
1
1200
303 42
1 0986
923 81
1200 923 81
2
1061 91
= - =
=
+
=
,
,
, ,
,
, .
 
Степень расширения продуктов сгорания в турбине компрессора 
 pт т
pт г т
'
'
'1
1
1 1
1
1= -
й
л
к
к
щ
ы
ъ
ъ
-H
c T
k
k
∙
,  
 pт1
1 355
1 1 355
1
303 42
1 0986 1200 0 87
3 231= -
Ч Ч
й
л
к
щ
ы
ъ =
-,
, ,
, .
,
,
 
Степень расширения продуктов сгорания в силовой турбине 
 p p
pт
т
т
2
1
= S ,  
 pт2
7 74
3 23
2 40= =
,
,
, .  
Уточняются теплофизические свойства продуктов сгорания при 
средней температуре процесса расширения и коэффициенте избыт-
ка воздуха aВ = 4:
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с
k
рт
т
кДж кг К2
2
1 072
1 367
= Ч( )
=
, / ,
, .
 
Удельная работа расширения силовой турбины 
 Н c Т
k
k
т pт г т т2 2 1 2
1
21= -
ж
и
з
ц
ш
ч
-
p h ,  
 H т кДж2
1 1 367
1 3671 072 923 81 1 2 40 0 88 182 20= Ч Ч -
ж
и
зз
ц
ш
чч Ч =
-
, , , , ,
,
, / .кг  
Температура продуктов сгорания за силовой турбиной 
 T T H
ст т
т
рт
2 1
2
2
= - ,  
 Tт К2 923 81
182 20
1 072
753 90= - =,
,
,
, .  
Средняя температура процесса расширения продуктов сгорания 
в силовой турбине 
 T T Tср т т2 1 22
=
+
,  
 Tср К2
923 81 753 90
2
838 85=
+
=
, ,
, ,�  
или tср = 565,85 ⁰C.
Уточняются теплофизические свойства продуктов сгорания при 
средней температуре процесса расширения и коэффициенте избыт-
ка воздуха aВ = 4:
 
c
k
pт
т
' кДж кг К
'
2
2
1 071
1 367
= Ч( )
=
, / ,
, .
 
Удельная работа расширения силовой турбины (уточненное зна-
чение) 
 H c T
k
k'т2 pт г т т= -
ж
и
з
ц
ш
ч
-
2 1 2
1
21 p h ,  
 H' кДт2 = Ч Ч -
ж
и
зз
ц
ш
чч Ч =
-
1 071 923 81 1 2 40 0 88 182 17
1 1 367
1 367, , , , ,
,
, ж кг/ .  
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Температура продуктов сгорания за силовой турбиной (уточнен-
ное значение) 
 T T H
c
' ,т т
т
pт
2 1
2
2
= -  
 T ' , ,
,
, .т К2 923 81
182 17
1 071
753 72= - =  
Средняя температура процесса расширения продуктов сгорания 
в силовой турбине (уточненное значение) 
 T T T'ср т т2 1 22
=
+
,  
 Tср К2
923 81 753 72
2
838 77=
+
=
, ,
, ,�  
или tср = 565,77 ⁰C.
Дальнейшего уточнения теплофизических параметров при расши-
рении продуктов сгорания в силовой турбине не требуется.
Удельная полезная работа ГТУ 
 H He = 'т мех2 2n h ,  
 He = Ч Ч =182 17 1 0 98 178 53, , , / .�кДж кг  
Определяем нагрев воздуха в регенераторе 
 DT r T Tр т к  К= -( ) = Ч -( ) =2 0 8 753 72 566 06 150 13' , , , , .�  
Температура воздуха на выходе из регенератора (на входе в каме-
ру сгорания) будет 
 T T Tр к р'  К,= + = + =D 566 06 150 13 716 20, , , �  
или tр = 443,20 ⁰C.
Уточняем теплофизические свойства воздуха (прил. 1) при темпе-
ратуре Tр и a = Ґ  
 c
T
рв
С
'
р=
=Ґ
=
443 20, 
a
1,032 кДж/(кг · К).
Количество теплоты воздуха, поступающего в камеру сгорания, 
определяется как 
Q T q qв рв р ут охс' кД= - -( ) = Ч Ч - -( ) =1 1 032 716 20 1 0 015 0 05 691 07, , , , , � ж кг/ .  
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Теплофизические свойства продуктов сгорания при процессе под-
вода теплоты в камере сгорания 
 c
t
ркс
С
'
ср
о=
=
=
685
4a
1,0856 кДж/(кг · К), 
где t T TГcр р  С= + = + - =-( ( , ) / ,) / 2 273 1200 716 20 2 273 685 10 0� .
Количество теплоты, подведенное к рабочему телу в камере сгорания, 
Q
T q
Qкс
ркс г охл
кс
в
с
=
-( )
- =
Ч Ч -( )
-
' , ,
,
,
1 1 0856 1200 1 0 05
0 985
691 07
h
= 565 82,  кДж/кг.
Эффективный КПД газотурбинной установки составит 
 he e
H
Q
= = =
кс
178 53
565 82
0 315
,
,
, .  
Расход воздуха в цикле, обеспечивающий номинальную мощность, 
 G N
Не
в
е=
n2
,  
 G N
H
e
e
в = = Ч
=
n2
22 200
178 53 1
124 35
,
,  кг/с.
Расходы рабочего тела для турбин ГТУ:
 
G G
G G
т в
т в
кг/с1 1
2 2
124 35 0 95 118 13
124 35 1 124 35
= = Ч =
= = Ч =
n
n
, , , ,
, ,
�
�кг/с.
 
По полученным расходам рабочего тела на турбины и компрессор 
и адиабатным теплоперепадам осуществляют проектирование или мо-
делирование компрессора и расчет проточной части турбин.
1.5.2. Пример уточненного теплового расчета  
трехвальной схемы ГТУ при номинальном режиме
В соответствии с выбором ГТУ-прототипа (АЛ-31СТ), предвари-
тельный тепловой расчет которой дан в п. 1.3.2, и рис. 1.5 принято 
номинальное значение pк0 = 17,5 (далее pкS ). КПД турбомашин при-
нимаем в соответствии с рекомендациями подгл. 1.2. Уточнение те-
плофизических характеристик рабочих тел турбомашин: воздуха для 
компрессора и продуктов сгорания для турбин — производим по сред-
ней температуре в начале и конце процесса. Расчет ведем в следую-
щей последовательности.
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Удельная работа сжатия воздуха в компрессоре низкого давления 
 H c T
k
k
к pк в к к1 1 1
1
1
11= -
ж
и
з
ц
ш
ч
-
-p h ,  
где срк = 1,01 кДж/(кг·К), Тв = 288 К, hк = 0,87, k = 1,4.
КПД компрессора определяется по формуле 
 h
p
к
в
к в
=
-
ж
и
з
ц
ш
ч
-
=
Ч -
ж
и
зз
ц
ш
чч
-
- -
T
T T
к
k
k
1 1 4 1
1 41 288 4 39 1
462 21
,
,
,
,
288
0 87= , ,  
 Н кДж кгк = Ч Ч -
ж
и
зз
ц
ш
чч Ч =
-
1 01 288 4 39 1
1
0 87
176 68
1 4 1
1 4, ,
,
, / .
,
,  
Температура воздуха за компрессором 
 T T H
cв в
к
pк
2 1
1= + ,  
 Tв2 288
176 68
1 01
462 93= + =
,
,
, К .
Средняя температура процесса сжатия воздуха в компрессоре 
 T T Tср в в1 1 22
=
+
,  
 Tср1
288 462 93
2
375 46=
+
=
,
, К,  
или tср1 = 102,46  0С.
Уточняются теплофизические свойства воздуха по средней темпе-
ратуре процесса сжатия при aВ = ∞ по прил. 1 (уточненным величи-
нам присваивается индекс «'»):
 
c
k
pк
к
' кДж кг К
'
= Ч( )
=
1 005
1 4
, / ;
, .
 
Уточненное значение удельной работы сжатия компрессора 
будет 
 H к ' кДж кг1
1 4 1
1 41 005 288 4 39 1
1
0 87
175 70= Ч Ч -
ж
и
зз
ц
ш
чч Ч =
-
, ,
,
, / .
,
,  
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Уточненное значение температуры воздуха за компрессором 
 Tв ' К2 288
175 70
1 005
462 82= + =
,
,
, .  
Уточненное значение средней температуры процесса сжатия в ком-
прессоре 
 Tср ' К1
288 462 82
2
375 41=
+
=
,
, .  
Ввиду малости изменения значения средней температуры процес-
са сжатия воздуха в компрессоре (менее 2 %), дальнейшего уточнения 
теплофизических параметров воздуха не требуется.
Удельная работа сжатия воздуха в компрессоре высокого давления, 
кДж/кг, 
 Н с Т кДж кгк рк в к к2 2 2
1
2
11= -
ж
и
з
ц
ш
ч
-
-p h
k
k , / , 
где срк = 1,01 кДж/(кг·К), Тв2 = 462,82 К, hк = 0,87, k = 1,4.
 Н к кДж кг2
1 4 1
1 41 01 462 82 3 98 1
1
0 87
261 28= Ч Ч -
ж
и
зз
ц
ш
чч Ч =
-
, , ,
,
, /
,
, � .  
Температура воздуха за компрессором 
 Т Т Н
ск в
к
рк
2 2
2= + ,  
 Т к 721,52 К2 462 82
261 28
1 01
= + =,
,
,
.�  
Средняя температура процесса сжатия воздуха в компрессоре 
 Т Т Тср в к2 2 22
=
+
,  
 Т ср К2
462 82 721 52
2
592 17=
+
=
, ,
, ,  
или tср2 = 319,17  0С.
Уточняются теплофизические свойства воздуха по средней темпе-
ратуре процесса сжатия при a = ∞ по прил. 1 (уточненным величинам 
присваивается индекс «'»):
 
с ' кДж кг К
'
pк
к
= Ч( )
=
1 02
1 392
, / ;
, .k
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Уточненное значение удельной работы сжатия компрессора будет 
 H ' , , ,
,
,
,
,
к кД2
1 392 1
1 3921 02 462 82 3 98 1
1
0 87
259 03= Ч Ч -
ж
и
зз
ц
ш
чч Ч =
-
ж кг/ .  
Уточненное значение температуры воздуха за компрессором со-
ставит 
 T ' , ,
,
, .к К2 462 82
259 03
1 02
716 77= + =  
Уточненное значение средней температуры процесса сжатия в ком-
прессоре 
 Tср' К2
462 82 716 77
2
589 80=
+
=
, ,
, .  
Ввиду малости изменения значения средней температуры процес-
са сжатия воздуха в компрессоре (менее 2 %), дальнейшего уточнения 
теплофизических параметров воздуха не требуется.
Определяется коэффициент избытка воздуха продуктов сгорания 
 aВ г
г к '
=
- Ч
-
3000 0 367
2
,
,
Т
Т Т
 
 aВ =
- Ч
-
»
3000 0 367 1440
1440 716 77
3 4
,
,
, .  
Степень расширения продуктов сгорания в турбинах ГТУ 
 p p xт к трS = -( )1 ,  
 pтS = Ч -( ) =17 5 1 0 03 16 98, , , .  
Удельная работа расширения турбины компрессора высокого дав-
ления 
 H Hт к
мех
'
1
2
1
=
n h
,  
 H т кДж кг1
259 03
0 814 0 99
321 43=
Ч
=
,
, ,
, / .�  
Температура продуктов сгорания за турбиной компрессора высо-
кого давления 
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1.5. Примеры выполнения уточненного расчета тепловой схемы ГТУ
 T T H
cг г
т
pт
2 1
1
1
= - ,  
 Tг К2 1440
321 43
1 15
1160 49= - =
,
,
, .  
Средняя температура процесса расширения продуктов сгорания 
в турбине компрессора высокого давления 
 T T Tср г т1 12
=
+
,  
 Tср К1
1440 1160 49
2
1300 25=
+
=
,
, , 
или tср1 = 1027,25  0С.
Уточняются теплофизические свойства продуктов сгорания при 
средней температуре процесса расширения и коэффициенте избыт-
ка воздуха aВ = 3,4:
 
c
k
pт
т
' кДж кг К
'
1
1
1 130
1 342
= Ч( )
=
, / ,
, .
 
Уточняется температура продуктов сгорания за турбиной компрес-
сора и средняя температура процесса расширения в турбине компрес-
сора высокого давления:
 
T
T
т
ср
К1
1
1440
321 43
1 130
1155 52
1440 1155 52
2
1297 7
'
'
,
,
, ,
,
,
= - =
=
+
=
�
6 К,
 
или tср1 = 1024,76  0С.
Степень расширения продуктов сгорания в турбине компрессора 
высокого давления 
 p
hт
т
рт г т
'
'
'
т
т
1
1
1 1 1
1
1= -
й
л
к
к
щ
ы
ъ
ъ
-Н
с Т
k
k
,  
 pт1
1 342
1 1 342
1
321 43
1 130 1440 0 87
2 748= -
Ч Ч
й
л
к
щ
ы
ъ =
-,
, ,
, .
,
,
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Удельная работа расширения турбины компрессора низкого дав-
ления 
 H Hт к
мех
'
2
1
2
=
n h
,  
 H т кДж кг2
175 70
0 947 0 99
187 40=
Ч
=
,
, ,
, / .  
Температура продуктов сгорания за турбиной компрессора низко-
го давления 
 T T H
cт2 т1
т2
pт2
= -' ,  
 Tг К2 1155 52
187 40
1 15
992 56= - =,
,
,
, .�  
Средняя температура процесса расширения продуктов сгорания 
в турбине компрессора низкого давления 
 T T Tср т т2 1 22
=
+
,  
 Tср К2
1155 52 992 56
2
1074 04=
+
=
, ,
, ,�  
или tср2 = 801,04  0С.
Уточняются теплофизические свойства продуктов сгорания при 
средней температуре процесса расширения и коэффициенте избыт-
ка воздуха aВ = 3,4:
 
c
k
рт
т
' кДж кг К
'
2
2
1 105
1 352
= Ч( )
=
, / ,
, .
 
Уточняется температура продуктов сгорания за турбиной компрес-
сора низкого давления и средняя температура процесса расширения 
в турбине:
 
Tт ' К2 1155 52
187 40
1 105
985 92= - =,
,
,
, ,
 
 Tср ' К.2
985 92 1155 52
2
1070 72=
+
=
, ,
,  
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1.5. Примеры выполнения уточненного расчета тепловой схемы ГТУ
Степень расширения продуктов сгорания в турбине компрессора 
низкого давления 
 p
hт
т
рт г т
'
'
'
т
т
2
2
2 2 2
1
1= -
й
л
к
к
щ
ы
ъ
ъ
-Н
с Т
k
k
,  
 pт2
1 352
1 1 352
1
187 40
1 105 985 92 0 87
2 032= -
Ч Ч
й
л
к
щ
ы
ъ =
-,
, , ,
, .
,
,
 
Степень расширения продуктов сгорания в силовой турбине 
 p p
p pт
т
т т
3
1 2
=
Ч
S ,  
 pт3
16 98
2 748 2 032
3 040=
Ч
=
,
, ,
, .  
Удельная работа расширения силовой турбины 
 H с T
k
k
т3 рт г т т= -
ж
и
з
ц
ш
ч
-
3 3 3
1
31 p h ,  
 H т3 кД= Ч Ч -
ж
и
зз
ц
ш
чч Ч =
-
1 082 985 92 1 3 040 0 88 240 40
1 1 363
1 363, , , , ,
,
, ж кг/ .  
Температура продуктов сгорания за силовой турбиной 
 T T H
cт3 т2
т3
pт3
= -' ,  
 Tт К3 985 92
240 40
1 082
763 73= - =,
,
,
, .  
Средняя температура процесса расширения продуктов сгорания 
в силовой турбине 
 Т Тср т т
Т
3
2 3
2
=
+
,  
 Т ср К2
985 92 763 73
2
874 83=
+
=
, ,
, ,  
или tср2 = 601,83  0 С.
Уточняются теплофизические свойства продуктов сгорания при 
средней температуре процесса расширения и коэффициенте избытка 
воздуха aВ = 3,4 для силовой турбины:
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c
k
рт
т
' кДж кг К
'
3
3
1 081
1 363
= Ч( )
=
, / ,
, .
 
Уточняем удельную работу расширения в силовой турбине 
 H с T
k
k' ,
'
'
т3 рт г т т'= -
ж
и
з
ц
ш
ч
-
3 3 3
1
31 p h  
 H '
,
,, , , , ,т3 к= Ч Ч -
ж
и
зз
ц
ш
чч Ч =
-
1 081 985 92 1 3 040 0 88 240 36
1 1 363
1 363 Дж кг/ .  
Уточняем температуру продуктов сгорания за силовой турбиной 
 T T
H
c
' '
'
'
,т3 т2
т3
pт3
= -  
 T ' , ,
,
, .т К3 985 92
240 36
1 081
763 52= - =  
В таком случае удельная полезная работа ГТУ 
 Н Не = ' ,т мех3 3n h  
 Не = Ч Ч =240 36 1 004 0 99 238 91, , , , / .кДж кг  
Уточняются теплофизические свойства воздуха при температуре Тк’ 
и aВ = ∞
 с'рв = 1,033 кДж/(кг · К).
Количество теплоты воздуха, поступающего в камеру сгорания, 
 Q с Т q qв рв к охл ут   = ' – – ,( )� 1  
 Q кДж кгв    = Ч Ч =1 033 716 77 590 861 0 19 0 012, , ( ) ,– , – , , / /кг.
Теплофизические свойства продуктов сгорания при процессе под-
вода теплоты в камере сгорания при средней температуре в камере сго-
рания Тcр.кс и aВ = 3,4:
 c
tркс
'
Сср
о=
=
=
805
3 4a ,
1,106 кДж/(кг · К), 
где t T Tcр Г к  С= + = + - =-( ( , ) / ,) / 2 273 1440 716 77 2 273 805 39 0� .
Количество теплоты, подведенное к камере сгорания, 
 Q
с Т q
Qкс
ркс г охл
в
кс
=
-( )
-
'
,
1
h
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 Qкс кДж кг=
Ч Ч -( )
- =
1 106 1440 1 0 19
0 995
590 86 705 66
, ,
,
, , / .  
Эффективный КПД газотурбинной установки 
 hе е
кс
=
Н
Q
,  
 hе = =
238 91
0 34
705 66
,
, .
,
 
Расход воздуха в цикле, обеспечивающий номинальную мощность,
 G N
Нв
е
е
=
n3
,  
 Gв кг/с= Ч
=
16 000
238 91 1 004
66 71
, ,
, .�  
Расходы рабочего тела для турбин ГТУ:
 G Gт в кг с1 1= n , / , г/с,  Gт кг с;1 66 71 0 814 54 30= Ч =, , , / г/с;
 G Gт в кг с2 2= n , / , кг/с,  Gт кг с;2 66 71 0 947 63 17= Ч =, , , / /с;
 G Gт в кг с3 3= n , / , кг/с,  Gт кг с3 66 71 1 004 66 97= Ч =, , , / .� кг с.
По полученным значениям расхода рабочего тела через отсеки ГТУ 
и соответствующим значениям адиабатного теплоперепада осущест-
вляют проектирование или моделирование компрессора и расчет про-
точной части турбин.
1.6. Расчет климатических характеристик 
и переменных режимов работы ГТУ
Особенность ГТУ открытого цикла — большая зависимость разви-
ваемой мощности и других ее показателей от параметров атмосфер-
ного воздуха.
Барометрическое давление в любой местности обычно колеблет-
ся не больше чем на 4 % от среднего значения. В соответствии с этим 
плотность воздуха, его расход и полезная мощность ГТУ меняются 
также не более чем на 4 %, а КПД остается постоянным.
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Однако температура воздуха в центральной части континентов может 
изменяться в течение суток на 5–7 % (до 15–20 0С), а в течение года более 
чем на 30 % (по шкале Кельвина), например, от –50 0С зимой до +40 0С ле-
том при среднегодовой около 0 0С. При увеличении температуры засасы-
ваемого воздуха возрастает работа сжатия каждого килограмма рабочего 
тела пропорционально его абсолютной температуре, уменьшается расход 
воздуха из-за снижения его плотности, а при неизменности подводимой 
к компрессору удельной мощности падает и его напор. В приводных ГТУ 
расход уменьшается и вследствие снижения частоты вращения компрес-
сорного вала, т. к. для ее поддержания требуется превышение температуры 
газа перед турбиной, что обычно не допускается по условиям надежности.
При пониженной по сравнению с расчетной температурой атмос-
ферного воздуха картина меняется на обратную: расход, мощность 
и эффективный КПД увеличиваются.
Для построения зависимости располагаемой мощности приводной 
ГТУ от температуры воздуха tв (климатические характеристики ГТУ) 
необходимо знание в первую очередь фактических характеристик ком-
прессоров и способа регулирования ГТУ (возможность поддержания 
заданной частоты вращения турбокомпрессорного вала, заданной тем-
пературы продуктов сгорания за турбиной и т. д.). Кроме этого на за-
висимость располагаемой мощности от tв влияют: степень повышения 
давления в цикле, расчетная (номинальная) температура продуктов 
сгорания перед турбиной, КПД компрессоров и турбин, гидравличе-
ские потери по тракту ГТУ и другие факторы.
По ГОСТу на приводные ГТУ максимальное значение мощности 
ограничено величиной 120 % от номинальной. Приведенные ниже 
примеры расчетов переменного режима работы дают достаточную точ-
ность для турбин с неохлаждаемыми лопатками.
1.6.1. Расчет переменного режима работы двухвальной ГТУ
Исходной информацией для расчета являются данные номиналь-
ного режима работы. Расчет проводят, используя уравнение расхода 
через турбину — уравнение Стодолы — Флюгеля [14, 17]. Для приво-
дных ГТУ точность этой зависимости обычно достаточна и для ответ-
ственных расчетов. Для отсеков турбин с регулируемым сопловым ап-
паратом эта формула не применяется.
Параметрам номинального режима работы дополнительно присва-
иваем индекс «0». Относительные величины рассматриваем по отно-
шению к номинальному режиму работы, то есть N N Ne e e= / .0  
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Для всей турбины двухвальной ГТУ (ТВД и ТНД) уравнение Сто-
долы — Флюгеля представим в виде 
 G Tг т
т
=
-
-
p
p
2
2
1
1
0
.  
Выражая p p pт т т2 1= / ,  составляем уравнение расхода для первой 
турбины (ТВД) 
 G Tг т
т
т
т
т
т
=
-
-
p
p
p
p
p
p1
1 1
2
1
2
0
0 0
1
1
.  
Поскольку Tг = Tг1, приравниваем правые части записанных ранее 
уравнений и получаем соотношение 
 p
p
p
p
т
т
т
т
1
2
1
2
2
2
1 1-
=
-
A,  
где A =
-
-
-
-
1
1
1
2
2
0
0
p
p
т
т
 и p
p
p
т
т
т
1 2
2
1
1
1
=
-
-( )A
.  
При ручном счете постоянную A следует вычислять с пятью значащи-
ми цифрами. Обычно для приводных ГТУ обсчитывают два вида режи-
мов: переменной мощности при постоянной температуре воздуха и пе-
ременной температуры воздуха при постоянной температуре продуктов 
сгорания перед турбиной, то есть определяют располагаемую мощность.
Пример расчета переменного режима работы схемы ГТУ, рассмо-
тренной в п. 1.5.1 (режим переменной мощности при постоянной тем-
пературе воздуха) (определение располагаемой мощности ГТУ), пред-
ставлен в табл. 1.4.
При расчете режимов Ne = var , Tв =1 0,  удобно задавать значения pт
приблизительно на 20 и 40 % меньше πт0. Контрольным столбцом яв-
ляется столбец, соответствующий значению πт0. Данные этого столбца 
должны соответствовать номинальному режиму работы ГТУ. При ма-
шинном счете шаг изменения значения πт может быть произвольным.
После выполнения расчетов, по данным табл. 1.4 строят зависимо-
сти G T f Ne e, , ,p hк г = ( )  и p p pт т т1 2, = ( )f , приведенные на рис. 1.6 и 1.7, 
а по данным табл. 1.5 — зависимости N f te e,h = ( )в , изображенные 
на рис. 1.8. При наличии универсальной характеристики компрессо-
ра на нее можно нанести полученные точки линии рабочих режимов 
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по координатам πк — Gпр и определить приведенную частоту вращения 
на рассчитанных режимах. В приведенных в табл. 1.4 и 1.5 расчетах счи-
таем, что ГТУ не оснащена регулируемым сопловым аппаратом ССТ.
1.6.2. Расчет переменного режима работы двухвальной 
приводной ГТУ с учетом заданной программы регулирования
На газопроводах ПАО «Газпром» установлены газоперекачиваю-
щие агрегаты импортного производства ГТК-25И(Р) и ГТК-10И(Р), 
которые имеют в конструкции ГТУ регулируемый сопловой аппарат 
(РСА) свободной силовой турбины. Это позволяет использовать при 
управлении ГТУ дополнительный регулирующий фактор. В частно-
сти, у упомянутых агрегатов РСА силовой турбины позволяет поддер-
живать постоянную заданную частоту вращения турбокомпрессор-
ного вала. При переводе ГТУ на регенеративный цикл можно также 
рассматривать и усовершенствование закона управления ГТУ — под-
держание постоянной температуры продуктов сгорания за турбиной.
Подобная программа регулирования имеет ряд достоинств:
•	 позволяет повысить экономичность приводной ГТУ в холод-
ное время года;
•	 обеспечить независимость эффективного КПД ГТУ от величи-
ны нагрузки, которую несет агрегат.
Иными словами, программа поддержания постоянной температу-
ры продуктов сгорания за турбиной позволяет улучшить климатиче-
ские характеристики приводной регенеративной ГТУ.
Однако среди достоинств такой программы регулирования есть 
и небольшой недостаток. Необходимо изменять расход воздуха в ци-
кле за счет изменения площади проходного сечения входного направ-
ляющего аппарата циклового компрессора.
Параметры номинального режима работы:Tг К;0 1200=  pк0 8 6= , ;  
He0 178 53= , ;
кДж
кг
 pт0 7 74= , ;  pт10 3 23= , ;  pт20 2 40= , ;
A =
-
-
=
-
-
=
-
-
-
-
1
1
1 3 23
1 7 74
0 91961
2
2
2
2
0
0
p
p
т
т
,
,
, .  
Значения КПД турбомашин, теплофизических параметров рабо-
чих тел, вспомогательных коэффициентов принимаем из уточненно-
го расчета схемы ГТУ при номинальном режиме работы.
Результаты расчетов при различных программах регулирования при-
ведены в табл. 1.4–1.6.
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Рис. 1.6. Зависимость определяющих параметров двухвальной ГТУ  
с регенерацией теплоты уходящих газов от относительной  
эффективной мощности 
2
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Рис. 1.7. Зависимость степени расширения первой и второй турбин  
двухвальной ГТУ с регенерацией теплоты уходящих газов от общей  
степени расширения на турбины 
53
1.6. Расчет климатических характеристик и переменных режимов работы ГТУ
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
1,05
1,10
280 290 300 310 Tв  
Рис. 1.8. Климатические характеристики двухвальной ГТУ  
с регенерацией теплоты уходящих газов 
Пример расчета переменного режима работы двухвальной ГТУ с ре-
генерацией теплоты уходящих газов, рассмотренной в п. 1.5.1, осна-
щенной регулируемым сопловым аппаратом силовой турбины, в ре-
жиме nк const= , G =1 0, , Tв =1 0, ,Ne = var и Tв =1 0, , Tт =1 0, , Ne = var
представлен в табл. 1.5. Зависимости определяющих характеристик ГТУ 
от относительной эффективной мощности представлены на рис. 1.9. 
В табл. 1.6 представлены результаты расчета климатических характе-
ристик приводной регенеративной ГТУ с РСА СТ, управляемой по за-
кону N Тe = =1 0 1 0, ; , ;т  T Tв в< 0, а на рис. 1.10 — графическое представле-
ние результатов расчета. Параметры номинального режима работы для 
этого расчета: Tг К;0 1200=  Tт К;0 753 73= ,  πк0 = 8,6 He0 178 53= , ;
кДж
кг
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Значения КПД турбомашин, теплофизических параметров рабо-
чих тел, вспомогательных коэффициентов принимаем из уточненно-
го расчета схемы ГТУ при номинальном режиме работы.
Из кривых на рис. 1.10 следует, что программа регулирования, под-
держивающая постоянную температуру продуктов сгорания за турби-
ной, обеспечивает почти полную независимость эффективного КПД 
ГТУ от величины нагрузки на газотурбинную установку.
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Рис. 1.9. Зависимость определяющих параметров двухвальной ГТУ  
с регенерацией теплоты уходящих газов, оснащенной РСА СТ: 
а — программа регулирования nк = const;G =1 0, ;Tв =1 0, ;Ne = var;
б — программа регулирования Tв =1 0, ; Tт =1 0, ; Ne = var  
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Рис. 1.10. Климатические характеристики двухвальной ГТУ 
с регенерацией теплоты уходящих газов, оснащенной РСА СТ 
(программа регулирования Tв var= , Tт =1 0, , Ne =1 0, ) 
1.6.3. Расчет трехвальной приводной ГТУ 
при переменном режиме работы
Как и в двухвальных, в трехвальных ГТУ для расчета переменного 
режима работы используется уравнение расхода рабочего тела через 
турбину Стодолы — Флюгеля.
По аналогии с двухвальной ГТУ составляем это уравнение для всей 
турбины (из трех турбин: ТВД, ТНД, СТ) и первой турбины (ТВД) и, 
приравнивая их, получаем 
 p
p
p
т
т
т
1 2
2
1
1
1
=
-
-( )ўA
,  
где ў =
-
-
-
-A
1
1
1
2
2
0
0
p
p
т
т
.  
62
1. Тепловой расчеТ схем газоТУрбинных УсТановок
Для определения πт2 используем уравнение расхода для отсека, со-
стоящего из первых двух турбин (ТВД и ТНД), 
 G Tг т
т т
т т
т
т т
т т
=
Ч -
Ч -
p
p p
p p
p
p p
p p1 2
1 2 1
2
2
2
1
2
2
2
0 0
0 0 0
1
1
.  
Возводя обе части уравнения в квадрат, после простых преобразо-
ваний получаем 
 p
p
p
т
т
г
т
2
1
2
2
2
1
1
=
-
й
л
к
щ
ы
ъ
BG T
,  
где B = - ( )йлк
щ
ыъ
-
p p pт т т0 0 0
2
1 2
2
1 .  
Учитывая баланс мощностей компрессоров и приводящих их тур-
бин, то есть 
 H H Hк т т мехS = +( )1 2 nh ,  
получаем 
 c T с Т
k
k
k
k
pк в к к рт г т т т
т
тp h p p h h� �
-
-
ж
и
з
ц
ш
ч @ - ( )й
л
к
к
щ
ы
ъ
ъ
-
-1
1 11 1 2
1
мех ,n  
откуда следует, что 
 T
c T
с Т
k
k
k
k
г
pк в к к
рт г т т
т
т
=
-
ж
и
з
ц
ш
ч
- ( )й
л
к
к
щ
ы
ъ
ъ
-
-
-
p h
p p h
�
�
1
1
1
1
1 2
1
т мехh n
.  
В последнем уравнении теплоемкости сpк, сpт принимаются как сред-
ние для двух компрессоров и двух турбин, v — как средняя между пер-
вой и второй турбинами.
Расчет переменного режима при Tг =1 0, ,  Tв =1 0,  несколько проще, 
поскольку в нем расход для всей турбины — расход первой турбины 
 G T Gг = .  
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В этом случае 
 p
p
p
т
т
т
2
1
2
2
1
1
=
-
й
л
к
щ
ы
ъ
BG
.  
Определяющие величины констант A’ и B должны быть вычисле-
ны с точностью до пятой значащей цифры. Дальнейшие расчеты сво-
дятся по табл. 1.7. После выполнения расчетов строятся зависимо-
сти G f Ne e, ,p hк = ( )  иp p p pт т т т1 2 3, , = ( )f  (рис. 1.11, 1.12 по данным 
табл. 1.7 — режим N Te = =var, ,в 1 0 ), а также зависимости N f te = ( )в  
и he f t= ( )в  (рис. 1.13 по данным табл. 1.7 — режим T Tг в= =1 0, , var ). 
При проведении ответственных расчетов следует уточнять теплофизи-
ческие свойства воздуха и продуктов сгорания по средней температу-
ре термодинамического процесса, т. е. проводить расчет методом по-
следовательных приближений.
Определяются линии рабочих режимов ГТУ после нанесения рас-
считанных точек на известную универсальную характеристику ком-
прессоров, оценивается запас по устойчивой работе компрессоров 
в основных рабочих режимах ГТУ. Следует помнить, что в трехваль-
ных ГТУ КНД приближается к границе устойчивости при сниже-
нии нагрузки, а КВД — при увеличении нагрузки. По данным ри-
сунков 1.11–1.13 и по известным характеристикам компрессоров 
КВД и КНД определяются линии рабочих режимов ГТУ. Отдельно 
по данным рис. 1.13 делается вывод об изменении мощности и топлив-
ной экономичности ГТУ в зависимости от температуры наружного 
воздуха.
Параметры номинального режима работы для расчета табл. 1.7:
Tг К;0 1440= pк0 17 5= , ; He0 238 91= ,
кДж
кг
; pт0 16 98= , ; pт10 2 748= , ;
pт20 2 032= , ; pт30 3 040= , ; he0 0 34= , ; ў =
-
-
=
-
-
=
-
-
-
-A
1
1
1 2 748
1 16 98
0 87061
2
2
2
2
0
0
p
p
т
т
,
,
, ;
B = - ( )йлк
щ
ыъ
= Ч - Ч( )йл щы =
- -
p p pт т т0 0 0
2
1 2
2 2
1 16 98 1 2 748 2 032 278, , , , .91  
Значения КПД турбомашин, теплофизических параметров рабо-
чих тел, вспомогательных коэффициентов принимаем из уточненно-
го расчета схемы ГТУ в номинальном режиме работы.
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1. Тепловой расчеТ схем газоТУрбинных УсТановок
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
1,05
0,55 0,75 0,95 1,15
Рис. 1.11. Зависимость определяющих параметров трехвальной ГТУ  
простого открытого цикла от относительной эффективной мощности  
(режим N Te = =var; ,  в 1 0 ) 
1,8
2
2,2
2,4
2,6
2,8
3
3,2
12,5 14,5 16,5 18,5
Рис. 1.12. Зависимость степени расширения в первой,  
второй и третьей турбинах от общей степени расширения в турбинах ГТУ 
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Рис. 1.13. Климатические характеристики трехвальной ГТУ  
простого открытого цикла 
По данным рис. 1.11–1.13 и известным характеристикам компрессо-
ров КНД и КВД определяются линии рабочих режимов ГТУ. Отдель-
но по рис. 1.13 делается вывод об изменении мощности и топливной 
экономичности ГТУ в зависимости от температуры наружного воздуха.
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2. МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ОСЕВОГО КОМПРЕССОРА
2.1. Метод полного моделирования проточной части 
осевого компрессора
П осле проведения тепловых расчетов, когда определены сте-пень повышения давления в осевом компрессоре и расход воздуха через него, следующим этапом выполнения расче-
тов является определение геометрических размеров проточной части 
ОК. При проектировании новой ГТУ (без использования прототипа) 
полученные значения πк, Gв, а также атмосферные условия являют-
ся исходными данными для выполнения газодинамических расчетов 
многоступенчатого осевого компрессора согласно методикам [6, 10].
В упрощенном варианте предлагается выполнять так называемое 
моделирование осевого компрессора на базе ОК ГТУ-прототипа, под 
которым понимают изменение (масштабирование) проточной части 
модельного компрессора (прототипа), обладающего известными ха-
рактеристиками и, как правило, высокой экономичностью и надеж-
ностью. Прототип принято называть модельным компрессором, вновь 
проектируемый — натурным. При соблюдении критериев подобия при 
моделировании характеристики натурного компрессора будут тожде-
ственны характеристикам модельного [22].
Условия подобия натурного и модельного компрессоров можно за-
писать с использованием коэффициента моделирования следующим 
образом:
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2.1. Метод полного моделирования проточной части осевого компрессора
При соблюдении указанных критериев обеспечивается равенство 
степеней повышения давления, достижимых значений КПД, окруж-
ных скоростей и коэффициентов устойчивости натурного и модель-
ного компрессоров:
 p p h hк нат к мод к нат к мод к нат к мод у нат у модК К. . . . . . . ., , ,= = = =� � �u u .  
Под коэффициентом моделирования (или масштабом моделиро-
вания) понимают 
 k D
D
n
nм
нат
мод
мод
нат
= = .  
Помимо πк, Gв и начальных параметров воздуха исходными данны-
ми для расчета ОК, как видно из приведенных зависимостей, явля-
ются частота вращения ротора модельного компрессора nк (согласно 
техническим характеристикам ГТУ-прототипа, например, представ-
ленных в прил. 2) и коэффициент устойчивой работы Ку , под кото-
рым понимают 
 Ку
к в помп
к в раб
=
( )
( )
p
p
/
/
,
G
G
 
где индексы «помп» и «раб» означают параметры компрессора при по-
тере газодинамической устойчивости (помпаже) и в рабочем (расчет-
ном) режиме.
При проектировании ОК минимальное значение коэффициента за-
паса устойчивой работы принимают 
 DК К % %у у= -( ) Ч і1 100 20 25... .  
Таким образом, расчетный режим компрессора определяется пятью 
параметрами: πк, nк, Gв, Кy, ηк. На характеристике модельного компрес-
сора выбирают точку, подходящую по πк и Кy. Задача сводится к опре-
делению коэффициента моделирования (kм).
При неизменных начальных параметрах воздуха для выбранной 
на модельной характеристике точки и натурного компрессора, исхо-
дя из описанного выше, справедливо 
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 k G
Gм
нат
мод
= .  
Используя эти соотношения, после выбора точки на характеристи-
ке (расчетного режима) определяют все размеры и параметры нового 
компрессора. В самом простом варианте, когда πк модельного и на-
турного ОК совпадают, расчетный режим — это номинальный режим 
ГТУ-прототипа с паспортными значениями πк, nк, Gв.
Таким образом, в случае соответствия потребной степени по-
вышения давления натурного компрессора и ГТУ-прототипа сна-
чала определяется коэффициент моделирования согласно выра- 
жению 
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.  
Затем в зависимости от количества каскадов компрессора ГТУ опре-
деляется значение частоты вращения каждого из них по соотношению 
 n n
Т
Т
kнат
в мод
в
нат
м
=
ж
и
зз
ц
ш
чч
( )
.  
При выполнении эскизного проектирования геометрические раз-
меры проточной части натурного компрессора требуется находить пу-
тем умножения соответствующих размеров модельного компрессора 
на коэффициент моделирования kм.
Для создания натурного компрессора с более высокой степенью по-
вышения давления чаще всего используют добавление ступеней спе-
реди или сзади проточной части модельного компрессора [19]. При 
добавлении ступеней в хвостовой части компрессора суммарная сте-
пень повышения давления возрастает в соответствии с напорностью 
добавляемых ступеней, а расход и частота вращения остаются неиз-
менными. Добавление предвключенных ступеней приводит к изме-
нению термодинамических параметров: температуры, давления перед 
модельным компрессором и др. Степень повышения давления натур-
ного компрессора определяется из выражения 
 p p pнат мод= 1 ,  
где π1 — степень повышения давления предвключенных ступеней.
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2.1. Метод полного моделирования проточной части осевого компрессора
Согласно [22] для добавляемых предвключенных ступеней, несмо-
тря на изменение параметров воздуха на входе в основной отсек, сле-
дует сохранить ранее выбранный режим моделирования. Для этого 
определяют новый коэффициент моделирования 
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где n — показатель политропы, который связан со значением коэффи-
циента адиабаты и политропным КПД следующим образом:
 n
n
k
k
-
=
-1 1
hпол
;  
индекс «о. о.нат» обозначает параметры на входе в основной отсек 
(за предвключенными ступенями) натурного ОК; температура и дав-
ление за предвключенными ступенями определяются через π1 по ана-
логичным для ОК зависимостям (см. п. 1.2).
Обычно политропный КПД компрессора находится в пределах 
0,85–0,92. При выполнении вычислений можно задаваться значени-
ем ηпол на 1–4 % (с ростом pк  разница в КПД возрастает) выше полу-
ченного при тепловом расчете (п. 1.2) значения изоэнтропийного КПД 
или рекомендуется вычислять в соответствии с зависимостью 
 h pпол к
к
в
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ln
=
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k Т
Т
1
.  
Геометрические размеры основного отсека натурного компрессо-
ра находят путем умножения соответствующих размеров модельного 
компрессора на коэффициент моделирования kм* .
Для определения параметров модельного компрессора используют 
следующие соотношения:
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После этого на основании известных значений π1, ηк1 и геометри-
ческих характеристик основного отсека натурного ОК производится 
газодинамическое проектирование предвключенных ступеней.
При использовании предвключенных ступеней, полученных на ос-
нове модельных ступеней, возможна ситуация, когда суммарная сте-
пень повышения давления окажется выше расчетной. В таком случае 
для обеспечения расчетного значения πк удаляют соответствующее чис-
ло ступеней в хвостовой части основного отсека ОК. В случае, когда 
потребная степень повышения давления проектируемого ОК оказы-
вается ниже πк ГТУ-прототипа, при моделировании следует удалять 
ступени на входе либо на выходе проточной части компрессора в за-
висимости от отношений расхода натурного и модельного ОК.
2.2. Пример моделирования осевого компрессора 
трехвальной ГТУ
Для примера в качестве прототипа принимаем осевой компрессор 
ГТД АЛ-31СТ в соответствии с результатами уточненного теплового 
расчета (см. п. 1.5.2).
Характеристики натурного компрессора: Gв = 66,71 кг/с; πк = 17,5; 
ηк1 = 0,87; ηк2 = 0,87; Рв = 101 300 Па; Тв = 288 К.
Характеристики модельного ОК ГТУ-прототипа согласно прил. 2:
nнатКНД = 9700 об/мин; nнатКВД = 12 500 об/мин; Gв.нат = 64,5 кг/с; 
Рв.нат = 101 300 Па; Тв.нат = 288 К.
Поскольку на этапе теплового расчета была принята степень по-
вышения давления, соответствующая осевому компрессору ГТУ-
прототипа, для определения геометрических параметров натурного 
ОК используется метод полного моделирования без применения до-
полнительных ступеней.
Определяем коэффициент моделирования 
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2.2. Пример моделирования осевого компрессора трехвальной ГТУ
Таким образом, для определения геометрических размеров натур-
ного ОК необходимо изменить геометрические размеры модельного 
компрессора в 1,017 раза.
Вычисляем частоту вращения натурного компрессора:
 nнатнд об мин= =
9700
1 017
9538 4
,
, / ;�  
 nнатвд об мин.= =
12500
1 017
12 291 7
,
, /�  
Полученные значения частот вращения роторов следует округлить 
до ближайшего кратного 10: nкнд = 9540 об/мин, nквд = 12 290 об/мин.
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3. ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ  
МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ  
ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ
3.1. Исходные данные, цель и порядок расчета
Исходными данными для проведения газодинамических расче-тов отсеков газовой турбины являются:
•	 атмосферные условия работы ГТУ (Ра);
•	 номинальные частоты вращения роторов турбокомпрессора, си-
ловой турбины п, об/мин;
•	 эффективная мощность турбины Nе, МВт;
•	 полная начальная температура рабочего тела перед турбиной 
T0*, К.
Целью расчета является определение площадей проходных сече-
ний лопаточных венцов всех ступеней, геометрических характери-
стик сопловых и рабочих лопаток вдоль радиуса, КПД и мощности 
турбины.
Газовые турбины приводных и энергетических газотурбинных уста-
новок работают по открытому циклу, в котором отработанные продук-
ты сгорания сбрасываются в атмосферу через затурбинный диффузор 
и газовыпускной патрубок.
Для газотурбинных установок, работающих на высококалорийном 
углеводородном топливе, средний показатель адиабаты принимают 
в зависимости от средней температуры процесса расширения по дан-
ным прил. 1 в зависимости от начальной и конечной температуры про-
цесса расширения. В первом приближении можно принимать k = 1,33, 
а показатель адиабатического процесса k
k
-
=
1
0 248� , .  
Газовая постоянная рабочего тела турбин ГТУ — смеси возду-
ха с продуктами сгорания углеводородного топлива — принимается 
R = 288 Дж/(кг·К).
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3.2. Определение числа ступеней  и распределение теплоперепада по ступеням
Среднюю теплоемкость рабочего тела в турбине можно определить, 
используя данные прил. 1. Значение сpт, kт и Rт (в дальнейших газоди-
намических расчетах турбин индекс «т» опускается) связаны между 
собой зависимостью 
 c k
k
Rp = -1
.  
3.2. Определение числа ступеней  
и распределение теплоперепада по ступеням
При выборе числа ступеней турбины z учитываются назначение 
ГТУ, необходимость достижения высокого КПД проточных частей 
турбин, заданные величины частоты вращения роторов. С увеличе-
нием числа ступеней нагрузка на каждую снижается, легче получить 
максимальную величину ηТ, но увеличиваются массогабаритные харак-
теристики турбины, сложность и стоимость ее изготовления. Опреде-
ляющим фактором в этом случае является допустимая окружная ско-
рость на среднем диаметре последней ступени турбины uср.z при общем 
определенном теплоперепаде. На основании опыта проектирования 
турбин целесообразно выдерживать на среднем диаметре ступеней uср 
в пределах 250–350 м/с [18, 22]. В практике авиационного газотурбо-
строения [15] нагруженность ступени турбины и величину теплопере-
пада на ступень выбирают исходя из коэффициента нагрузки и вели-
чины мощностного КПД ступени 
 m = h
u
u
ср
2 ,  
 hu u
h
h
=
адст
,  
где hu — работа Эйлера (работа на окружности колеса), 
 h c u c uu uu = Ч ± Ч1 1 2 2  
(в алгебраической записи разности количества движения знак «+» со-
ответствует углу a2 90<  , а знак «–» соответствует a2 90>  ); hадст — ади-
абатная работа расширения ступени.
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Коэффициент нагрузки ступеней µ принимают в диапазоне 1,3–2,5. 
Для уменьшения числа ступеней в турбине следует принимать боль-
шую нагруженность ступеней, а для получения проточной части с наи-
высшей экономичностью необходимо увеличивать их количество. Для 
упрощения конструкции турбины при выполнении первой охлажда-
емой ступени необходимо увеличивать нагрузку на нее для уменьше-
ния числа охлаждаемых венцов.
Для турбин стационарных ГТУ и турбины винта (силовой тур-
бины) судовых установок обычно значения µ не превышают 1,8. 
В то же время для турбин газогенераторов авиационных ГТД, в це-
лях минимизации массогабаритных характеристик (количества сту-
пеней), коэффициент нагрузки ступени может достигать 2,5. При 
этом меньшим значениям коэффициента нагрузки соответствует 
формирование проточной части с умеренным углом раскрытия ме-
ридиональных обводов γ ≤ 20°. Следовательно, при µ > 1,8...2,0, что 
характерно для высоконагруженных ступеней авиационных газогене-
раторов, угол раскрытия меридиональных обводов γ может достигать 
30–40°.
В стационарном газотурбостроении критерием выбора количества 
ступеней турбин, схожим по физическому смыслу коэффициенту на-
грузки, является характеристический коэффициент x = uср/cад. Опти-
мальное значение характеристического коэффициента для ступени 
(соответствующее достижению максимальной экономичности сту-
пени) может быть найдено из соотношения 
 xопт
т
=
-
j a
r
cos
,1
2 1
 
где φ — коэффициент потерь скорости в сопловом аппарате; α1 — угол 
выхода потока из соплового аппарата; ρт — термодинамическая сте-
пень реактивности ступени.
Оба подхода позволяют обоснованно определить общее количество 
ступеней z в каждом отсеке газовой турбины. Обычно количество сту-
пеней, приходщихся на отсек газовой турбины, составляет 1–6. Боль-
шие значения z соответствуют меньшим окружным скоростям uср: для 
ГТУ, приводящих синхронный электрический генератор переменного 
тока, при n = 3000 об/мин указанные выше величины окружной ско-
рости могут быть недостижимы из-за ограничения диаметра ротора, 
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тогда число ступеней возрастает. Для турбин приводных ГТУ с часто-
тами вращения роторов 5000 об/мин и выше обычно количество сту-
пеней в отсеке не превышает трех.
Распределение теплоперепадов и, следовательно, работ расшире-
ния осуществляется с помощью выбора площадей проходных сече-
ний венцов турбины. Изменение площади проходного сечения венца 
приводит к изменению работы расширения в соответствующем вен-
це: при уменьшении площади работа расширения возрастает и на- 
оборот. Обычно задача решается от обратного. Задают распределение 
теплоперепадов по ступеням, необходимые же площади проходных 
сечений венцов определяются. Следует стремиться к приблизитель-
но равномерному распределению теплоперепадов по ступеням с уче-
том их окружной скорости на среднем диаметре. Для последней сту-
пени турбины выбор теплоперепада на ступень осуществляют с учетом 
согласования его работы с затурбинным диффузором. Минимум по-
терь энергии с кинетической энергией выходной скорости достигает-
ся при осевом выходе потока из ступени, т. е. α2 ≈ 90°. В промежуточ-
ных ступенях отсека добиваться величины α2 ≈ 90° не следует, так как 
кинетическая энергия выходной скорости используется в последую-
щих ступенях турбины.
В многоступенчатой неохлаждаемой турбине, вследствие перехода 
потерь трения в ступенях в теплоту, располагаемый теплоперепад ока-
зывается больше адиабатического, определенного по полным параме-
трам рабочего тела на входе и статическим за турбиной, на величину 
коэффициента возврата теплоты. В охлаждаемых высокотемператур-
ных турбинах может наблюдаться обратный эффект, когда распола-
гаемый теплоперепад на турбину равен или меньше адиабатного [16] 
за счет отвода теплоты от рабочего тела.
Величину коэффициента возврата теплоты α у неохлаждаемой тур-
бины можно принять в соответствии с рис. 3.1 в зависимости от ожи-
даемого числа ступеней турбины и степени расширения продуктов 
сгорания в проточной части, а для охлаждаемой турбины — принять 
равной нулю или отрицательной.
Располагаемый теплоперепад на неохлаждаемую турбину опреде-
ляют с учетом совместной работы с затурбинным диффузором и эф-
фектом возврата теплоты.
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Рис. 3.1. Коэффициент возврата теплоты для многоступенчатой  
неохлаждаемой турбины при ηт = 0,88, k = 1,33 в зависимости от степени 
расширения и числа ступеней [22] 
3.3. Выбор основных газодинамических 
и геометрических параметров ступеней турбины
Как было сказано выше, к основным газодинамическим параме-
трам ступени турбины относят величины, определяющие нагружен-
ность ступени (характеристику х
u
с
 ср
ад
= или коэффициент нагрузки сту-
пени m = h
u
u
ср
2 ), пропускную способность ступени (коэффициент 
расхода с
ср
a
aс
u
= ), экономичность ступени ηадст и степень термодина-
мической реактивности ρт.
Для ступеней турбин КПД возрастает при понижении скорости 
потока на выходе с2. Величина этой скорости при заданном расходе 
и плотности рабочего тела ρz за последней ступенью определяется со-
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гласно уравнению неразрывности для одномерного потока G c Fz z z= r а ом  
по величине ометаемой площади последней ступени, которая, в свою 
очередь, связана с напряжениями растяжения, возникающими в ра-
бочих лопатках.
Площадь Faz = Foмz, ометаемая рабочими лопатками последней сту-
пени, определяется по соотношению, м 2, 
 F
Ka
=
2
2
ps
r w
р
ф л
�
,  
где σр — допускаемые напряжения растяжения в корневом сечении ра-
бочей лопатки последней ступени, Н/м 2; Кф — коэффициент формы 
пера лопатки; ρл — плотность материала лопатки, кг/м 2; ω — угловая 
скорость вращения ротора турбины, рад/с, ω = πn/30. 
Допускаемые напряжения определяются в зависимости от предела 
длительной прочности материала s tдt , выбираемого по температуре 
металла в корневом сечении и заданном ресурсе детали, и коэффици-
ента запаса прочности n3 ≥ 2, Н/м 2, σр = �
s tд
з
t
n
.
При выполнении расчетов для турбин с начальной температурой 
газа до 1000  0 С можно воспользоваться информацией о материалах, 
применяемых в газотурбостроении, из [22], а для турбин с начальной 
температурой газа свыше 1000  0 С воспользоваться прил. 3 с информа-
цией о современных жаропрочных сплавах, разработанных в ВИАМ 
(Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных 
материалов).
Коэффициент формы зависит от закона изменения площадей се-
чений лопатки по радиусу и величин площадей профилей сечений 
в корне и на периферии лопатки. Чаще всего для предварительных 
расчетов можно принять Кф = 0,5.
Осевую скорость за последней ступенью турбины принимают ис-
ходя из условия МС2 = 0,35 …0,45, при этом с az2  = 160 …250 м/с. При-
нимая величину скорости на выходе последней ступени, контролиру-
ют значение коэффициента расхода, который не должен превышать 
0,8. В целом коэффициент расхода ступени турбины находится в ди-
апазоне 0,4–0,8.
Степень реактивности ступеней выбирают из условия минималь-
ного, но положительного ее значения в корневом сечении ступеней 
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на всех возможных режимах работы. На основании опыта проекти-
рования можно рекомендовать для первых ступеней турбины ρт = 
= 0,20 …0,30, а для последних — ρт = 0,35 …0,45 на среднем диаметре 
ступеней. Окончательно величину степени реактивности на среднем 
диаметре принимают после расчета ступени с учетом закона закрут-
ки по радиусу.
Углы выхода потока из соплового аппарата в целях уменьшения 
угла раскрытия проточной части плавно увеличивают от первой к по-
следней ступени. Выбор угла α1 влияет на достижимую экономичность 
ступени. Рекомендуется принимать для первой ступени α1 ≥ 13 …20°, 
а для последней — α1 ≤ 30 …35° [15, 18, 22].
Величины коэффициентов скорости для сопловой и рабочей реше-
ток на предварительном этапе расчетов можно принимать, пользуясь 
данными [16, 24]: φ = 0,960 …0,980, ψ = 0,940 …0,960.
3.4. Выбор основных геометрических характеристик 
проточной части турбины
Схему проточной части турбин стационарных ГТУ принимают 
обычно с постоянным корневым диаметром. При такой схеме про-
точной части упрощается конструкция ротора и корневой части рабо-
чих лопаток (рис. 3.2). В таком случае выдерживают угол раскрытия 
прочной части в меридиональной плоскости γ < 18 …20°.
l c
S1 S2
Bрк
Bрн
lр
D
к
δ
р
Рис. 3.2. Схема проточной части многоступенчатой турбины при DK = const 
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Схема с постоянным наружным диаметром ранее применялась 
в авиационных турбореактивных двигателях для уменьшения лобо-
вого сопротивления, так как в этом случае площадь миделевого сече-
ния силовой установки минимальна. Для стационарных газотурбинных 
установок такая схема проточной части, как правило, нецелесообразна.
Схема проточной части с постоянным средним диаметром (рис. 3.3) 
применяется для ограничения углов раскрытия проточной части в ме-
ридиональной плоскости в корневом и периферийном сечениях (γн 
и γк). Такая схема характерна для турбин авиационных и судовых га-
зогенераторов, у которых угол раскрытия γ может быть существенно 
больше 20° (рис. 3.3).
D
ср
δ
р
lр
lс
Рис. 3.3. Схема проточной части турбины с Dcp = const 
Возможны варианты комбинированных схем проточной части тур-
бины: первые ступени с DK = const, а последующие — с Dcp = const. В об-
щем случае без учета назначения установки, ее массогабаритных ха-
рактеристик меньшим суммарным углам раскрытия проточной части 
соответствуют более высокие значения внутреннего КПД отдельных 
ступеней турбины, что связано с более благоприятными условиями 
обтекания в концевых сечениях. Таким образом, при проектировании 
ГТУ желательно соблюдать условие (γк + γн) ≤ 18 …20°. Кроме того, 
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необходимо, чтобы γн и γк в соседних венцах отличались не более чем 
на 8–10°. Плавное изменение обводов проточной части обеспечивает 
меньший уровень потерь энергии. Большие углы раскрытия проточной 
части особенно вредны при высоких значениях α1 и β2, когда умень-
шается степень конфузорности межлопаточных каналов и в предель-
ном случае происходит отрыв потока от поверхности лопатки.
В случае проведения расчетов проточной части ГТУ на базе прото-
типа допускается принять аналогичную ему схему проточной части.
При выполнении газодинамических расчетов следует вести кон-
троль значения веерности ступеней:
для первых ступеней D
D
ll
= Јср
р
10 14... ;  
для последних ступеней Dl > 3 5, .  
При больших значениях веерности в первых ступенях существен-
но повышаются потери энергии из-за уменьшения высоты канала. 
Малые значения веерности в последних ступенях приводят к допол-
нительным сложностям при учете пространственного характера те-
чения в корне и на периферии ступени при проектировании, а также 
характеритизуются высокими напряжениями в корне из-за большой 
высоты лопаток.
Осевая ширина венцов выбирается из условий обеспечения проч-
ности лопаток под действием изгибающих напряжений от действия 
газодинамических сил. Ширина решетки непосредственно связана 
с величиной хорды профилей.
Длина проточной части турбины в основном зависит от уровня сум-
марных напряжений, возникающих в рабочих лопатках турбины. Если 
нет ограничений по прочности, то следует стремиться к тому, что-
бы выполнялось условие Вл /lл �1  как для сопел, так и для рабочих 
решеток.
Для средних и последних ступеней ширина решетки от корня к пе-
риферии ступени уменьшается вследствие поворота сечения лопатки. 
Хорда лопатки при этом не изменяется, однако для сохранения опти-
мального относительного шага по высоте ступени необходимо увеличе-
ние хорды с возрастанием радиуса. Можно рекомендовать, основыва-
ясь на данных [22], в корневом сечении принимать отношение Вр /1 р = 
= 0,2 …0,4, а в периферийном сечении Вр /1р = 0,15 …0,3. Ширину сопло-
вой решетки можно принимать равной или больше ширины рабочей.
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Передний осевой зазор S B1 0 3 0 4= ( ) рср, ... , .  Малое значение перед-
него осевого зазора вызывает значительное динамическое воздействие 
кромочных следов от сопел на рабочие лопатки. При значительной ве-
личине зазора S1 поток отклоняется к периферии и возрастает степень 
реактивности ступени, вызывая заметные перетоки в межлопаточных 
каналах и через необандаженный радиальный зазор.
Задний осевой зазор принимают больше переднего зазора 
S2 = (1,2 …1,5)S1. Желательно, чтобы осевые зазоры между венцами 
в корневом сечении были закрыты. Это позволяет избежать попадания 
рабочего тела в межвенцовое пространство или подсоса газа из меж-
венцового пространства.
Высота входной кромки рабочей лопатки должна быть больше высо-
ты выходной кромки сопловой лопатки на величину перекрыш. Верх-
няя перекрыша Δн должна составлять (0,01 …0,02) lс, нижняя (корневая) 
перекрыша Δк — 0–3 мм в зависимости от величины угла раскрытия 
проточной части в корневом сечении γк.
Выбор радиальных зазоров в проточной части определяет эконо-
мичную и надежную работу многоступенчатой турбины. Чтобы исклю-
чить опасные задевания пера лопатки о статорные детали, относитель-
ные радиальные зазоры должны быть в диапазоне 1–1,5 % от высоты 
лопатки. Для снижения потерь от протечек рабочего тела через ради-
альный зазор применяют, например, прирабатывающиеся металло-
керамические вставки, сотовые уплотнения, а лопатки выполняют 
с утонением в периферийной части и оснащают бандажами с уплот-
нениями. Также используют и другие конструктивные меры, систе-
мы активного управления радиальными зазорами, в том числе с пря-
мым измерением величины радиального зазора.
3.5. Предварительный газодинамический  
расчет турбины
Газодинамические одномерные расчеты (ГДР) турбин проводят 
в целях определения основных параметров потока в межвенцовых за-
зорах на среднем диаметре, поскольку в среднем сечении каждого вен-
ца параметры рабочего тела близки к среднемассовым по высоте про-
точной части.
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3.5.1. Предварительный газодинамический расчет турбин 
без затурбинного диффузора
Целью предварительного расчета является определение распола-
гаемого теплоперепада от полных параметров перед (Р0*, Т0*) и стати-
ческих (Рz, Тz) за каждым отсеком турбины. Основой такого расчета 
является определение величины статического давления за последней 
ступенью отсека. В зависимости от выбранной схемы ГТУ количество 
турбин (отсеков) составляет 1–4, для каждой из которых перед выпол-
нением газодинамических расчетов по среднему диаметру необходимо 
произвести предварительные вычисления и выбор варьируемых при 
одномерном расчете параметров.
Исходными данными для выполнения предварительного газодина-
мического расчета являются результаты уточненного теплового рас-
чета (см. 1.5.1) и задание на проектирование:
•	 давление воздуха на входе в ОК Pв , Па;
•	 суммарная степень повышения давления в ОК πк;
•	 потери по тракту ОК-ТВД Vтр ;
•	 степень понижения давления в отсеке (ТВД, ТСД, ТНД, ССТ) πт;
•	 коэффициент адиабаты для отсека k;
•	 средняя удельная теплоемкость рабочего тела для отсека сp, 
кДж/(кг·К);
•	 КПД отсека ηт;
•	 степень расширения в турбине pт;
•	 расход рабочего тела через турбину G, кг/с.
Предварительный расчет для каждого отсека турбины (ТВД, ТСД, 
ТНД) выполняем в следующей последовательности.
1. Определяем полное давление перед рассчитываемой турбиной, 
исходя из учета гидравлических потерь по тракту между осевым ком-
прессором и турбиной (потери в закомпрессорном диффузоре, каме-
ре сгорания и регенераторе при наличии и т. д.), Па, 
 P P0 1* в к тр= -( )p V ,  
где P PВ а вх.тр= -( )1 x .  
2. Определяем статическое давление за турбиной, Па, 
 P Pz = 0
*
тp
.  
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3. Вычисляем расчетную температуру продуктов сгорания на выхо-
де турбины, К, 
 T Tz
k
k= - -
ж
и
з
ц
ш
ч
й
л
к
к
щ
ы
ъ
ъ
-
0
1
1 1* т тp h .  
Для температуры Tz принимаем материал и задаем предел длитель-
ной прочностиs tд часов=
= -
20 000
273t Tz
'
 ([22], прил. 3, специализированные справоч-
ники).
4. Вычисляем допускаемые напряжения растяжения в корневом се-
чении рабочей лопатки, принимая запас прочности п3 = 2 …2,5, МПа, 
 s
s t
р
д
з
=
t
n
.  
5. Определяем ометаемую площадь последней ступени турбины, 
исходя из напряжений растяжения в корневом сечении рабочей ло-
патки, м 2, 
 F
Ka
=
2
2
ps
r w
р
ф л
,
где w p= n
30
.
При выполнении проектирования на базе ГТУ-прототипа целесо- 
образно при определении ометаемой площади ориентироваться на ге-
ометрические характеристики турбины-прототипа, что достигается 
подбором материала и более широким диапазоном изменения запа-
са прочности. Это позволяет упростить этапы конструирования и вы-
полнения эскизного проектирования турбин.
6. Плотность потока рабочего тела определяем из уравнения состо-
яния, кг/м 3, 
 rz z zP RT= / ( ).  
7. Вычисляем величину осевой скорости за последней ступенью 
из уравнения неразрывности, м/с, 
 с G
Faz z a
=
r
.  
8. Вычисляем адиабатический теплоперепад на турбину, кДж/кг, 
90
3. газодинамический расчеТ многосТУпенчаТой газовой ТУрбины  
 H c Tp
k
k
ад т= -
ж
и
з
ц
ш
ч
-
0
1
1* .p  
9. Определяем располагаемый теплоперепад на турбину с учетом 
коэффициента возврата теплоты, кДж/кг, 
 H H0 1= +( )a ад.  
10. Определяем число ступеней в отсеке, задавшись средней вели-
чиной коэффициента нагрузки (среднее арифметическое значение 
по ступеням турбины) из ранее рекомендованных диапазонов. Для 
этого примем в первом приближении за суммарную работу на окруж-
ности колеса раполагаемый теплоперепад на турбину 
 z H
u
= 02
ср срm
.  
11. Распределяем располагаемый теплоперепад между ступенями 
в отсеке, придерживаясь следующих рекомендаций:
 h1стад  = (1,05 …1,10), 
 hсрад ,h2стад ≤h3стад ≤…≤hzстад .
12. Принимаем для ступеней (с увеличением от первой к послед-
ней) основные геометрические и термодинамические характеристи-
ки в соответствии с табл. 3.1.
Таблица 3.1 
Основные геометрические и термодинамические параметры ступеней 
Величина Обозначение
Ступени
первая
средние (линейное 
распределение пара-
метров)
последняя (z)
Угол выхода потока 
из соплового аппарата* α1, i 13–18° a
a a
1
1 1 1
1z
z
z
z-
-
-
-( ), i 22–35°
Термодинамическая 
степень реактивности 
на среднем диаметре
ρт, i 0,25–0,3 P
P P
z
zz
z
т
т т i-
-
-
-( )1
1 0,40–0,45
Осевая проекция аб-
солютной скорости 
на выходе ступени
c2a, i
130–
170 м/с
c
c c
z
zaz
az a-
-
-
-( )1
1
i Разд. 3.5.1, 
п. 7
Примечание. i — номер ступени, отсчитываемой от первой.
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13. Определяем средний и корневой диаметры последней ступени 
в следующей последовательности:
 x z
Tz
опт = -
j a
r
cos
,1
2 1
, 
 u x hz zср опт стад= 2 ,  
 D
u
nz
z
ср
ср=
60
p
,  
 l
F
D
z
аz
z
p
ср
=
p
, 
 Dкz = Dсрz – lрz.
Полученное значение корневого диаметра ступени следует окру-
глить до ближайшего нуля в миллиметрах. На данном этапе расчетов 
следует проверить величину коэффициента расхода на выходе из по-
следней ступени: c
c
uaz
az
z
=
ср
≈ 0,4 …0,8. При выходе за рекомендованные 
пределы необходимо увеличить нагрузку на последнюю ступень тур-
бины.
При выполнении проектирования на базе ГТУ-прототипа, для упро-
щения этапа эскизного проектирования турбин, следует ориентиро-
ваться на реальные размеры проточной части турбины-прототипа.
Расчеты согласно п. 1–13 выполняются для турбин без затурбинно-
го диффузора. Например, для трехвальной ГТУ — для ТВД и ТНД; для 
двухвальной ГТУ — только для ТВД. Параметры рабочего тела на вы-
ходе из предыдущего отсека являются исходными данными при рас-
чете последующего отсека ГТУ.
3.5.2. Предварительный расчет турбины  
с затурбинным диффузором
Турбины одновальных энергетических ГТУ и силовые трубины при-
водных ГТУ в своей конструкции имеют затурбинный выходной диф-
фузор, позволяющий преобразовать часть кинетической энергии вы-
ходной скорости за последней ступенью в потенциальную энергию 
давления. Скорость потока на выходе из диффузора уменьшается, 
а статическое давление увеличивается. Поскольку давление на выхо-
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де из турбины (за последней ступенью) определяется из расчета цикла 
ГТУ или задается внешними условиями, установка выходного диффу-
зора приводит к увеличению располагаемого теплоперепада в самой 
турбине на величину c cz22 2-( )д .  
Схема типичной конструкции выхлопного тракта ГТУ представле-
на на рис. 3.4.
Pz,T z,caz
P*z,T*z
P*д,T*д,сд
P*z>P*д>B0Pz<Pд<B0
Газосборная
камера
Диффузор
Спрямляющий
аппарат
Последняя
ступень
турбины
Рис. 3.4. Схема выхлопного тракта ГТУ 
Давление продуктов сгорания в газосборной камере (шахте выхлопа) 
за диффузором будет выше барометрического давления на величину 
гидравлических потерь в камере и дымовой трубе ΔРвых. Для упроще-
ния расчетов определяем давление за диффузором, задавая коэффи-
циент гидравлических потерь выходного тракта ξвых. Для ГТУ просто-
го цикла сопротивление выходного тракта составляет обычно не более 
1–1,5 %, а для ГТУ, работающих по циклу с регенерацией теплоты ухо-
дящих газов, — 2,0–2,5 %.
Расчет проводим в соответствии с п. 1–7 разд. 3.5.1. На начальном 
этапе принимаем давление за последней ступенью равным барометри-
ческому, т. е. Рz = Ра = 101 300 Па.
При выборе материала лопаток (п. 3 разд. 3.5.1) последних ступеней 
предпочтение следует отдавать легированным теплоустойчивым ста-
лям аустенитного класса, которые более дешевы по сравнению с жа-
ропрочными сплавами на никелевой или никель-кобальтовой основе.
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После определения величины осевой скорости за последней ступенью 
caz рассчитываем давление продуктов сгорания в газосборной камере, Па, 
 P Рд* а вых= +( ).1 x  
Рассчитываем потери давления в диффузоре из-за гидравлических 
потерь. Для этого принимаем величину скорости потока на выходе 
из диффузора 80–100 м/с. Экономичность диффузорного патрубка 
определяется по его КПД, который также принимаем из диапазона 
ηд = 0,6…0,7. Потери давления в диффузоре, Па, 
 DР
c c
z
az
д д
д= -( ) -1
2
2 2
h r .  
Вычисляем полное и статическое давление за последней ступенью 
турбины, Па, 
 P P Pz* д* д*= + D ,  
 P P
c
z z
z az= -*
r 2
2
.  
После нахождения статического давления за последней ступенью сле-
дует уточнить значение плотности рабочего тела, которое в первом при-
ближении находилось по п. 6 разд. 3.5.1 при Рz = Ра. После этого необ-
ходимо повторить расчет осевой составляющей скорости и уточнить Рz.
Определяем степень расширения продуктов сгорания в турбине 
от начального полного давления P0*  до статического давления Pz за по-
следней ступенью турбины 
 pт
*
=
P
Pz
0 .  
Далее предварительный расчет турбины с диффузором проводим 
в соответствии с п. 8–13 разд. 3.5.1.
3.6. Газодинамический расчет ступеней  
по среднему диаметру
Целью газодинамического расчета ступеней по среднему диаметру 
является определение площадей проходных сечений венцов, расчет 
кинематических параметров потока (скоростей и углов) и выбор осе-
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вых ширин и зазоров проточной части. На основе газодинамического 
расчета по среднему диаметру строится эскиз проточной части, служа-
щий для выбора оптимального угла раскрытия проточной части в ме-
ридиональной плоскости.
Для выполнения газодинамического расчета по среднему диаметру 
используем результаты предварительного расчета (подгл. 3.5). Для каж-
дой ступени, кроме того, принимаем величину внутреннего КПД по за-
торможенным параметрам, которая определяется по кривым Смита 
(рис. 3.5) в зависимости от коэффициента нагрузки и коэффициента 
расхода ступени. Другим способом определения указанного КПД яв-
ляется зависимость [24] 
 h j a r y b r j r j a ru x x x x= - + + -( ) - - + -йлк
щ
ыъ
2 1 1 2 11 2
2
1
2cos cos cos .
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3
К
оэ
ф
ф
иц
ие
нт
 н
аг
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зк
и 
94
93
92
91
90
89
88
87
86
= 85%
Коэффициент расхода
 
Рис. 3.5. КПД по заторможенным параметрам ступеней газовых турбин 
при δр = 0 и ρт = 0,35 [24] в зависимости от µст и ca̅
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Дальнейший расчет турбины сводим в табл. 3.2. Начальными па-
раметрами T0*и P0* второй и последующих ступеней являются T2*и P2*
предыдущей. Для последней ступени значения T z2 и P2z должны со-
впадать с ранее вычисленными в предварительном расчете с точно-
стью до 2 %. При несовпадении нужно заново принять теплоперепад 
последней ступени турбины и уточнить значение КПД по кривым 
Смита.
Если принята схема проточной части с постоянным средним диа-
метром ступеней (Dcp ≈ const), то значение Dср, определенное в пред-
варительном расчете для последней ступени, принимаем для всех сту-
пеней. Высоты сопловой и рабочей лопаток в п. 9 и 21 табл. 3.2 в таком 
случае вычисляются по формулам, м, 
 l F
D
a
c
cр
= 1
p
,  
 l F
D
a
р
р
c
= 2
p
.  
Определять значения и2 и и1 на среднем диаметре (п. 11 и 22) не тре-
буется.
После проведения первого варианта расчета выполняется предва-
рительный эскиз проточной части в масштабе (масштаб выбирают 
в соответсвии с ГОСТ), при этом контроль угла раскрытия проточ-
ной части следует вести в соответствии с рекомендациями подгл. 3.2. 
Высоты лопаток на входе принимаются с учетом необходимых пере-
крыш и обеспечения плавных обводов проточной части.
При необходимости корректировки высоты лопатки уточняют lс 
путем выбора α1 и величины осевой составляющей абсолютной ско-
рости, зависящей от теплоперепада на сопловом аппарате ступени. 
Возможна корректировка lр за счет выбора Вр, Вс, S1, S2 в рекомендо-
ванных пределах.
Окончательный эскиз проточной части выполняется после прове-
дения расчета закрутки и обеспечения ρкорн ≥ 0,05 путем корректиров-
ки ρср или выбора закона закрутки. Увеличение степени реактивно-
сти в корне ступени нежелательно из-за возрастания осевого усилия 
на ротор турбины. Одновременно с этим строятся треугольники ско-
ростей на среднем диаметре ступеней.
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Таблица 3.2 
Газодинамический расчет ступени по среднему диаметру 
Величина
Обо-
зна-
чение
Формула
Едини-
цы из-
мере-
ния
1. Адиабатический теплоперепад ступени hcт
ад Задаем кДж/кг
2. Полная температура за ступенью T2
* T h C0
*
ст
ад
ст р-
*h / К
3. Полное давление за ступенью P2
*
P T T m0 2 0
1
* *
ст
** /( ) h Па
4. Осевая составляющая скорости за РЛ С2 а Задаем м/с
5. Статическая температура за РЛ (прибли-
женно) Т2 T C cа2 2
2 2* p- / К
6. Статическое давление за РК P2 P T T m0 2 0
1
* *
ст
*/( ) h Па
7. Удельный объем рабочего тела за РЛ υ2 RT P2 2/ м
 3/кг
8. Ометаемая площадь на выходе из РЛ F2 а G c au2 2/ м
 2
9. Высота рабочей лопатки lр D F Dк a к
2
2
4 2
+ -
p
м
10. Веерность ступени Dl  (Dк+lр)/lр –
11. Окружная скорость на Dср.рл u2 p D l nк р+( ) / 60 м/с
12. Термодинамическая степень реактив-
ности на среднем диаметре rcp
Принимаем из пред-
варительного рас-
чета
–
13. Адиабатический теплоперепад на со-
пловую решетку hс.ад 1-( )rт ст
адh кДж/кг
14. Скорость газа на выходе из сопел С1 j 2hcад м/с
15. Угол выхода потока из сопел α1
Принимаем  
из предварительного 
расчета
град.
16. Осевая составляющая абсолютной ско-
рости за сопловым аппаратом С1 а C1 1sina м/с
17. Статическая температура за сопловым 
аппаратом Т1
Т
h
с0
2
* c
ад
р
-
Чj
К
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Величина
Обо-
зна-
чение
Формула
Едини-
цы из-
мере-
ния
18. Статическое давление за сопловым ап-
паратом Р1 P
T
T
m
0
1
0
1
2
*
*
ж
и
з
ц
ш
ч
j Па
19. Удельный объем рабочего тела за со-
пловым аппаратом υ1
RT
P
1
1
м 3/кг
20. Ометаемая площадь на выходе из со-
плового аппарата F1a
G
c a
u1
1
м 2
21. Высота сопловой лопатки lc
D F Daк к
2
1
4 2
+ -
p м
22. Окружная скорость на среднем диаме-
тре соплового аппарата u1
p D l nк с+( )
60
м/с
23. Коэффициент расхода для СА С a1 с uа1 1/ –
24. Окружная проекция абсолютной ско-
рости С1u c1 1cosa м/с
25. Окружная проекция относительной 
скорости W1u с uu1 1- м/с
26. Угол входа потока на РЛ β1 arctg /c Wa u1 1( ) град.
27. Скорость входа потока на РЛ W1 c a1 1/ sinb м/с
28. Скорость выхода потока из РЛ W2 y rW h1
2 2+ ст
ад м/с
29. Угол выхода потока из РЛ β2 arcsin c Wa2 2/( ) град.
30. Окружная проекция относительной 
скорости W2u W2 2cosb м/с
31. Окружная проекция абсолютной ско-
рости C2u W uu2 2- м/с
32. Угол выхода потока за РЛ α2 arctg /c ca u2 2( ) град
33. Абсолютная скорость выхода потока 
из ступени С2 c a2 2/ sina м/с
Продолжение табл. 3.2
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Величина
Обо-
зна-
чение
Формула
Едини-
цы из-
мере-
ния
34. Скорость звука в потоке за рабочим ко-
лесом a2
kRT2 м/с
35. Число Маха за ступенью Mc2 c a2 2/ м/с
36. Скорость звука в потоке за сопловым 
аппаратом a1 kRT1 м/с
37. Число Маха на выходе из соплового ап-
парата Mc1 c a1 1/ –
38. Температура заторможенного потока 
на рабочих лопатках ступени T1w
* T
W
с1
1
2
2
+
p
K
39. Предел длительной прочности матери-
ала рабочей лопатки ступени (выбирается 
по температуре t w1
*  для назначенного ресурса 
лопатки 10 000 или 20 000 ч наработки)
s tд �
t
s tд ч�
t
W1 20 000
*
= МПа
40. Напряжения растяжения в корне РЛ σр
0 5
2
2
2, F ar w
p
л МПа
41. Коэффициент запаса n s stд р�
t / і 2 –
42. Ширина РЛ на среднем диаметре Bp.cp  (0,35 …0,20)lр мм
43. Передний осевой зазор S1  (0,3…0,4)Bp.cp мм
44. Ширина сопел на среднем диаметре Bc.cp (1,0…2,0)Bp.cp мм
45. Задний осевой зазор S2 (1,2…1,5)S1 мм
3.7. Расчет ступеней с применением закона закрутки
Выполненный расчет ступеней по среднему диаметру определяет 
требования к геометрии лопаток только в одном сечении — среднем. 
У корня и на периферии условия обтекания будут отличаться. В осе-
вом зазоре между сопловым аппаратом и рабочим колесом на поток 
действует центробежная сила, пропорциональная c u12 , а за рабочими 
лопатками — пропорциональная c u22 .  Следовательно, с увеличени-
Окончание табл. 3.2
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ем радиуса давление вырастает, а скорость должна падать. Посколь-
ку с2u  � с1u, постольку р1(r) растет больше, чем р2 (r), и перепад давле-
ний на рабочую лопатку увеличивается с радиусом, т. е. возрастает ρст. 
Это приводит к увеличению интенсивности газодинамического уси-
лия на рабочую лопатку.
Наиболее распространены законы закрутки, предусматривающие 
постоянную удельную работу по радиусу, а именно:
 c1a(r) = const, c1u r j
2  = const;  (1) 
 α1(r) = const, c1u r j a
2 2
1cos  = const;  (2) 
 rtgα1 = const, hu(r) = const.  (3) 
Угол a1  (формула 1) с ростом радиуса увеличивается, по формуле 
(2) — остается постоянным, в соответствии с выражением (3) — умень-
шается. Третий закон также часто называют обратной закруткой, так 
как целью его является пропуск большего расхода в корневом сече-
нии для снижения градиента реактивности по радиусу и уменьшение 
диапазона изменения угла b1, что важно при проектировании охлаж-
даемых рабочих лопаток. Этот закон закрутки чаще используется для 
первых ступеней при a1 > 25° и Dcp/lp > 5, так как при малых втулочных 
отношениях направляющие лопатки получаются сильно закрученны-
ми. Первый и второй законы закрутки чаще применяют для послед-
ней и промежуточных ступеней. Во всех этих законах закрутки на лю-
бом радиусе hи = const [22].
В приближенном расчете можно принимать коэффициенты скоро-
сти φ и ψ постоянными по высоте лопаток. Заданными являются все 
величины для среднего диаметра. Необходимые соотношения для рас-
чета величин в корневом и наружном (и любых промежуточных) сече-
ниях сведены в табл. 3.3. Согласно [22] при Dcp/lp ≥ 4 для второго и тре-
тьего законов закрутки можно принимать с2а(r) = const. Обычно при 
небольших углах раскрытия γк и γн принимают также u2 ≈ u1.
Выполнив расчет закрутки, следует произвести анализ полученных 
величин и построить треугольники скоростей. Если в результате рас-
чета получено отрицательное значение степени реактивности в корне, 
нужно или изменить закон закрутки, или увеличить rср и повторить 
расчет по среднему диаметру.
Изменение по радиусу r, α1, с1а, с1и, с1, β1, β2, W1, W2, α2, с2 следует 
представить на одном-двух графиках для каждой из рассчитываемых 
ступеней.
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Таблица 3.3 
Зависимости для определения основных параметров  
при различных законах закрутки ступеней турбины 
Величина Обозна-чение
Единицы 
измерения
Законы закрутки
clu rj
2
 = const α1(r) = const r tgα1 = const
1. Относительный
радиус r – r/rср r/rср r/rср
2. Угол выхода по-
тока из сопел α1 град. arctg
c
c
a
u
1
1
ж
и
з
ц
ш
ч α1cр arctg
tg cрa1
r
ж
и
з
ц
ш
ч
3. Осевая составля-
ющая абсолютной 
скорости за СА
C1a м/с C a1
ср C ra1
2 2
1ср / cosj a
C
ra1
2
1
2 2
1
1ср cр
cр
tg
tg
+
+
a
a
4. Окружная про-
екция абсолютной 
скорости
C1u м/с C ru1
ср / Æ C ru1
2 2
1ср / cosj a C1a /tgα1
5. Скорость газа 
на выходе из со-
пел
C1 м/с
c a1
1sina
6. Осевая состав-
ляющая абсо-
лютной скорости 
за РЛ
C2a м/с C2aср
7. Окружная ско-
рость u м/с ucр r
8. Адиабатиче-
ский теплопере-
пад в соплах
hc
ад
кДж
кг
c1
2
22j
9. Термодинами-
ческая степень ре-
активности
ρт –
h h
h
ст
ад
с
ад
ст
ад
-
10. Угол входа по-
тока на РЛ β1 град.
arctg
c
c u
a
u
1
1 1-
11. Скорость входа 
потока на РЛ W1 м/с
с a1
1sinb
12. Скорость вы-
хода потока из РЛ W2 м/с y rW h1
2 2+ т ст
ад
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Величина Обозна-чение
Единицы 
измерения
Законы закрутки
clu rj
2
 = const α1(r) = const r tgα1 = const
13. Угол выхода 
потока из РЛ β2 град
arcsin
C
W
a2
2
14. Окружная про-
екция относитель-
ной скорости
W2u м/с W2 2cosb
15. Окружная про-
екция абсолютной 
скорости
C2u м/с W uu2 2-
16. Угол выхода 
потока из ступени α2 град.
arctg
c
c
a
u
2
2
17. Кинематиче-
ская степень реак-
тивности
ρк – 1 2
1 2
1
-
-c c
u
u u
18. Удельная рабо-
та на ободе ступени hu кДж/кг u c cu u1 1 2±( )
19. Абсолютная 
скорость выхода 
потока из ступени
C2 м/с c ca u2
2
2
2+
20. Статическая 
температура за СА T1 К Т с
h
р
0
2
* с
ад
-
Чj
21. Статическое 
давление за СА P1 Па P
T
Ti i
m
0
1
0
1
2
*
*
ж
и
з
ц
ш
ч
j
22. Температура 
заторможенного 
потока на РЛ
TW1
* К T
W
сp
1
1
2
2
+
23. Скорость звука 
на выходе из СА aС1 м/с
kRT1
24. Число Маха 
на выходе из СА MС1 – С1/aС1
25. Скорость звука 
на входе в РК аW1 м/с
kRT1
26. Число Маха 
на входе в РК MW1 – W1/аW1
 
Окончание табл. 3.3
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3.8. Расчет потерь энергии, КПД  
и мощности турбины
Точно определить потери энергии расчетным путем можно после 
выполнения профилирования лопаток и детального учета особенно-
стей конструкции. Здесь приводится схема приближенного расчета по-
терь по принятым значениям коэффициентов потери скорости в со-
пловом аппарате φ и рабочих лопатках ψ.
Профильные потери энергии определяем для средних сечений венцов.
Для сопловых аппаратов, кДж/кг, 
 Dh сспр =
-
Ч -
1
2
10
2
2
1
2
3j
j
. 
Для венцов рабочих колес, кДж/кг, 
 Dh
W
р
пр =
-
Ч -
1
2
10
2
2
2
2
3y
y
. 
Концевые (вторичные) потери в сопловых аппаратах определим 
по приближенной формуле, кДж/кг, 
 Dh а
l
hс
конц с
с
с
ад=
-
Ч Ч
1
2
2
2
j
j
,  
где  а tс сsin= a1.  
Здесь t Bс сср» � .  
Концевые потери в рабочих венцах, кДж/кг, 
 Dh
а
l
hр
конц р
р
р
ад=
-
Ч Ч
1
2
2
2
y
y
,  
где  а tр рsin= b2.  
Здесь t Bр рср» � .  
Потери от перетеканий в радиальном зазоре при необандаженных 
лопатках, кДж/кг, 
 Dh
l
hс
заз с
с
с
ад» Ч
d
,  
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 �Dh
l
hр
заз р
р
р
ад» Ч
d
,  
для первой ступени часто dс = 0 и Dhсзаз  = 0.
Общие потери на ободе в ступени, кДж/кг, 
 SD D D D D D Dh h h h h h hст спр рпр сконц рконц сзаз рзаз= + + + + + .
Использованный в ступени теплоперепад, кДж/кг, 
 hu  = h hстад ст- SD .  
Внутренний КПД ступени на ободе 
 hu uh h= / .стад  
Суммарный использованный теплоперепад в турбине без затурбин-
ного диффузора, кДж/кг, 
 H hu
i
z
ui=
=
е
1
.  
Суммарный использованный теплоперепад в турбине с затурбин-
ным диффузором, кДж/кг, 
 H H hu i
i
z
= - D
=
еад ст ,
1
 
 H c Tp
k
k
ад т= -
ж
и
з
ц
ш
ч
-
0
1
1* ,p  
 pт =
P
Pz
0
*
,  
где P0* и Pz — полное давление на входе и статическое давление на вы-
ходе из отсека (турбины).
КПД турбины без учета потерь на трение дисков (или барабана)
 hu uH H� т ад= / .  
Потери на трение дисков можно оценить с помощью КПД 
hтр » -0 985 995, . , –0,995.
Для каждой турбины определяем внутреннюю мощность с учетом 
коэффициента механических потерь трения, принятых в тепловом 
расчете ГТУ, кВт, 
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 N GHuт мех тр= h h .  
При расчете полезной (эффективной) мощности одновальной ГТУ 
необходимо рассчитать зависимость, кВт, 
 N N Ne = т к,–
где  N H Gк к в= .  
3.9. Пример газодинамического расчета ГТУ
3.9.1. Газодинамический расчет турбины высокого давления
Предварительный расчет ТВД
Исходные данные и вспомогательные величины для предваритель-
ного расчета представлены в табл. 3.4.
Таблица 3.4 
Данные для предварительного расчета 
Наименование величины Обозначе-ние
Единицы из-
мерения
Значе-
ние
Исходные данные
Полное давление газа перед турбиной P0* Па 1 694 634
Полная температура газа перед турбиной T0* K 1440
Частота вращения ротора n об/мин 12 290
Степень расширения в турбине pт – 2,748
Расход рабочего тела через турбину Gтвд кг/с 54,3
Вспомогательные величины
Показатель адиабаты k – 1,342
Показатель адиабатического процесса m – 0,255
Газовая постоянная рабочего тела турбины R кДж/(кг·К) 0,288
Средняя теплоемкость рабочего тела в тур-
бине срт кДж/(кг·К) 1,130
Коэффициент скорости в соплах j – 0,96
Коэффициент скорости на рабочих лопатках ψ – 0,95
Коэффициент возврата теплоты a – –
КПД турбины h – 0,87
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Cтепень расширения, а также расход рабочего тела через турбину 
принимаем в соответствии с пунктами теплового расчета. Полное дав-
ление перед турбиной рассчитываем исходя из учета потерь по трак-
ту входного патрубка (см. подгл. 1.4), а также гидравлических потерь 
по тракту.
Полное давление газа перед турбиной 
 P P0 1 1* а К тр вх.тр= -( ) -( )p x x .  
Потери во входном тракте принимаем xвх тр.  = 0,0145. Потери по трак-
ту согласно принятому в тепловом расчете значению xвх тр.  = 0,03.
 P0 101300 17 5 1 0 03 1 0 0145 1 694 633 77* Па= Ч Ч -( ) Ч -( ) =, , , , .  
Давление газа за турбиной
 P Pz = = =0
1694 633 77
2 748
616 693 04
* ,
,
, .
pт
   Па�  
Температура газа за турбиной
 T Tz m, ,, ,= - -( )йл щы = Ч - -( ) Чйл щы =- -0 0 2551 1 1440 1 1 2 748 0 87 11* т тp h 55 52, .К  
Допускаемые напряжения растяжения в корневом сечении рабо-
чей лопатки для выбранного материала лопатки (ЖС6У-ВИ) при за-
пасе прочности п3 = 2,44
 s
s t
р
д
t
з
= = =
n
400
2 44
163 9
,
, МПа.  
Ометаемая площадь последней ступени турбины 
 F
Ka
= =
Ч Ч Ч
Ч Ч
=
2 2 3 14 163 9 10
0 5 8100 1287
0 1542
6
2
ps
r w
р
ф л
, ,
,
, ,  
где w p= = Ч =n
30
3 14 12 290
30
1287
,
. рад/сек. 
Плотность потока рабочего тела 
 rz z zP RT= = Ч =/ ( ) , / ( , ) , кг/ м .616 693 04 288 1155 52 1 853 3  
Осевая скорость за последней ступенью 
 с G
Faz z a
= =
Ч
=
r
54 3
1 853 0 154
190 8
,
, ,
, м/ с.  
106
3. газодинамический расчеТ многосТУпенчаТой газовой ТУрбины  
Адиабатический теплоперепад в турбине 
 H c T
k
k
ад p т= -
ж
и
з
ц
ш
ч = Ч Ч -
ж
и
зз
ц- -
0
1 1 1 342
1 3421 1 13 1440 1 2 748*
,
,, ,p
ш
чч = 369 5, кДж/ кг.  
С учетом того, что коэффициент возврата теплоты принят рав-
ным 0, из-за высокой начальной температуры газа в турбине и необ-
ходимости введения охлаждения, располагаемый теплоперепад 
будет
 H H0 1 1 0 369 5 369 5= +( ) = + Ч =a ад ( ) , , кДж/ кг.  
Основные геометрические и термодинамические параметры тур-
бины сведены в табл. 3.5.
Таблица 3.5 
Основные геометрические и термодинамические  
параметры ступени 
Величина Обозна-чение
Единицы  
измерения Значение 
Угол выхода потока из соплового  
аппарата α1,i град. 16
Термодинамическая степень реактивности 
на среднем диаметре ρ1,i – 0,355
Осевая проекция абсолютной скорости 
на выходе ступени С2a, i м/c 190,8
Оптимальная характеристика определяется как
 x zопт
тz
cos
=
Ч -
=
Ч
Ч -
=
j a
r
cos ,
,
, .1
2 1
0 96 16
2 1 0 355
0 575

 
Окружная скорость 
 u x hc z zр опт стад м с= = Ч Ч Ч =2 0 575 2 369 5 10 493 93, , , / .  
Средний диаметр ступени 
 D
u
nc z
c z
p
p м= =
Ч
Ч
=
60 60 493 9
3 14 12 290
0 767
p
,
,
, .�  
В рассматриваемом примере в качестве прототипа выбран газотур-
бинный двигатель типа АЛ-31СТ. Ориентируясь на геометрические 
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характеристики проточной части турбины высокого давления дви-
гателя-прототипа, средний диаметр которой около 0,670 м, примем 
значение характеристического коэффициента x  = 0,5. Другим спо-
собом приближения геометрических характеристик проектируемого 
ГТД к прототипу является выбор нового материала рабочей лопатки 
и нового значения коэффициента запаса прочности. В таком случае 
окружная скорость 
 u x hz zcр стад м/с= = Ч Ч Ч =2 0 5 2 369 5 10 429 83, , , ,  
а средний диаметр ступени
 D
u
nz
z
cp
cp м= =
Ч
Ч
=
60 60 429 8
3 14 12 290
0 668
p
,
,
, .�  
Высота рабочей лопатки последней ступени будет
 lрz = 
F
D
аz
zp ср
м=
Ч
=
0 154
3 14 0 668
0 073
,
, ,
, .
Корневой диаметр ступени определяется как
 D D lz z zк ср р м= = - =- 0 668 0 073 0 595, , , .�  
Коэффициент расхода на выходе из ступени 
 C C
ua
a= = =2
190 8
429 8
0 44
ср
,
,
, .  
Исходя из представленных ранее рекомендаций (подгл. 3.2) прини-
маем количество ступеней z в отсеке ТВД равным 1. В таком случае ко-
эффициент нагрузки ступени ТВД в первом приближении
 m = = Ч =H
u
0
2 2
369 5 1000
429 8
2 0
ср
,
,
, .  
Согласно рассчитанным значениям коэффициентов нагрузки и рас-
хода, определяем по кривым КПД Смита аэродинамический КПД сту-
пени по заторможенным параметрам — h* , .ст = 0 89  
Газодинамический расчет ТВД по среднему диаметру
Для выполнения газодинамического расчета по среднему диаметру 
используем результаты предварительного расчета. Результаты вычис-
лений сведены в табл. 3.6.
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Таблица 3.6 
Газодинамический расчет ТВД по среднему диаметру 
Наименование величины Обозначе-ние
Единицы 
измерения Значение
1. Адиабатический теплоперепад ступени hcт
ад кДж/кг 369,5
2. Полная температура за ступенью T2
* К 1148,98
3. Полное давление за ступенью P2
* Па 626 208
4. Осевая составляющая скорости за РЛ С2 а м/с 195,00
5. Статическая температура за РЛ Т2 К 1132,2
6. Статическое давление за РЛ P2 Па 586 766,6
7. Удельный объем рабочего тела за РЛ υ2 м 3/кг 0,556
8. Ометаемая площадь на выходе из РЛ F2 а м 2 0,155
9. Высота РЛ lр м 0,0737
10. Веерность ступени Dl – 9,1
11. Окружная скорость РЛ u2 м/с 430,1
12. Степень реактивности rcp – 0,355
13. Адиабатический теплоперепад в СА hс.ад кДж/кг 238,3
14. Скорость газа на выходе из сопел С1 м/с 662,8
15. Угол выхода потока из сопел α1 град. 16,00
16. Осевая составляющая скорости за СА С1 а м/с 182,7
17. Статическая температура за СА Т1 К 1245,6
18. Статическое давление за СА Р1 Па 913 920,1
19. Удельный объем рабочего тела за СА υ1 м 3/кг 0,393
20. Ометаемая площадь на выходе из СА F1a м 2 0,117
21. Высота сопловой лопатки lc м 0,0570
22. Окружная скорость на среднем диаметре  
СА u1 м/с 419,4
23. Коэффициент расхода для СА С a1 – 0,436
24. Окружная проекция абсолютной  
скорости С1u м/с 637,1
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Наименование величины Обозначе-ние
Единицы 
измерения Значение
25. Окружная проекция относительной ско- 
рости W1u м/с 217,7
26. Угол входа потока на РЛ β1 град. 40,0
27. Скорость входа потока на РЛ W1 м/с 284,2
28. Скорость выхода потока из РЛ W2 м/с 556,4
29. Угол выхода потока из РЛ β2 град. 20,5
30. Окружная проекция относительной ско- 
рости W2u м/с 521,2
31. Окружная проекция абсолютной скорости C2u м/с 91,0
32. Угол выхода потока за РЛ α2 град. 65,0
33. Скорость выхода потока из ступени С2 м/с 215,2
34. Скорость звука в потоке за РЛ a2 м/с 661,5
35. Число Маха за РЛ MС2 – 0,325
36. Скорость звука на выходе из СА a1 м/с 693,8
37. Число Маха на выходе из СА MС1 – 0,955
38. Температура заторможенного потока  
на РЛ T1W
* К 1281,4
39. Допускаемые напряжения для материа-
ла РЛ s tд
t МПа 400
40. Напряжения растяжения в корне РЛ σр МПа 165,20
41. Коэффициент запаса n – 2,4
42. Ширина РЛ на среднем диаметре Bp.cp мм 26
43. Передний осевой зазор S1 мм 10
44. Ширина сопел на среднем диаметре Bc.cp мм 45
45. Задний осевой зазор S2 мм 12
Материал рабочих лопаток ТВД — ЖС6У-ВИ. Допускаемые на-
пряжения для материала принимаем на основании данных [22], 
rм = 8100 кг/м 3.
Окончание табл. 3.6
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Расчет ТВД с учетом закона закрутки
Выбор закона закрутки ступени осуществляется в соответствии с ре-
комендациями подгл. 3.8 и данных [13, 22, 26]. Расчет сведен в табл. 3.7.
Таблица 3.7 
Расчет ТВД с учетом закона закрутки rtgα1 = const 
Наименование величины Обозна-чение
Единицы 
измерения
Сечения
корн. средн. периф.
1. Радиус сечения r м 0,297 0,334 0,371
2. Относительный радиус r – 0,890 1,000 1,110
3. Угол выхода потока из сопел α1 град. 17,9 16,0 14,5
4. Осевая составляющая ско-
рости за СА C1a м/с 225,8 182,7 150,6
5. Окружная проекция абсо-
лютной скорости C1u м/с 700,7 637,1 582,9
6. Скорость газа на выходе 
из сопел C1 м/с 736,2 662,8 602,1
7. Осевая составляющая ско-
рости за РЛ C2a м/с 195,0 195,0 195,0
8. Окружная скорость в соплах u1 м/с 373,2 419,4 465,6
9. Окружная скорость в РЛ u2 м/с 382,7 430,1 477,5
10. Адиабатический теплопе-
репад в соплах hc
ад кДж/кг 294,061 238,304 196,663
11. Термодинамическая сте-
пень реактивности rт – 0,204 0,355 0,468
12. Угол входа потока на РЛ β1 град. 34,6 40,0 52,1
13. Скорость входа потока на РЛ W1 м/с 397,9 284,2 190,9
14. Скорость выхода потока из РЛ W2 м/с 528,2 556,4 587,2
15. Угол выхода потока из РЛ β2 град. 21,7 20,5 19,4
16. Окружная проекция от-
носительной скорости W2u м/с 490,9 521,2 553,9
17. Окружная проекция аб-
солютной скорости C2u м/с 108,1 91,0 76,3
18. Угол выхода потока за РЛ α2 град. 61,0 65,0 68,6
19. Кинематическая степень 
реактивности rкин – 0,206 0,349 0,456
20. Удельная работа на ободе hн кДж/кг 309,6 313,2 314,8
21. Абсолютная скорость вы-
хода потока C2 м/с 223,0 215,2 209,4
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Наименование величины Обозна-чение
Единицы 
измерения
Сечения
корн. средн. периф.
22. Статическая температу-
ра за СА T1 К 1200,2 1245,6 1279,6
23. Статическое давление за СА P1 кПа 780 051 913 920,1 1 024 849
24. Температура заторможен-
ного потока на РЛ T1W
* К 1270,2 1281,4 1295,7
25. Скорость звука на выхо-
де из СА aC1 м/с 681,1 693,8 703,2
26. Число Маха на выходе из СА MC1 – 1,081 0,955 0,856
27. Скорость звука на входе в РК aW1 м/с 681,1 693,8 703,2
28. Число Маха на входе в РК MW1 – 0,584 0,410 0,271
По результатам газодинамического расчета построены треугольни-
ки скоростей, представленные на рис. 3.6, а также графики изменения 
основных кинематических параметров (рис. 3.7 и 3.8).
u
a
u
a
u
a
C1=736,2м/с
W1=397,9м/с
C2=223,0м/с W2=528,2м/с
U1=373,2м/с
U2=382,7м/с
C1=662,8м/с
W1=284,2м/с
C2=215,2м/с W2=556,4м/с
U1=419,4м/с U2=430,1м/с
C1=602,1м/с W1=190,9м/с C2=209,4м/с W2=587,2м/сU1=465,6м/с
U2=477,5м/с
α1=17,9° β2=21,7°
β1=34,6°
α2=61,0°
α1=16,0°
β1=40,0°
α1=14,5°
β1=52,1°
β2=20,5°
α2=65,0°
β2=19,4°α2=68,6°
Рис. 3.6. Треугольники скоростей ступени ТВД:
а — периферийное сечение; б — среднее сечение; в — корневое сечение 
Окончание табл. 3.7
а
б
в
112
3. газодинамический расчеТ многосТУпенчаТой газовой ТУрбины  
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0
50
100
150
200
250
0,9 0,947 0,994 1,041 1,088
С
те
пе
нь
 р
еа
кт
ив
но
ст
и
Гр
ад
ус
ы
ρтерм
ρкин
α2
β1
β2
α1
Рис. 3.7. Изменение углов потока и степени реактивности по радиусу 
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Рис. 3.8. Изменение скоростей потока по радиусу 
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3.9.2. Газодинамический расчет турбины низкого давления
Предварительный расчет ТНД
Исходные данные и вспомогательные величины для предваритель-
ного расчета представлены в табл. 3.8.
Таблица 3.8 
Данные для предварительного расчета 
Наименование величины Обозначе-ние
Единицы 
измерения Значение
Исходные данные
Полное давление газа перед турбиной P0* Па 626 208,9
Полная температура газа перед турби-
ной T0
* K 1148,98
Частота вращения ротора n об/мин 9540
Степень расширения в турбине πт – 2,03
Расход рабочего тела через турбину Gтнд кг/с 63,2
Вспомогательные величины
Показатель адиабаты k – 1,352
Показатель адиабатического процесса m – 0,260
Газовая постоянная рабочего тела тур-
бины R кДж/(кг·К) 0,288
Средняя теплоемкость рабочего тела 
в турбине cрт кДж/(кг·К) 1,105
Коэффициент скорости в соплах φ – 0,960
Коэффициент скорости на рабочих ло-
патках ψ – 0,950
Коэффициент возврата теплоты α – –
КПД турбины ηт – 0,87
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Степень расширения, а также расход рабочего тела через турбину 
принимаем в соответствии с пунктами теплового расчета. Полное дав-
ление перед турбиной P2* — по табл. 3.6.
Давление газа за турбиной составит
 P Pz = = =0
626 208 9
2 03
308138 7
* ,
,
, .
pт
   Па�  
Температура газа за турбиной
 T Tz m, ,, , ,= - -( )йл щы = Ч - -( ) Чйл щы =- -0 0 2611 1 1148 98 1 1 2 03 0 87* т тp h 980 3, .К  
Допускаемые напряжения растяжения в корневом сечении рабо-
чей лопатки для выбранного материала лопатки (ЖС6У-ВИ) при за-
пасе прочности п3 = 2,2 
 s
s t
р
д
t
з
= = =
n
400
2 2
181 8
,
, МПа.  
Ометаемая площадь последней ступени турбины 
 F
Ka
= =
Ч Ч Ч
Ч Ч
=
2 2 3 14 181 8 10
0 5 8100 999
0 2832
6
2
ps
r w
р
ф л
, ,
,
, ,  
где w p= = Ч =n
30
3 14 9540
30
999
,
. рад/сек. 
Плотность потока рабочего тела 
 rz z zP RT= = Ч =/ ( ) , / ( , ) , кг/ м .308138 7 288 980 3 1 09 3  
Осевая скорость за последней ступенью 
 с G
Faz z a
= =
Ч
=
r
63 2
1 09 0 283
204 8
,
, ,
, м/ с.  
Адиабатический теплоперепад в турбине 
 H c Tp
k
k
ад т= -
ж
и
з
ц
ш
ч = Ч Ч -
ж
и
- -
0
1 1 1 352
1 3521 1 105 1148 98 1 2 03*
,
,, , ,p зз
ц
ш
чч = 214 2, кДж/ кг.  
С учетом того, что коэффициент возврата теплоты принят равным 0, из-
за высокой начальной температуры газа в турбине и необходимости вве-
дения охлаждения, располагаемый теплоперепад можно определить как
 H H0 1 1 0 214 2 214 2= +( ) = + Ч =a ад ( ) , , кДж/ кг. 
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Основные геометрические и термодинамические параметры тур-
бины сведены в табл. 3.9.
Таблица 3.9 
Основные геометрические и термодинамические параметры ступени 
Величина Обозначение Единицы  измерения Значение 
Угол выхода потока из соплового ап-
парата α1,i град. 22
Термодинамическая степень реактив-
ности на среднем диаметре ρ1,i – 0,36
Осевая проекция абсолютной скорости 
на выходе ступени С2a,i м/c 197,00
Оптимальная характеристика 
 x z
z
опт
т
cos
=
-
=
Ч
Ч -
=
j a
r
cos ,
,
, .1
2 1
0 96 22
2 1 0 36
0 556

 
Окружная скорость 
 u x hz zcр опт стад м/с= = Ч Ч Ч =2 0 556 2 214 2 10 364 13, , , .  
Средний диаметр ступени 
 D
u
nz
z
cp
cp м= =
Ч
Ч
=
60 60 364 1
3 14 9540
0 729
p
,
,
, .�  
В рассматриваемом примере в качестве прототипа выбран газотур-
бинный двигатель типа АЛ-31СТ. Поскольку полученное значение 
среднего диаметра проточной части ТНД проектируемого ГТД и дви-
гателя-прототипа близки, дальнейшего уточнения D zcp не требуется.
Высота рабочей лопатки последней ступени 
 lрz = 
F
D
аz
zp ср
м=
Ч
=
0 283
3 14 0 729
0 123
,
, ,
, .
Корневой диаметр ступени 
 D D lz z zк ср р м= = - =- 0 729 0 123 0 606, , , .�  
Коэффициент расхода на выходе из ступени 
 C C
ua
a= = =2
204 8
364 1
0 56
ср
,
,
, .  
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Исходя из представленных ранее рекомендаций (подгл. 3.2) прини-
маем количество ступеней z в отсеке ТНД равным 1. В таком случае 
коэффициент нагрузки ступени ТНД в первом приближении
 m = = Ч =H
u
0
2 2
214 2 1000
364 1
1 62
ср
,
,
, .  
Согласно рассчитанным значениям коэффициентов нагрузки и рас-
хода, определяем по кривым КПД Смита аэродинамический КПД сту-
пени по заторможенным параметрам — h* , .ст = 0 91  
Газодинамический расчет ТНД по среднему диаметру
Для выполнения ГДР по среднему диаметру используем результа-
ты предварительного расчета. Результаты расчета сведены в табл. 3.10.
Таблица 3.10 
Газодинамический расчет ТНД по среднему диаметру 
Наименование величины Обозначение Единицы измерения Значение
1. Адиабатический теплоперепад ступени hcт
ад кДж/кг 215,40
2. Полная температура за ступенью T2
* К 971,59
3. Полное давление за ступенью P2
* Па 308 708,17
4. Осевая составляющая скорости за РЛ С2 а м/с 197,00
5. Статическая температура за РЛ Т2 К 954,03
6. Статическое давление за РЛ P2 Па 285 850,50
7. Удельный объем рабочего тела за РЛ u2 м 3/кг 0,96
8. Ометаемая площадь на выходе изРЛ F2 а м 2 0,308
9. Высота РЛ lр м 0,1329
10. Веерность ступени Dl – 5,56
11. Окружная скорость на среднем диаме-
тре РЛ u2 м/с 368,83
12. Степень реактивности rcp – 0,36
13. Адиабатический теплоперепад в СА hс.ад кДж/кг 137,86
14. Скорость газа на выходе из сопел С1 м/с 504,08
15. Угол выхода потока из сопел α1 град 22,00
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Наименование величины Обозначение Единицы измерения Значение
16. Осевая составлящая скорости за СА С1 а м/с 188,83
17. Статическая температура за СА Т1 К 1034,00
18. Статическое давление за СА Р1 Па 403 664,09
19. Удельный объем рабочего тела за СА u1 м 3/кг 0,74
20. Ометаемая площадь на выходе из СА F1a м 2 0,247
21. Высота сопловой лопатки lc м 0,1098
22. Окружная скорость на среднем диаме-
тре СА u1 м/с 357,31
23. Коэффициент расхода для СА С a1 – 0,53
24. Окружная проекция абсолютной ско- 
рости С1u м/с 467,38
25. Окружная проекция относительной 
скорости W1u м/с 110,07
26. Угол входа потока на РЛ β1 град. 59,76
27. Скорость входа потока на РЛ W1 м/с 218,57
28. Скорость выхода потока из РЛ W2 м/с 427,88
29. Угол выхода потока из РЛ β2 град. 27,41
30. Окружная проекция относительной 
скорости W2u м/с 379,84
31. Окружная проекция абсолютной ско- 
рости C2u м/с 11,01
32. Угол выхода потока за РЛ α2 град. 86,80
33. Скорость выхода потока С2 м/с 197,31
34. Скорость звука в потоке за РЛ a2 м/с 609,57
35. Число Маха за РЛ MС2 – 0,32
36. Скорость звука на выходе из СА a1 м/с 634,61
37. Число Маха на выходе из СА MC1 – 0,79
38. Температура заторможенного потока  
на РЛ T1W
* К 1055,62
Продолжение табл. 3.10
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Наименование величины Обозначение Единицы измерения Значение
39. Допускаемые напряжения для мате-
риала РЛ s tд �
t МПа 400,00
40. Напряжения растяжения в корне РЛ σр МПа 198,28
41. Коэффициент запаса n – 2,02
42. Ширина РЛ на среднем диаметре Bp.cp мм 47
43. Передний осевой зазор S1 мм 14
44. Ширина сопел на среднем диаметре Bc.cp мм 83
45. Задний осевой зазор S2 мм 17
Материал рабочих лопаток ТНД — ЖС6У-ВИ. Допускаемые на-
пряжения для материала принимаем на основании данных [22], 
rм = 8100 кг/м 3.
Расчет ТНД с учетом закона закрутки
Производим расчет ТВД с учетом закона закрутки r tga1 = const (об-
ратный закон закрутки). Расчеты сведены в табл. 3.11.
Таблица 3.11 
Расчет ТНД с учетом закона закрутки 
Наименование величины Обозна-чение
Единицы  
измерения
Сечения
корн. средн. периф.
Радиус сечения r м 0,303 0,369 0,436
1. Относительный радиус r – 0,820 1,000 1,180
2. Угол выхода потока из со-
пел α1 град. 26,2 22,0 18,9
3. Осевая составляющая 
скорости за СА C1a м/с 262,8 188,8 141,2
4. Окружная проекция аб-
солютной скорости C1u м/с 533,5 467,4 412,4
5. Скорость газа на выходе 
из сопел C1 м/с 594,7 504,1 435,9
6. Осевая составляющая 
скорости за РЛ C2a м/с 197,0 197,0 197,0
Окончание табл. 3.10
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Наименование величины Обозна-чение
Единицы  
измерения
Сечения
корн. средн. периф.
7. Окружная скорость в соплах u1 м/с 293,0 357,3 421,6
8. Окружная скорость в РЛ u2 м/с 302,5 368,8 435,2
9. Адиабатический теплопе-
репад в соплах hc
ад кДж/кг 191,886 137,859 103,092
10. Термодинамическая сте-
пень реактивности rт – 0,109 0,360 0,521
11. Угол входа потока на РЛ β1 град. 47,5 59,8 93,7
12. Скорость входа потока 
на РЛ W1 м/с 356,2 218,6 141,5
13. Скорость выхода пото-
ка из РЛ W2 м/с 396,2 427,9 469,9
14. Угол выхода потока 
из РЛ β2 град. 29,8 27,4 24,8
15. Окружная проекция от-
носительной скорости W2u м/с 343,8 379,8 426,6
16. Окружная проекция аб-
солютной скорости C2u м/с 41,3 11,0 –8,6
17. Угол выхода потока за РЛ α2 град. 78,2 86,8 92,5
18. Кинематическая степень 
реактивности rкин – 0,160 0,361 0,501
19. Удельная работа на ободе hн кДж/кг 173,8 176,4 175,7
20. Абсолютная скорость 
выхода потока C2 м/с 201,3 197,3 197,2
21. Статическая температу-
ра за СА T1 К 988,9 1034,0 1063,0
22. Статическое давление за СА P1 кПа 335 300 403 664 452 940
23. Температура затормо-
женного потока на РЛ T1W
* К 1046,4 1055,6 1072,1
24. Скорость звука на выхо-
де из СА aC1 м/с 620,6 634,6 643,4
25. Число Маха на выходе 
из СА MC1 – 0,958 0,794 0,677
26. Скорость звука на вхо-
де в РК aW1 м/с 620,6 634,6 643,4
27. Число Маха на входе в РК MW1 – 0,574 0,344 0,220
Окончание табл. 3.11
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3.9.3. Газодинамический расчет силовой турбины
Предварительный расчет СТ
Исходные данные и вспомогательные величины для предваритель-
ного расчета представлены в табл. 3.12.
Таблица 3.12 
Исходные данные и вспомогательные величины  
для предварительного расчета 
Наименование величины Обозна-чение
Единицы 
измерения Значение
Исходные данные
Полное давление газа перед турбиной P0* Па 308 708
Полная температура газа перед турбиной T0* K 971,6
Частота вращения ротора n об/мин 5300
Степень расширения в турбине pт – 3,04
Расход рабочего тела через турбину GСТ кг/с 66,97
Вспомогательные величины
Показатель адиабаты k – 1,363
Показатель адиабатического процесса m – 0,266
Газовая постоянная рабочего тела турбины R кДж/(кг·К) 0,288
Средняя теплоемкость рабочего тела в турбине cрт кДж/(кг·К) 1,081
Коэффициент скорости в соплах φ – 0,95
Коэффициент скорости на рабочих лопатках ψ – 0,94
Коэффициент возврата теплоты α – 0,01
КПД турбины ηт – 0,88
Степень расширения, а также расход рабочего тела через турбину 
принимаем в соответствии с пунктами теплового расчета, полное дав-
ление перед турбиной — по табл. 3.10.
На начальном этапе давление газа за турбиной принимаем равным 
барометрическому 
 P Pz а= =�   Па101300 .  
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Температура газа за турбиной 
 T Tz m, ,, , ,= - -( )йл щы = Ч - -( ) Чйл щы =- -0 0 2661 1 971 6 1 1 3 04 0 88 75* т тp h 2 41, .�К  
Допускаемые напряжения растяжения в корневом сечении рабо-
чей лопатки для выбранного материала лопатки (ЖС6К) при запасе 
прочности п3 = 2,5 
 �s
s t
р
д
t
з
= = =
n
450
2 5
180
,
МПа.  
Ометаемая площадь последней ступени турбины 
 F
Ka
= =
Ч Ч Ч
Ч Ч
=
2 2 3 14 180 10
0 55 8100 555
0 8242
6
2
ps
r w
р
ф л
,
,
, ,  
где w p= = Ч =n
30
3 14 5300
30
555
,
. рад/сек. 
Плотность потока рабочего тела 
 rz z zP RT= = Ч =/ ( ) / ( , ) , кг/ м .101300 288 752 41 0 467 3  
Осевая скорость за последней ступенью 
 с G
Faz z a
= =
Ч
=
r
66 97
0 467 0 824
173 8
,
, ,
, м/ с.  
Далее согласно п. 3.5.2 рассчитываем давление продуктов сгорания 
в газосборной камере 
 P Рад* вых= + = Ч + =( ) ( , ) , Па.1 101300 1 0 015 102819 5x  
Рассчитываем потери давления в диффузоре из-за гидравлических 
потерь. Для этого принимаем величину скорости потока на выходе 
из диффузора равную 80 м/с. Экономичность диффузорного патруб-
ка определяется его КПД, который также задается: ηд = 0,7. В таком 
случае потери давления в диффузоре 
 DР
c c
z
az
д д
д= -( ) - = - Ч Ч - =1
2
1 0 7 0 467
173 8 80
2
1670 2
2 2 2 2
h r ( , ) ,
,
, Па.  
Вычислим полное и статическое давление за последней ступенью 
турбины 
 P P Pz* д* д*= + = + =D 102819 5 1670 2 104 489 7, , , Па,  
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 P P
c
z z
z az= - = -
Ч
=*
r 2 2
2
104 489 7
0 467 173 8
2
97426 5,
, ,
, Па.  
После нахождения статического давления за последней ступенью 
уточняем значение плотности рабочего тела 
 r ' / ( ) , / ( , ) , кг/ м .z z zP RT= = Ч =97426 5 288 752 41 0 450 3  
Далее повторяем расчет осевой составляющей скорости, потерь дав-
ления в диффузоре, полного и статического давления газа за послед-
ней ступенью:
 с G
Faz z a
= =
Ч
=
r
66 97
0 450 0 824
180 7
,
, ,
, м/ с,  
 DР
c c
z
az
д д
д= -( ) - = - Ч Ч - =1
2
1 0 7 0 450
180 7 80
2
1771 6
2 2 2 2
h r ( , ) ,
,
, Па,  
 P P Pz* д* д*= + = + =D 102819 5 1771 6 104 591 1, , , Па,  
 P P
c
z z
z az= - = -
Ч
=*
r 2 2
2
104 591 1
0 450 180 7
2
97 247 1,
, ,
, Па.  
Определяем степень расширения продуктов сгорания по полным 
параметрам в турбине от начального полного давления (P0* ) до конеч-
ного полного давления (Pz* ) за последней ступенью турбины 
 pт
*
*= = =
P
Pz
0 308708
104 591 1
2 95
,
, .  
Далее предварительный расчет турбины с диффузором проводим 
в соответсвии с пунктами 8–13 п. 3.5.1.
Адиабатический теплоперепад в турбине 
 H c T mад p * т кДж кг= -( ) = Ч Ч -( ) =- -0 0 2661 1 081 971 6 1 2 95 263 02p , , , , /, � .  
С учетом того, что коэффициент возврата теплоты принят равным 
0,01, полный располагаемый теплоперепад 
 H H0 1 1 0 01 263 02 265 65= +( ) = + Ч =a ад ( , ) , , кДж/ кг.  
Распределяем располагаемый теплоперепад между ступенями тур-
бины. Количество ступеней согласно двигателю-прототипу принима-
ем равным z = 3.
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h H
h h
zср
ад
cт
ад
ср
ад
ад кДж/кг= = =
= = Ч
, / , / , ;
, ,
265 65 3 88 55
1 05 1 05 881 , , ;
, , ;
'
56 92 98
1 00 88 55
=
= =
= -
кДж/кг
кДж/кг2cт
ад
ср
ад
3cт
ад
ад
h h
h H h h1 265 65 92 98 88 55 84 12cт
ад
2cт
ад кДж/кг- = - - =, , , , .
 
Основные геометрические и термодинамические параметры турби-
ны принимаем в соответствии с данными [22] (табл. 3.13).
Таблица 3.13 
Основные геометрические параметры ступени 
Величина Обозна-чение
Единицы  
измерения
Значение  
по ступеням
1 2 3
Угол выхода потока из сопло-
вого аппарата α1,i град. 26 29 32
Термодинамическая степень ре-
активности на среднем диаметре ρ1,i – 0,41 0,43 0,47
Осевая проекция абсолютной 
скорости на выходе ступени с2a,i м/c 150,0 165,0 180,7
 
Оптимальная характеристика для последней ступени 
 x z
z
опт
т
cos
=
Ч -
=
Ч
Ч -
=
j a
r
cos ,
,
, .1
2 1
0 95 32
2 1 0 47
0 553

 
Окружная скорость 
 u x hz zcр опт стад м с= = Ч Ч Ч =2 0 553 2 84 12 10 227 03, , , / .  
Проведем оценочный расчет коэффициентов нагрузки для каждой 
ступени, приняв в первом приближении работу на окружности коле-
са равной раполагаемому теплоперепаду на ступень 
 m1ст ст
ад
ср
= =
Ч
=
h
u
1
2
3
2
92 98 10
227
1 81
,
, ,  
 m2ст ст
ад
ср
= =
Ч
=
h
u
2
2
3
2
88 55 10
227
1 72
,
, ,  
 m3ст ст
ад
ср
= =
Ч
=
h
u
3
2
3
2
84 12 10
227
1 63
,
, .  
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Таким образом, полученные значения коэффициентов нагрузки со-
ответствуют рекомендованным в подгл. 3.2 значениям.
Определяем средний диаметр ступени 
 D
u
nz
z
ср
ср м= =
Ч
Ч
=
60 60 227
3 14 5300
0 818
p ,
, .�  
Поскольку полученное значение среднего диаметра проточной ча-
сти силовой турбины проектируемого ГТД и двигателя-прототипа зна-
чительно разнятся, уточним D zср , задав значение x = 0,65. В таком слу-
чае u x hc z zр стад м/с= = Ч Ч Ч =2 0 65 2 84 12 10 266 63, , , , 
 D
u
nz
z
ср
ср м= =
Ч
Ч
=
60 60 266 6
3 14 5300
0 961
p
,
,
, .�  
Высота рабочей лопатки последней ступени 
 l
F
D
z
аz
z
p
ср
м= =
Ч
=
p
0 824
3 14 0 961
0 273
,
, ,
, .
Корневой диаметр ступени 
 D D lz z zк ср р м= = - =- 0 961 0 273 0 688, , , .�  
Определим средний коэффициент нагрузки на ступени силовой 
турбины
 mср
ср
ад
ср
= =
Ч
=
h
u2
3
2
88 55 10
266 6
1 25
,
,
, ,  
Коэффициент расхода последней ступени 
 C C
ua
a= = =2
180 7
266 6
0 68
ср
,
,
, .  
Согласно рассчитанным значениям коэффициентов нагрузки и рас-
хода, определяем по кривым КПД Смита аэродинамический КПД сту-
пеней по заторможенным параметрам — h* , .ст = 0 89  
Газодинамический расчет СТ по среднему диаметру 
Для выполнения газодинамического расчета по среднему диаметру 
используем результаты предварительного расчета. Результаты вычис-
лений сведены в табл. 3.14.
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Таблица 3.14 
Газодинамический расчет СТ по среднему диаметру 
Наименование  
величины
Обозна-
чение
Единицы 
измерения
Значение
1 ступень 2 ступень 3 ступень
1. Адиабатический те-
плоперепад ступени hcт
ад кДж/кг 93,0 88,6 84,1
2. Полная температу-
ра за СТ T2
* К 895,0 822,1 752,8
3. Полное давление 
за ступенью P2
* Па 218 281,6 152 463,8 105 131,6
4. Осевая составляющая 
скорости за РЛ С2 а м/с 150,00 165,00 180,74
5. Статическая темпера-
тура за РЛ Т2 К 884,6 809,5 737,7
6. Статическое давле-
ние за РЛ P2 Па 207 760,9 142 841,0 96503,2
7. Удельный объем ра-
бочего тела за РЛ u2 м
 3/кг 1,226 1,632 2,202
8. Ометаемая площадь 
на выходе из РЛ F2 а м
 2 0,547 0,662 0,816
9. Высота РЛ lр м 0,1969 0,2298 0,2708
10. Веерность ступени Dl – 4,5 4,0 3,5
11. Окружная скорость 
на среднем диаметре РЛ u2 м/с 245,6 254,7 266,1
12. Степень реактивности rcp – 0,410 0,430 0,470
13. Адиабатический те-
плоперепад в СА hс.ад кДж/кг 54,9 50,5 44,6
14. Скорость газа на вы-
ходе из сопел С1 м/с 314,7 301,8 283,7
15. Угол выхода потока 
из сопел α1 град. 26,00 29,00 32,00
16. Осевая составляю-
щая скорости за СА С1 а м/с 137,9 146,3 150,3
17. Статическая темпе-
ратура за СА Т1 К 925,8 852,9 784,9
18. Статическое давле-
ние за СА Р1 Па 252 468,2 178 559,2 125 705,0
19. Удельный объем ра-
бочего тела за СА u1 м
 3/кг 1,056 1,376 1,798
20. Ометаемая площадь 
на выходе из СА F1a м
 2 0,513 0,630 0,801
21. Высота сопловой ло-
патки lc м 0,1866 0,2206 0,2670
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Наименование  
величины
Обозна-
чение
Единицы 
измерения
Значение
1 ступень 2 ступень 3 ступень
22. Окружная скорость 
на среднем диаметре СА u1 м/с 242,7 252,1 265,0
23. Коэффициент рас-
хода для СА С a1 – 0,568 0,580 0,567
24. Окружная проекция 
абсолютной скорости С1u м/с 282,8 264,0 240,6
25. Окружная проекция  
относительной скоро-
сти
W1u м/с 40,1 11,9 –24,4
26. Угол входа потока 
на РЛ β1 град. 73,8 85,4 –80,8
27. Скорость входа по-
тока на РЛ W1 м/с 143,7 146,8 –152,3
28. Скорость выхода по-
тока из РЛ W2 м/с 292,6 293,8 300,6
29. Угол выхода пото-
ка из РЛ β2 град. 30,8 34,2 37,0
30. Окружная проекция 
относительной скорости W2u м/с 251,2 243,1 240,2
31. Окружная проекция 
абсолютной скорости C2u м/с 5,6 –11,6 –25,9
32. Угол выхода пото-
ка за РЛ α2 град. 87,8 94,0 98,1
33. Скорость выхода  
потока С2 м/с 150,1 165,4 182,6
34. Скорость звука по-
тока за РЛ a2 м/с 589,3 563,7 538,2
35. Число Маха за РЛ MС2 – 0,255 0,293 0,339
36. Скорость звука 
на выходе из СА a1 м/с 602,9 578,6 555,1
37. Число Маха на вы-
ходе из СА MС1 – 0,522 0,522 0,511
38. Температура затор-
моженного потока на РЛ T1W
* К 935,3 862,8 795,6
39. Допускаемые напря-
жения для материала РЛ s tд
t МПа 450 450 450
40. Напряжения растя-
жения в корне РЛ σр МПа 108,71 131,54 161,97
41. Коэффициент запаса n – 4,1 3,4 2,8
Продолжение табл. 3.14
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Наименование  
величины
Обозна-
чение
Единицы 
измерения
Значение
1 ступень 2 ступень 3 ступень
42. Ширина РЛ на сред-
нем диаметре Bp.cp мм 69 57 55
43. Передний осевой зазор S1 мм 28 21 17
44. Ширина сопел 
на среднем диаметре Bc.cp мм 83 69 55
45. Задний осевой зазор S2 мм 33 25 26
Материал рабочих лопаток СТ — ЖС6К. Допускаемые напряжения 
для материала принимаем на основании источника [22], rм = 8100 кг/м 3.
Для последней ступени значения полных и статических температур 
и давлений должны совпадать с ранее вычисленными в предваритель-
ном расчете с точностью 2 %:
 dP
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Также рассчитываем погрешность вычисления ометаемой площа-
ди за РЛ 
 dF
F F
Fa
z a
z
2
2 2
2
100
0 824 0 816
0 824
100 1=
-( )
Ч =
-
Ч =% % %.
, ,
,
 
По результатам газодинамического расчета по среднему диаметру 
СТ необходимо выполнить эскиз проточной части в целях контроля 
углов меридионального раскрытия.
Расчет первой ступени СТ  
с  учетом закона закрутки 
Проводим расчет СТ с учетом закона закрутки α1(r) = const (посто-
янство угла выхода потока из сопел). Расчеты сведены в табл. 3.15.
Окончание табл. 3.14
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Таблица 3.15 
Расчет первой ступени СТ с учетом закона закрутки 
Наименование величины Обозна-чение
Единицы 
измерения
Сечения
корн. средн. периф.
1. Радиус сечения r м 0,344 0,442 0,541
2. Относительный радиус r – 0,777 1,000 1,223
3. Угол выхода потока 
из сопел α1 град. 26,0 26,0 26,0
4. Осевая составляющая 
скорости за СА C1a м/с 165,73 137,94 119,14
5. Окружная проекция аб-
солютной скорости C1u м/с 339,80 282,82 244,28
6. Скорость газа на выходе 
из сопел C1 м/с 378,06 314,67 271,79
7. Осевая составляющая 
скорости за РЛ C2a м/с 150,00 150,00 150,00
8. Окружная скорость 
в соплах u1 м/с 188,68 242,70 296,71
9. Окружная скорость в РЛ u2 м/с 190,91 245,56 300,22
10. Адиабатический те-
плоперепад в соплах hc
ад кДж/кг 79,19 54,86 40,92
11. Термодинамическая 
степень реактивности rт – 0,15 0,41 0,56
12. Угол входа потока на РЛ β1 град. 47,6 73,8 113,8
13. Скорость входа пото-
ка на РЛ W1 м/с 224,28 143,66 130,17
14. Скорость выхода пото-
ка из РЛ W2 м/с 262,33 292,58 327,05
15. Угол выхода потока из РЛ β2 град. 34,9 30,8 27,3
16. Окружная проекция 
относительной скорости W2u м/с 215,22 251,20 290,62
17. Окружная проекция 
абсолютной скорости C2u м/с 24,31 5,64 –9,60
18. Угол выхода потока за РЛ α2 град. 80,8 87,8 93,7
19. Кинематическая сте-
пень реактивности rкин – 0,16 0,43 0,57
20. Удельная работа на ободе hн кДж/кг 69,51 70,84 70,46
21. Абсолютная скорость 
выхода потока C2 м/с 151,96 150,11 150,31
22. Статическая темпера-
тура за СА T1 К 905,46 925,78 937,41
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Наименование величины Обозна-чение
Единицы 
измерения
Сечения
корн. средн. периф.
23. Статическое давление 
за СА P1 МПа 230 184,9 252 468,2 265 945,5
24. Температура затормо-
женного потока на РЛ T1W
* К 928,73 935,32 945,25
25. Скорость звука на вы-
ходе из СА aC1 м/с 596,21 602,87 606,64
26. Число Маха на выхо-
де из СА MC1 – 0,63 0,52 0,45
27. Скорость звука на вхо-
де в РК aW1 м/с 596,21 602,87 606,64
28. Число Маха на вхо-
де в РК MW1 – 0,38 0,24 0,21
Расчет второй ступени СТ с учетом закона закрутки
Проводим расчет СТ с учетом закона закрутки α1(r) = const (посто-
янство угла выхода потока из сопел). Расчеты сведены в табл. 3.16.
Таблица 3.16 
Расчет второй ступени СТ с учетом закона закрутки 
Наименование величины Обозначение Единицы измерения
Сечения
корн. средн. периф.
1. Радиус сечения r м 0,344 0,459 0,574
2. Относительный радиус r – 0,750 1,000 1,250
3. Угол выхода потока из со-
пел α1 град. 29,0 29,0 29,0
4. Осевая составляющая 
скорости за СА C1a м/с 178,5 146,3 125,4
5. Окружная проекция аб-
солютной скорости C1u м/с 322,1 264,0 226,3
6. Скорость газа на выходе 
из сопел C1 м/с 368,3 301,8 258,7
7. Осевая составляющая 
скорости за РЛ C2a м/с 165,00 165,00 165,00
8. Окружная скорость в со-
плах u1 м/с 189,0 252,1 315,2
9. Окружная скорость в РЛ u2 м/с 190,9 254,7 318,4
Окончание табл. 3.15
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Наименование величины Обозначение Единицы измерения
Сечения
корн. средн. периф.
10. Адиабатический тепло-
перепад в соплах hc
ад кДж/кг 75,14 50,47 37,07
11. Термодинамическая  
степень реактивности rт – 0,151 0,430 0,581
12. Угол входа потока на РЛ β1 град. 53,3 85,4 125,4
13. Скорость входа потока 
на РЛ W1 м/с 222,7 146,8 153,8
14. Скорость выхода пото-
ка из РЛ W2 м/с 259,8 293,8 334,5
15. Угол выхода потока из РЛ β2 град. 39,4 34,2 29,6
16. Окружная проекция от-
носительной скорости 
на выходе
W2u м/с 200,7 243,1 290,9
17. Окружная проекция аб-
солютной скорости  
на выходе
C2u м/с 9,8 –11,6 –27,5
18. Угол выхода потока  
за РЛ α2 град. 86,6 94,0 99,5
19. Кинематическая степень 
реактивности rкин – 0,174 0,454 0,598
20. Удельная работа на ободе hн кДж/кг 63,4 64,3 63,3
21. Абсолютная скорость 
выхода потока C2 м/с 165,3 165,4 167,3
22. Статическая температу-
ра за СА T1 К 832,3 852,9 864,1
23. Статическое давление  
за СА P1 МПа 161 276 178 559 188 518
24. Температура затормо-
женного потока на РЛ T1W* К 855,2 862,8 875,0
25. Скорость звука на выхо-
де из СА aC1 м/с 571,6 578,6 582,4
26. Число Маха на выходе 
из СА MC1 – 0,644 0,522 0,444
27. Скорость звука на вхо-
де в РК aW1 м/с 571,6 578,6 582,4
28. Число Маха на входе 
в РК MW1 – 0,390 0,254 0,264
Окончание табл. 3.16
131
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Расчет третьей ступени СТ с учетом закона закрутки
Определим СТ с учетом закона закрутки α1(r) = const (постоянство 
угла выхода потока из сопел). Расчеты сведены в табл. 3.17.
Таблица 3.17 
Расчет третьей ступени СТ с учетом закона закрутки 
Наименование величины Обозна-чение
Единицы  
измерения
Сечения
корн. средн. периф.
1. Радиус сечения r м 0,344 0,479 0,615
2. Относительный радиус r – 0,718 1,000 1,250
3. Угол выхода потока из сопел α1 град. 32,0 32,0 32,0
4. Осевая составляющая скоро-
сти за СА C1a м/с 186,5 150,3 130,0
5. Окружная проекция абсо-
лютной скорости C1u м/с 298,4 240,6 208,1
6. Скорость газа на выходе из сопел C1 м/с 351,9 283,7 245,4
7. Осевая составляющая скоро-
сти за РЛ C2a м/с 180,74 180,74 180,74
8. Окружная скорость в соплах u1 м/с 190,2 265,0 331,4
9. Окружная скорость в РЛ u2 м/с 190,9 266,1 332,7
10. Адиабатический теплопере-
пад в соплах hc
ад кДж/кг 68,60 44,58 33,36
11. Термодинамическая сте-
пень реактивности rт – 0,185 0,470 0,603
12. Угол входа потока на РЛ β1 град. 59,9 99,2 133,5
13. Скорость входа потока на РЛ W1 м/с 215,6 152,3 179,2
14. Скорость выхода потока из РЛ W2 м/с 261,7 300,6 343,6
15. Угол выхода потока из РЛ β2 град. 43,7 37,0 31,7
16. Окружная проекция отно-
сительной скорости W2u м/с 189,3 240,2 292,2
17. Окружная проекция абсо-
лютной скорости C2u м/с –1,6 –25,9 –40,4
18. Угол выхода потока за РЛ α2 град. 90,5 98,1 102,6
19. Кинематическая степень 
реактивности rкин – 0,211 0,497 0,625
20. Удельная работа на ободе hн кДж/кг 56,7 57,1 55,8
21. Абсолютная скорость выхо-
да потока C2 м/с 180,8 182,6 185,2
22. Статическая температура за СА T1 К 764,8 784,9 794,2
23. Статическое давление за СА P1 МПа 112 861 125 705 132 076
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Наименование величины Обозна-чение
Единицы  
измерения
Сечения
корн. средн. периф.
24. Температура заторможенно-
го потока на РЛ T1W* К 786,3 795,6 809,1
25. Скорость звука на выходе 
из СА aC1 м/с 548,0 555,1 558,4
26. Число Маха на выходе из СА MC1 – 0,642 0,511 0,439
27. Скорость звука на входе в РК aW1 м/с 548,0 555,1 558,4
28. Число Маха на входе в РК MW1 – 0,394 0,274 0,321
По результатам газодинамического расчета строится эскиз проточ-
ной части для каждой турбины по примеру рис. 3.2 и 3.3, треугольники 
скоростей каждой ступени по примеру рис. 3.6, а также h-s диаграм-
ма, как показано на рис. 3.9.
Рис. 3.9. h-s Диаграмма процесса расширения рабочего тела в ГТУ 
Окончание табл. 3.17
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3.9. Пример газодинамического расчета ГТУ
Пример расчета потерь энергии,  КПД  
и мощности турбины
Точно определить потери энергии расчетным путем можно после вы-
полнения профилирования лопаток и детального учета особенностей 
конструкции. Здесь приводится схема приближенного расчета потерь 
по принятым значениям коэффициентов j и y. В общие потери энер-
гии входят профильные потери, вторичные потери, потери от перетека-
ния в радиальном зазоре. Профильные потери энергии были определе-
ны для средних сечений венцов. Результаты расчета сведены в табл. 3.18.
Отличие рассчитанного значения эффективной мощности от задан-
ной при проектировании не должно превышать 2–3 %. Расхождение 
значений объясняется большим количеством принимаемых в газоди-
намических расчетах коэффициентов, прежде всего коэффициентов 
потерь скорости в лопаточных венцах.
Таблица 3.18 
Расчет потерь энергии, КПД и мощности турбины 
Наиме- 
нование  
величины
Обо-
значе-
ние
Формула
Еди-
ницы 
изме-
рения
ТВД ТНД СТ 1 СТ 2 СТ 3
1. Профиль-
ные потери 
в сопловом 
аппарате
Δhcпр с12 31 2 10Ч - Ч Ч( ) / ( )j j2 2 кДж/кг 18,683 10,808 5,349 4,921 4,347
2. Профильные 
потери в рабо-
чем колесе
Δhpпр W22 2 31 2 10Ч - Ч Ч( ) / ( )y y2 кДж/кг 16,725 9,890 5,638 5,687 5,952
3. Концевые 
потери в СА Δhc
конц
2 1 1h B lcс
ад 2 cp 2
cЧ - Ч Ч Ч( ) sin / ( )j a j кДж/кг 8,851 6,608 2,303 1,652 1,042
4. Концевые 
потери в РК Δhp
конц
2 1 2 2
2h B lр
ад
р
cp
рЧ - Ч Ч Ч( ) sin / ( )y b y кДж/кг 3,476 2,658 1,802 1,408 1,261
5. Потери 
от перетека-
ний в радиаль-
ном зазоре СА 
Δhсзаз h lсад с сЧ d / кДж/кг 0,000
6. Потери 
от перетека-
ний в радиаль-
ном зазоре РЛ
Δhрзаз h lpад р pЧ d / кДж/кг 1,967 1,163 0,381 0,381 0,395
7. Общие по-
тери на ободе 
в ступени
ΣΔh
SD D D D
D D D
h h h h
h h h
ст с
пр
р
пр
с
конц
р
конц
с
заз
р
заз
= + + +
+ + +
кДж/кг 49,70 31,13 15,47 14,05 13,00
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Наиме- 
нование  
величины
Обо-
значе-
ние
Формула
Еди-
ницы 
изме-
рения
ТВД ТНД СТ 1 СТ 2 СТ 3
8. Использо-
ванный те-
плоперепад 
в ступени
hu h hстад - SD кДж/кг 319,8 184,3 77,5 74,5 71,1
9. КПД  
ступени  
без потерь 
на трение
ηu h hu / стад – 0,866 0,856 0,834 0,841 0,846
10. КПД тур-
бины ηuт H Hu / ад – 0,8655 0,8555 0,8399
11. Потери 
на трение  
дисков
hтр Задаем – 0,995 0,995 0,990
12. Расход ра-
бочего тела 
через турбину
G Принимаем из теплово-го расчета кг/с 54,30 63,17 66,97
13. Механиче-
ский КПД ηмех
Принимаем из теплово-
го расчета – 0,99
14. Общая 
мощность 
турбины
Nт GHuh hтр мех кВт 17103 11467 15569
3.10. Выбор конструкции элементов ГТУ
По результатам проведения газодинамических расчетов отсеков тур-
бины проводится эскизное проектирование проточных частей. Для 
выполнения эскизного проектирования ГТУ целесообразно проана-
лизировать и использовать конструкторские решения существующих 
газотурбинных установок (например, указанных в прил. 2), аналогич-
ных по назначению, схеме исполнения, типоразмеру. В случае проек-
тирования без использования ГТУ-прототипа необходимо подобрать 
ГТУ-аналог самостоятельно.
С использованием результатов моделирования осевого компрессо-
ра (см. гл. 2) ГТУ-прототипа (либо полного газодинамического расче-
та ОК) и газодинамического расчета отсеков турбины, производится 
Окончание табл. 3.18
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3.10. Выбор конструкции элементов ГТУ
выбор технических решений и эскизная проработка по адаптации по-
строенных проточных частей турбомашин к отработанным и приня-
тым в газотурбостроении конструктивным исполнениям при проекти-
ровании статорных и роторных элементов ГТУ [17–19, 22], например:
•	 выбор типа ротора (дисковый, барабанно-дисковый, цельноко-
ваный, сварной, сболченный, комбинированный и др.);
•	 выбор типа подшипников (скольжения, качения и их разновид-
ности);
•	 выбор типа статора (тип корпуса, обойменная, безобойменная 
конструкция, выбор плоскости разъемов, конструкция входно-
го патрубка, технология изготовления, форма и размеры проме-
жуточных патрубков и т. д.);
•	 выбор типа камеры сгорания (конструкция, компоновка и т. д.);
•	 решение вопросов, связанных с тепловым расширением эле-
ментов ГТУ;
•	 проработка вопросов тепло-, звукоизоляции проточных частей;
•	 проработка вопросов сборки, разборки и выбора присоедини-
тельных размеров элементов;
•	 рассмотрение вопросов организации основных систем ГТУ (мас-
лосистема, система охлаждения, система уплотнений проточ-
ной части и т. д.);
•	 и т. д.
В зависимости от глубины проработки проекта и поставленных за-
дач те или иные элементы или системы прорабатываются (рассчиты-
ваются) с разной степенью детализации.
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4. МЕТОДИКА ПРОФИЛИРОВАНИЯ  
ЛОПАТОК ТУРБИННОЙ СТУПЕНИ
П рофилирование лопаток, т. е. построение очертаний их по-перечных сечений, — сложный процесс, требующий боль-шого числа итераций, экспериментов и доводочных опе-
раций. Аэродинамические характеристики построенного профиля 
могут быть определены по известным методикам, однако качество 
профилирования можно оценить только по результатам экспери-
ментального исследования — продувок лопаточных решеток на спе-
циальных стендах. Такие исследования достаточно сложны и доро-
гостоящи. При этом нет гарантий, что спрофилированные решетки 
будут работать качественно и в реальной турбине, так как условия 
в ее проточной части отличаются от стендовых. К тому же задачи 
аэродинамического совершенствования лопаток зачастую находят-
ся в тесной связи с вопросами обеспечения статической и динами-
ческой прочности, а также с технологией их изготовления, поэтому 
при проектировании пера лопаток зачастую их приходится перепро- 
филировать.
Для повышения качества предварительного профилирования ло-
паток имеется ряд методик [2, 5, 8, 12]. Здесь используется методика, 
разработанная специалистами из авиадвигателестроительной отрас-
ли, основанная на результатах статистического анализа геометриче-
ских параметров профилей большого числа реально выполненных, 
тщательно отработанных и испытанных ступеней. Авторы методи-
ки исходили из предположения о том, что если профиль имеет ма-
лые профильные потери, то между его геометрическими параметра-
ми должны быть некоторые взаимосвязи (соотношения), устойчиво 
наблюдающиеся на массиве профилей. Эти связи были исследованы 
для профилей 90 сопловых и 190 рабочих решеток и по методам мате-
матической статистики получены формулы, связывающие в безраз-
мерной форме ряд важнейших геометрических параметров профилей. 
Поскольку исходные профили были аэродинамически совершенны-
ми, можно ожидать, что профили, построенные по полученным фор-
мулам, также будут совершенными.
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4.1. Расчет геометрических параметров профиля
Методика построения профилей состоит из следующих частей:
•	 расчета геометрических параметров профиля;
•	 графического построения профиля;
•	 оценки качества и коррекции построенного профиля.
4.1. Расчет геометрических параметров профиля
Профилирование сопловых и рабочих лопаток необходимо выпол-
нять на ряде сечений, число которых не меньше, чем при выполне-
нии расчета ступени по закону закрутки (см. подгл. 3.7). Поскольку 
при малом числе расчетных сечений возникнут затруднения при по-
строении тела лопатки в промежутках между сечениями, при предва-
рительном проектировании можно ограничиться построением про-
филей для корневого, среднего и периферийного сечений.
Исходными данными для расчета геометрических параметров про-
филей являются результаты газодинамического расчета ступени по се-
чениям, в частности, входные и выходные углы, а также скорости по-
тока.
Расчеты параметров профилей однотипны для сопловой и рабочей 
решеток и для разных сечений, поэтому их целесообразно выполнять 
в форме, как показано ниже.
Расчет геометрических параметров профилей 
Наименование  
величины
О
бо
зн
ач
ен
ие
Формула или источник
Едини-
цы из-
мере-
ния
Значение величины 
для сечения лопатки
Сопловая 
лопатка
Рабочая 
лопатка
К
ор
не
во
е
С
ре
дн
ее
П
ер
иф
е-
ри
йн
ое
К
ор
не
во
е
С
ре
дн
ее
П
ер
иф
е-
ри
йн
ое
1. Скорость 
входа потока 
в решетку
W1
Из табл. 3.3 м/с2. Скорость 
выхода потока 
из решетки
W2
3. Входной угол 
потока b1 град.
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Наименование  
величины
О
бо
зн
ач
ен
ие
Формула или источник
Едини-
цы из-
мере-
ния
Значение величины 
для сечения лопатки
Сопловая 
лопатка
Рабочая 
лопатка
К
ор
не
во
е
С
ре
дн
ее
П
ер
иф
е-
ри
йн
ое
К
ор
не
во
е
С
ре
дн
ее
П
ер
иф
е-
ри
йн
ое
4. Выходной 
угол потока b2 Из табл. 3.3
град.
5. Число Маха MW2 –
6. Ширина ре-
шетки B Из табл. 3.2 м
7. Угол уста-
новки профиля by
1.
A
W W
W W
arctg 1 1 2 2
2 2 1 1
8 10
sin sin
cos cos
... ,
b b
b b
+
-
ж
и
з
ц
ш
ч +
где А = 1 для НЛ и для сред-
него и периферийного сече-
ния РЛ, А = 0,85 для корне-
вого сечения РЛ.
2. 42 + 40b2/b1 – 2 b1/b2.
3. 38,82 – 0,2925b1 л +  
+ 0,9144b2 л  + 0,3718g +  
+ 25,48 Cmax
град.
8. Хорда про-
филя b
В
sin sin
1
0 054 1
1
b by y
+ -
ж
и
зз
ц
ш
чч
й
л
к
к
щ
ы
ъ
ъ
, м
9. Относитель-
ная максималь-
ная толщина 
C max
1. Для сопловой решет- 
ки   –0,1.
Для рабочей решетки:
в корневом сечении 0,2–0,3;
в среднем сечении 0,1–0,15;
в периферийном сечении 
0,4–0,05.
2. 1 — Asinb1 л,
где А = 0,8...1,0 для актив-
ной решетки;
А = 1,0...1,1 для реактивной 
решетки.
3. t  (1 – sinb2э)
–
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Наименование  
величины
О
бо
зн
ач
ен
ие
Формула или источник
Едини-
цы из-
мере-
ния
Значение величины 
для сечения лопатки
Сопловая 
лопатка
Рабочая 
лопатка
К
ор
не
во
е
С
ре
дн
ее
П
ер
иф
е-
ри
йн
ое
К
ор
не
во
е
С
ре
дн
ее
П
ер
иф
е-
ри
йн
ое
10. Оптималь-
ный относи-
тельный шаг 
решетки
tопт
А C
180
180
11
1 2 2
1
3sin
( sin
,
) max
b
b b b- -
ж
и
з
ц
ш
ч -( )
где А = 0,45 для сопловой 
решетки;
A = 0,60 для рабочей решетки
–
11. Число лопа-
ток в решетке Zл
pD
t b
к
опт к к
(округляется до близжайше-
го целого числа), см. также  
с. 142
шт.
12. Шаг решет-
ки в сечении t
2pR
zл
,
где R — радиус рассчитывае-
мого сечения
м
13. Фактиче-
ский относи-
тельный шаг 
решетки в се-
чении
t t
b
—
14. Входной ге-
ометрический 
угол профиля
b1 л
b
b b b b b
2
1 1
2
1 1 1 2 1
2
2 1 2 2a b c a b c+ + + + +( )
,
(коэффициенты 
см. в табл. 4.2)
град.
15. Эффектив-
ный выходной 
угол решетки
b2э » - ( )b2 02 5... град.
16. Затылоч-
ный угол про-
филя
γ
Принимается из диапазона 
5…16 0 или оценивается 
по формуле 
» -18 75 13 75
2
, , MW
град.
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Наименование  
величины
О
бо
зн
ач
ен
ие
Формула или источник
Едини-
цы из-
мере-
ния
Значение величины 
для сечения лопатки
Сопловая 
лопатка
Рабочая 
лопатка
К
ор
не
во
е
С
ре
дн
ее
П
ер
иф
е-
ри
йн
ое
К
ор
не
во
е
С
ре
дн
ее
П
ер
иф
е-
ри
йн
ое
17. Выходной 
геометриче-
ский угол про-
филя
b2 л
b
g
2 26 66
0 276 4 29 4 13
э max+
- - +
-,
, , ,
С
t
град.
18. Относи-
тельный ради-
ус выходной 
кромки
R2
1. Для сопловой решетки 
0,015–0,020;
для рабочей решетки 0,007–
0,015.
2. В корневом сечении 
(0,03…0,08)C max ;
в периферийном сечении 
(0,08…0,16) C max .
3. (0,005…0,025)l/b.
–
19. Относи-
тельный радиус 
входной кром-
ки
R1
1 0 0527 0 0071
0 236 0 18 0 053
1 2
2
. , ,
, , ,
sin sinл л
max
b b+ +
+ + -C R
2. 0,025–0,04.
3. (0,008…0,08)l/b
–
20. Относи-
тельное по-
ложение мак-
симальной 
толщины
xc
1 0 1092 1 008 10
3 335 10 0 1525
0 2188
3
1
3
2
. , ,
, ,
,
+ Ч +
+ Ч - +
+ +
-
-
b
b
л
л
max
t
C 4 697 10 3, Ч - g.
2. 0,15–0,40.
–
21. Относи-
тельная длина 
средней линии 
профиля
L 1 32 2 182 10 3 072 10
0 367
3
1
3
2, , ,
,
- Ч - Ч +
+
- -b bл л
maxC
–
22. Угол за- 
острения вход-
ной кромки
j1
3 51 2
1
1
, arctg
C R
x L Rc
max -
-
ж
и
з
з
з
ц
ш
ч
ч
ч
град.
23. Угол за- 
острения вы-
ходной кромки
j2 2 16
2
1
2
2
, arctg
C R
x L Rc
max -
-( ) -
ж
и
з
з
з
ц
ш
ч
ч
ч
град.
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4.1. Расчет геометрических параметров профиля
Наименование  
величины
О
бо
зн
ач
ен
ие
Формула или источник
Едини-
цы из-
мере-
ния
Значение величины 
для сечения лопатки
Сопловая 
лопатка
Рабочая 
лопатка
К
ор
не
во
е
С
ре
дн
ее
П
ер
иф
е-
ри
йн
ое
К
ор
не
во
е
С
ре
дн
ее
П
ер
иф
е-
ри
йн
ое
24. Горло межло-
паточного канала a2 t sin эb2 м
25. Радиус вход-
ной кромки R1 bR1 м
26. Радиус вы-
ходной кромки R2 bR2 м
27. Максималь-
ная толщина 
профиля
Cmax bC max
28. Положение 
максимальной 
толщины про-
филя
Xc bxc
В строках 7, 9, 18–20 таблицы — варианты методов определения пара-
метров для достижения наилучшей формы профиля. Формулы, приведен-
ные на с. 137–141, предназначены для рабочей решетки, однако они при-
годны и для сопловых решеток при замене параметров согласно табл. 4.1.
Таблица 4.1 
Соответствие параметров сопловых и рабочих лопаток 
Наименование величины
Обозначение параметров для решетки
Сопловая Рабочая
Входной угол потока α0 β1
Выходной угол потока α1 β2
Угол установки профиля αy βу
Входной лопаточный угол α0 л β1 л
Выходной лопаточный угол α1 л β2 л
Эффективный выходной угол решетки α1э β2э
Число Маха MC1 MW2
Скорость входа потока в решетку C0 W1
Скорость выхода потока из решетки C1 W2
Средний диаметр решетки D1 ср D2 ср
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Все безразмерные (относительные) геометрические параметры, 
рассчитываемые по таблице на с. 137–141, отнесены к хорде про-
филя b.
Расчеты целесообразно выполнить сначала для корневых сечений 
сопловой и рабочей решеток, до определения чисел лопаток в решет-
ках. Последние задаются в соответствие с шагами профилей. При этом 
шаги решеток в этих сечениях вычисляются как оптимальные по фор-
муле Дышлевского (см. п. 10 таблицы на с. 139). Число лопаток во всех 
сечениях решетки одинаково, поэтому шаги решеток остальных сече-
ний оказываются предопределенными. В таком случае они уже не яв-
ляются оптимальными. В связи с этим последовательность расчета 
п. 11–13 таблицы на с. 139 для среднего и периферийного сечений 
следующая:
•	 число лопаток в решетках zл заносится по результатам расчета 
корневого сечения;
•	 шаг решетки в среднем сечении t R Zср ср л = 2p / ;  
•	 шаг решетки в периферийном сечении t R Zп п л= 2p / ;  
•	 относительный шаг решетки в среднем сечении � �t t bср ср ср= / ;  
•	 относительный шаг решетки в периферийном сечении � �t t bп п п= / ,  
где Rср, Rп — радиусы среднего и периферийного сечений решетки; bср, 
bп — хорды среднего и периферийного сечений. Необходимо учесть, 
что Rср и Rп для сопловой и рабочей решеток неодинаковы.
Далее с п. 14 расчеты идут по общему порядку.
Коэффициенты для формулы в п. 14 таблицы приведены в табл. 4.2.
Таблица 4.2 
Коэффициенты для определения входного геометрического угла профиля 
β1 (α0) 25 …40° 40 …60° 60 … 100°
a1 1,167·10–3 –2,194·10–4 –4,136·10–5
b1 –7,12·10–2 2,905·10–2 6,755·10–3
c1 0,841 –0,9509 –0,2543
a2 –6,7·10–7 1,65·10–5 2,9·10–6
b2 –1,31·10–3 –2,26·10–3 –6,085·10–4
c2 8,12·10–2 9,17·10–2 4,165·10–2
Необходимо проконтролировать соответствие 
 R C1 / max  = 0,115 …0,385.
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4.2. Графическое построение профиля
Пример графического построения профиля представлен на рис. 4.1. 
Последовательность построения следующая.
•	 На расстоянии ширины профиля B проводим параллельно друг 
другу фронтальные линии решетки АА и ВВ.
R вп
K
x
O1
O 2
L
K
β1л
β2л
A B
Rв.п.
T 2
x
P
R
M
S 2
G
H
L
N
ϕ
1
ϕ2
C
X c
S1
R 2
E
F
R 1
T1
b
a 2
+R
2
βу
1
C max
2
4
V1
V 2
Q
U
W
U
D
y
3
t
A
B
 
Рис. 4.1. Пример построения профиля сечения лопатки 
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•	 Под углом βу проводим линию хорды ЕF. На расстоянии шага 
решетки t проводим линию хорды соседнего профиля GH.
•	 Вписываем в углы между хордами и фронтальными линиями 
окружности с радиусами R1 и R2 и центрами О1, О2, Т1, Т2, соот-
ветствующие входным и выходным кромкам профиля.
•	 Через центры О1 и О2 проводим под углами β1 л и β2 л к фронталь-
ным линиям касательные к средней линии профиля О1 К и О2L.
•	 Под углами φ1/2 к линии O1K строим касательные ко входной 
кромке. Отмечаем точку их пересечения М и точки касания 
с кромкой S1 и S2.
•	 Под углами φ2/2 к линии О2L строим касательные к выход-
ной кромке. Отмечаем точку их пересечения N и точки каса-
ния с кромкой V1 и V2. Продлеваем касательные в направлении 
входной и выходной кромок со стороны корытца до пересече-
ния в точке R. Продолжаем касательные к входной и выходной 
кромкам со стороны спинки до пересечения в точке Р.
•	 Ломаная MPNRM образует наружный скелет профиля.
•	 Из центра T2 проводим дугу окружности W радиусом a2+R2.
•	 Под углом γ к линии РN проводим касательную UU к дуге W и от-
мечаем точку их касания Q.
•	 Делим отрезки S2P и PV2 на одинаковое число частей (минимум 
на три), отмечаем точки деления: 1, 2, 3, 4. Соединяем точки по-
парно перекрестно: 1 и 3, 2 и 4.
•	 Через точки S2, Q, V2 проводим огибающую отрезков 1–3 и 2–4. 
Она должна касаться этих отрезков и линий S2 Р и PV2. Постро-
енная огибающая есть контур спинки профиля.
•	 На расстоянии Xс от входной кромки строим нормаль DC к хор-
де GH. Проводим окружность радиусом Cmax/2 c центром на этой 
нормали и касающуюся спинки.
•	 Через точки S1 и V1 проводим линию, касающуюся S1R и RV1 
и окружности Сmax. Эта линия есть контур корытца профиля.
•	 Переносим точки корытца и спинки на расстояние шага парал-
лельно фронту решетки и строим соседний профиль.
•	 Вписываем в межлопаточный канал систему кругов. Одновре-
менно с этим строим график распределения радиусов этих кру-
гов Rвп = f(x) по ширине профиля. Через центры вписанных кру-
гов проводим среднюю линию межлопаточного канала.
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•	 Вписываем в контур одного из профилей систему кругов. Через 
их центры проводим среднюю линию профиля. Она должна ка-
саться прямых O1 К и O2L.
4.3. Контроль качества построений  
и коррекция профиля
Горло решетки должно удовлетворять условию a2 = t2 sinβэ, что рав-
носильно условию касания дуги W спинкой профиля. Если это не со-
блюдается, следует изменить угол установки профиля, но не более 
чем на 10˚.
Межлопаточный канал должен быть конфузорным — плавно сужи-
вающимся. Это контролируется при помощи графика распределения 
вписанных в канал кругов. Диффузорность канала устраняется путем 
изменения φ1, φ2, Xc, Сmax.
Отметим, что построенный на рис. 4.1 профиль не вполне удачен, 
поскольку межлопаточный канал имеет диффузорность (график впи-
санных кругов не является монотонно понижающейся кривой) и про-
филь требует коррекции.
Среднии линии межлопаточного канала и профиля должны быть 
плавными кривыми.
4.4. Геометрическая информация о профиле
Для построенного профиля используется следующая геометриче-
ская информация:
•	 радиусы входной и выходной кромок;
•	 координаты центров входной и выходной кромок;
•	 координаты точек спинки и корытца (не менее 20 точек 
по каждой стороне профиля) в виде таблицы по приведенному 
образцу —
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Координаты точек профиля 
Точки xу, мм
Координаты
спинки yc, мм корытца yк, мм
Оси для определения координат точек профиля обычно привязы-
ваются к выходной кромке корневого сечения лопатки. Они являют-
ся общими для остальных сечений, которые при построении пера ло-
патки совмещаются своими центрами тяжести на оси пера.
С формами распространенных профилей, применяемых в турбо-
строении, можно ознакомиться в источнике [3].
147
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
1
1,02
1,04
1,06
1,08
1,1
1,12
1,14
1,16
1,18
1,2
1,22
1,24
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
Истинная удельная теплоемкость продуктов 
сгорания природного газа
1,5
2
3
4
5
αв = 1
сp,
Тг,  С⁰
∞
 
148
приложение 1
1,3
1,31
1,32
1,33
1,34
1,35
1,36
1,37
1,38
1,39
1,4
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
Истинный показатель адиабаты продуктов сгорания
природного газа
1,5
2
3
4
5
αв = 1
k
Тг,   С⁰
∞
 
149
П
РИ
Л
О
Ж
ЕН
И
Е 
2
П
ок
аз
ат
ел
и 
га
зо
ту
рб
ин
ны
х г
аз
оп
ер
ек
ач
ив
аю
щ
их
 аг
ре
га
то
в 
[1
]
Н
аи
ме
но
ва
ни
е п
ок
аз
ат
ел
ей
Ед
ин
иц
ы
  
из
ме
ре
ни
я
О
бо
зн
ач
ен
ие
 и
 ти
п 
пр
ив
од
а
ГТ
-7
50
-6
 п
ро
мы
ш
-
ле
нн
ы
й
ДТ
-7
1 
 
су
до
во
й
Н
К
-1
4 
С
Т 
ав
иа
ци
он
ны
й
ГТ
Д-
6,
3 
РМ
 
су
до
во
й
Ти
п 
ГП
А
–
ГТ
-7
50
-6
ГТ
-7
50
-6
М
ГП
А-
Ц
-6
,3
С
ГП
А-
Ц
-6
,3
Б
ГП
А-
Ц
-8
Б
ГП
А-
Ц
-6
,3 
РМ
С
та
нц
ио
нн
ы
е у
сл
ов
ия
:
•
	
те
мп
ер
ат
ур
а н
ар
уж
но
го
 в
оз
ду
ха
;
•
	
ат
мо
сф
ер
но
е д
ав
ле
ни
е;
•
	
со
пр
от
ив
ле
ни
е в
хо
дн
ог
о 
тр
ак
та
;
•
	
со
пр
от
ив
ле
ни
е в
ы
хл
оп
но
го
 тр
ак
та
°C М
П
а
кП
а (
мм
 во
д.
 ст
.)
кП
а (
мм
 во
д.
 ст
.)
15
0,
10
13
0,
49
 (5
0)
0,
49
 (5
0)
15
0,
10
13
0,
98
 (1
00
)
1,
47
 (1
50
)
15
0,
10
13
0,
98
 (1
00
)
1,
47
 (1
50
)
15
0,
10
13
0,
98
 (1
00
)
0,
98
 (1
00
)
Н
ом
ин
ал
ьн
ая
 м
ощ
но
ст
ь в
 ст
ан
ци
он
ны
х у
сл
ов
ия
х
М
Вт
6,
0
6,
3
6,
3
8,
0
6,
3
М
ак
си
ма
ль
на
я 
мо
щ
но
ст
ь
 %
 (М
Вт
)
12
0 
(7
,2
)
12
0 
(7
,6
)
12
0 
(7
,6
)
12
0 
(9
,6
)
12
0 
(7
,6
)
Эф
фе
кт
ив
ны
й 
К
П
Д 
ГТ
У 
в с
та
нц
ио
нн
ых
 ус
ло
ви
ях
 %
27
,0
30
,0
30
,5
29
,0
30
,0
32
,0
Н
ом
ин
ал
ьн
ы
й 
ра
сх
од
 то
пл
ив
а  
(п
ри
 Q
’p
 =
 3
3 4
31
 к
Дж
/м
 3 )
м 
3 /
ч
23
93
21
54
22
24
23
39
28
72
21
20
Те
мп
ер
ат
ур
а в
оз
ду
ха
 п
ос
ле
 о
се
во
го
 к
ом
пр
ес
со
ра
°C
39
2
42
0
39
9
30
2
31
7
34
0
Те
мп
ер
ат
ур
а п
ро
ду
кт
ов
 сг
ор
ан
ия
 н
а в
хо
де
 
в 
ту
рб
ин
у
°C
75
0
75
0
10
22
91
7
96
7
11
81
Те
мп
ер
ат
ур
а п
ро
ду
кт
ов
 сг
ор
ан
ия
 н
а в
ы
хл
оп
е
°C
30
2
26
5
42
3
49
7
53
7
56
5
С
те
пе
нь
 п
ов
ы
ш
ен
ия
 д
ав
ле
ни
я 
во
зд
ух
а в
 к
ом
-
пр
ес
со
ре
–
4,
6
–
13
,4
9,
7
10
,5
11
,3
Ра
сх
од
 ц
ик
ло
во
го
 в
оз
ду
ха
кг
/с
58
,2
29
,7
34
,6
36
,6
21
,7
Ра
сх
од
 п
ро
ду
кт
ов
 сг
ор
ан
ия
 н
а в
ы
хл
оп
е
кг
/с
58
,6
30
,1
34
,7
37
,1
21
,8
О
тб
ор
 сж
ат
ог
о 
во
зд
ух
а Г
ТУ
 н
а н
уж
ды
 К
С
 %
–
3,
3
–
–
2,
0
С
те
пе
нь
 р
ег
ен
ер
ац
ии
–
0,
66
0,
8
–
–
–
–
Ч
ас
то
та
 в
ра
щ
ен
ия
 р
от
ор
ов
 ту
рб
ок
ом
пр
ес
со
ра
 
(К
Н
Д/
К
ВД
)
об
/м
ин
52
00
11
 00
0/
14
 10
0
77
00
80
50
14
 47
0
–
Ча
ст
от
а в
ра
щ
ен
ия
 р
от
ор
а с
ил
ов
ой
 ту
рб
ин
ы
об
/м
ин
53
00
82
00
82
00
82
00
–
–
150
приложение 2
Н
аи
ме
но
ва
ни
е п
ок
аз
ат
ел
ей
Ед
ин
иц
ы
 и
зм
е-
ре
ни
я
О
бо
зн
ач
ен
ие
 и
 ти
п 
пр
ив
од
а
M
S3
00
2 
пр
ом
ы
ш
ле
нн
ы
й
PG
T-
10
 п
ро
-
мы
ш
ле
нн
ы
й
ГТ
К
-1
0-
4 
пр
ом
ы
ш
ле
н-
ны
й
Ти
п 
ГП
А
–
ГТ
К
-1
0И
ГТ
К
-1
0И
Р
PG
T-
10
ГТ
К
-1
0
ГТ
К
-1
0М
 
Ре
ко
н
С
та
нц
ио
нн
ы
е у
сл
ов
ия
:
•
	
те
мп
ер
ат
ур
а н
ар
уж
но
го
 в
оз
ду
ха
;
•
	
ат
мо
сф
ер
но
е д
ав
ле
ни
е;
•
	
со
пр
от
ив
ле
ни
е в
хо
дн
ог
о 
тр
ак
та
;
•
	
со
пр
от
ив
ле
ни
е в
ы
хл
оп
но
го
 тр
ак
та
°C М
П
а
кП
а (
мм
 во
д.
 ст
.)
кП
а (
мм
 во
д.
 ст
.)
15
0,
10
13
1,
0 
(1
02
)
0,
5 
(5
1)
’
15
0,
10
13
0,
98
 (1
00
)
0,
98
 (1
00
)
15
0,
10
13
1,
0 
(1
02
)
0,
5 
(5
1)
’
Н
ом
ин
ал
ьн
ая
 м
ощ
но
ст
ь 
в 
ст
ан
ци
он
ны
х у
сл
ов
ия
х
М
Вт
10
,3
9,
5
10
,0
10
,0
10
,3
М
ак
си
ма
ль
на
я 
мо
щ
но
ст
ь
 %
 (М
Вт
)
12
0 
(1
2,
4)
12
0 
(1
1,
4)
12
0 
(1
2,
0)
12
0 
(1
2,
0)
12
0 
(1
2,
4)
Э
ф
ф
ек
ти
вн
ы
й 
К
П
Д 
ГТ
У 
в 
ст
ан
ци
он
ны
х у
сл
ов
ия
х
 %
25
,9
33
,0
31
,6
29
,0
32
,2
Н
ом
ин
ал
ьн
ы
й 
ра
сх
од
 то
пл
ив
а (
пр
и 
Q
’p
 =
  
=
 3
3 4
31
 к
Дж
/м
 3 )
м 
3 /
ч
42
82
31
00
34
21
37
13
34
45
Те
мп
ер
ат
ур
а в
оз
ду
ха
 п
ос
ле
 о
се
во
го
 к
ом
пр
ес
со
ра
°C
26
7
41
5
42
6
41
1
41
9
Те
мп
ер
ат
ур
а п
ро
ду
кт
ов
 сг
ор
ан
ия
 н
а в
хо
де
 в
 ту
рб
ин
у
°C
94
3
95
4
10
70
78
0
81
0
Те
мп
ер
ат
ур
а п
ро
ду
кт
ов
 сг
ор
ан
ия
 н
а в
ы
хл
оп
е
°C
53
3
35
3
47
2
30
2
27
4
С
те
пе
нь
 п
ов
ы
ш
ен
ия
 д
ав
ле
ни
я 
во
зд
ух
а в
 к
ом
пр
ес
со
ре
–
7,
1
7,
3
14
,0
4,
4
4,
2
Ра
сх
од
 ц
ик
ло
во
го
 в
оз
ду
ха
кг
/с
51
,0
51
,5
41
,7
84
,7
Ра
сх
од
 п
ро
ду
кт
ов
 сг
ор
ан
ия
 н
а в
ы
хл
оп
е
кг
/с
51
,8
52
,1
42
,3
85
,4
85
,3
О
тб
ор
 сж
ат
ог
о 
во
зд
ух
а Г
ТУ
 н
а н
уж
ды
 К
С
 %
–
–
1,
0
С
те
пе
нь
 р
ег
ен
ер
ац
ии
–
–
0,
85
–
0,
7
0,
8
Ч
ас
то
та
 в
ра
щ
ен
ия
 р
от
ор
ов
 ту
рб
ок
ом
пр
ес
со
ра
 
(К
Н
Д/
К
ВД
)
об
/м
ин
71
00
10
 80
0
52
00
50
20
Ч
ас
то
та
 в
ра
щ
ен
ия
 р
от
ор
а с
ил
ов
ой
 ту
рб
ин
ы
об
/м
ин
65
00
79
00
48
00
151
Показатели газотурбинных газоперекачивающих агрегатов
Н
аи
ме
но
ва
ни
е п
ок
аз
ат
ел
ей
Ед
ин
иц
ы
  
из
ме
ре
ни
я
О
бо
зн
ач
ен
ие
 и
 ти
п 
пр
ив
од
а
Н
К
-1
4С
Т-
10
  
ав
иа
ци
он
ны
й
П
С
-9
0Г
П
-3
 
ав
иа
ци
он
ны
й
ДР
-5
9 
су
до
во
й
ДН
-7
0 
су
до
во
й
Ти
п 
ГП
А
–
ГП
А-
Ц
-1
0Б
ГП
А-
10
 У
ра
л
ГП
У-
10
ГП
А-
10
М
Н
70
С
та
нц
ио
нн
ы
е у
сл
ов
ия
:
•
	
те
мп
ер
ат
ур
а н
ар
уж
но
го
 в
оз
ду
ха
;
•
	
ат
мо
сф
ер
но
е д
ав
ле
ни
е;
•
	
со
пр
от
ив
ле
ни
е в
хо
дн
ог
о 
тр
ак
та
;
•
	
со
пр
от
ив
ле
ни
е в
ы
хл
оп
но
го
 тр
ак
та
°C М
П
а
кП
а (
мм
 в
од
. с
т.
)
кП
а (
мм
 в
од
. с
т.
)
15
0,
10
13
0,
98
 (1
00
)
1,
47
 (1
50
)
15
0,
10
13
1,
08
 (1
10
)
1,
76
 (1
80
)
15
0,
10
13
1,
47
 (1
50
)
1,
96
 (2
00
)
15
0,
10
13
0,
98
 (1
00
)
1,
47
 (1
50
)
Н
ом
ин
ал
ьн
ая
 м
ощ
но
ст
ь 
в 
ст
ан
ци
он
ны
х у
сл
ов
ия
х
М
Вт
10
,0
10
,0
10
,0
10
,0
М
ак
си
ма
ль
на
я 
мо
щ
но
ст
ь
 %
 (М
Вт
)
12
0 
(1
2)
12
0 
(1
2)
10
0 
(1
0)
12
0 
(1
2)
Э
ф
ф
ек
ти
вн
ы
й 
К
П
Д 
ГТ
У 
в 
ст
ан
ци
он
ны
х у
сл
ов
ия
х
 %
33
,0
31
,4
27
,6
35
,0
Н
ом
ин
ал
ьн
ы
й 
ра
сх
од
 то
пл
ив
а (
пр
и 
Q
’p
 =
  
=
 3
3 4
31
 к
Дж
/м
 3 )
м 
3 /
ч
32
63
34
29
39
05
30
77
Те
мп
ер
ат
ур
а в
оз
ду
ха
 п
ос
ле
 о
се
во
го
 к
ом
пр
ес
со
ра
°C
33
7
39
2
33
0
47
4
Те
мп
ер
ат
ур
а п
ро
ду
кт
ов
 сг
ор
ан
ия
 н
а в
хо
де
 в
 ту
рб
ин
у
°C
10
70
97
5
78
5
11
83
Те
мп
ер
ат
ур
а п
ро
ду
кт
ов
 сг
ор
ан
ия
 н
а в
ы
хл
оп
е
°C
50
7
47
6
33
0
46
6
С
те
пе
нь
 п
ов
ы
ш
ен
ия
 д
ав
ле
ни
я 
во
зд
ух
а в
 к
ом
пр
ес
-
со
ре
–
10
,5
14
,7
10
,1
19
,5
Ра
сх
од
 ц
ик
ло
во
го
 в
оз
ду
ха
кг
/с
37
,0
45
,1
80
,8
35
,6
Ра
сх
од
 п
ро
ду
кт
ов
 сг
ор
ан
ия
 н
а в
ы
хл
оп
е
кг
/с
37
,1
43
,9
81
,5
36
,2
О
тб
ор
 сж
ат
ог
о 
во
зд
ух
а Г
ТУ
 н
а н
уж
ды
 К
С
 %
–
–
–
–
С
те
пе
нь
 р
ег
ен
ер
ац
ии
–
–
–
–
–
Ч
ас
то
та
 в
ра
щ
ен
ия
 р
от
ор
ов
 ту
рб
ок
ом
пр
ес
со
ра
 
(К
Н
Д/
К
ВД
)
об
/м
ин
81
00
10
50
0
56
20
/7
66
0
12
 00
0/
15
 20
0
Ч
ас
то
та
 в
ра
щ
ен
ия
 р
от
ор
а с
ил
ов
ой
 ту
рб
ин
ы
об
/м
ин
82
00
90
00
48
00
48
00
152
приложение 2
Н
аи
ме
но
ва
ни
е п
ок
аз
ат
ел
ей
Ед
ин
иц
ы
  
из
ме
ре
ни
я
О
бо
зн
ач
ен
ие
 и
 ти
п 
пр
ив
од
а
ГТ
Д-
10
РМ
 су
до
во
й
П
С
-9
0Г
П
-1
  
ав
иа
ци
он
ны
й
Э
йв
он
 ав
иа
ци
он
ны
й
Ти
п 
ГП
А
–
ГП
А-
10
Р/
РМ
ГП
А-
12
Р 
Ур
ал
К
об
ер
ра
 1
82
С
та
нц
ио
нн
ы
е у
сл
ов
ия
:
•
	
те
мп
ер
ат
ур
а н
ар
уж
но
го
 в
оз
ду
ха
;
•
	
ат
мо
сф
ер
но
е д
ав
ле
ни
е;
•
	
со
пр
от
ив
ле
ни
е в
хо
дн
ог
о 
тр
ак
та
;
•
	
со
пр
от
ив
ле
ни
е в
ы
хл
оп
но
го
 тр
ак
та
°C М
П
а
кП
а (
мм
 в
од
. с
т.)
кП
а (
мм
 в
од
. с
т.)
15
0,
10
13
1,
0 
(1
02
)
1,
0 
(1
02
)
15
0,
10
13
1,
08
 (1
10
)
1,
76
 (1
80
)
15
0,
10
13
0,
59
 (6
0)
0,
49
 (5
0)
Н
ом
ин
ал
ьн
ая
 м
ощ
но
ст
ь 
в 
ст
ан
ци
он
ны
х у
сл
ов
ия
х
М
Вт
10
12
,0
12
,9
М
ак
си
ма
ль
на
я 
мо
щ
но
ст
ь
 %
 (М
Вт
)
12
0 
(1
2)
11
0 
(1
3,
2)
11
5 
(1
4,
7)
Э
ф
ф
ек
ти
вн
ы
й 
К
П
Д 
ГТ
У 
в 
ст
ан
ци
он
ны
х у
сл
ов
ия
х
 %
35
,0
34
,0
27
,5
Н
ом
ин
ал
ьн
ы
й 
ра
сх
од
 то
пл
ив
а (
пр
и 
Q
’p
 =
 3
3 4
31
 к
Дж
/м
 3 )
м 
3 /
ч
30
77
38
01
50
51
Те
мп
ер
ат
ур
а в
оз
ду
ха
 п
ос
ле
 о
се
во
го
 к
ом
пр
ес
со
ра
°C
–
41
0
31
2
Те
мп
ер
ат
ур
а п
ро
ду
кт
ов
 сг
ор
ан
ия
 н
а в
хо
де
 в
 ту
рб
ин
у
°C
12
20
10
80
88
7
Те
мп
ер
ат
ур
а п
ро
ду
кт
ов
 сг
ор
ан
ия
 н
а в
ы
хл
оп
е
°C
52
0
54
0
41
1
С
те
пе
нь
 п
ов
ы
ш
ен
ия
 д
ав
ле
ни
я 
во
зд
ух
а в
 к
ом
пр
ес
со
ре
–
17
,3
15
,8
9,
0
Ра
сх
од
 ц
ик
ло
во
го
 в
оз
ду
ха
кг
/с
33
,0
47
,5
76
,7
Ра
сх
од
 п
ро
ду
кт
ов
 сг
ор
ан
ия
 н
а в
ы
хл
оп
е
кг
/с
47
,0
77
,6
О
тб
ор
 сж
ат
ог
о 
во
зд
ух
а Г
ТУ
 н
а н
уж
ды
 К
С
 %
2,
0
0,
5
–
С
те
пе
нь
 р
ег
ен
ер
ац
ии
–
–
–
–
Ч
ас
то
та
 в
ра
щ
ен
ия
 р
от
ор
ов
 ту
рб
ок
ом
пр
ес
со
ра
 (К
Н
Д/
К
ВД
)
об
/м
ин
–
10
 70
0
75
00
Ч
ас
то
та
 в
ра
щ
ен
ия
 р
от
ор
а с
ил
ов
ой
 ту
рб
ин
ы
об
/м
ин
48
00
65
00
50
00
153
Показатели газотурбинных газоперекачивающих агрегатов
Н
аи
ме
но
ва
ни
е п
ок
аз
ат
ел
ей
Ед
ин
иц
ы
  
из
ме
ре
ни
я
О
бо
зн
ач
ен
ие
 и
 ти
п 
пр
ив
од
а
П
С-
90
ГП
-2
 
ав
иа
ци
он
ны
й
ДЖ
-5
9Л
2 
су
до
во
й
ДГ
-9
0Л
2 
су
до
во
й
АЛ
-3
1С
Т 
ав
и-
ац
ио
нн
ы
й
Ти
п 
ГП
А
–
ГП
А-
16
(Р
П
) 
«У
ра
л»
ГП
У-
16
ГП
А-
Ц
-1
6С
(Д
)
ГП
А-
16
Р 
«У
ф
а»
/Н
ев
а-
16
С
та
нц
ио
нн
ы
е у
сл
ов
ия
:
•
	
те
мп
ер
ат
ур
а н
ар
уж
но
го
 в
оз
ду
ха
;
•
	
ат
мо
сф
ер
но
е д
ав
ле
ни
е;
•
	
со
пр
от
ив
ле
ни
е в
хо
дн
ог
о 
тр
ак
та
;
•
	
со
пр
от
ив
ле
ни
е в
ы
хл
оп
но
го
 тр
ак
та
°C М
П
а
кП
а (
мм
 в
од
. с
т.
)
кП
а (
мм
 в
од
. с
т.
)
15
0,
10
13
1,
08
 (1
10
)
1,
76
 (1
80
)
15
0,
10
13
1,
47
 (1
50
)
2,
16
 (2
20
)
15
0,
10
13
0,
98
 (1
00
)
1,
47
 (1
50
)
15
0,
10
13
1,
47
 (1
50
)/
0,
98
 
(1
00
)
1,
96
 (2
00
)/
2,
45
 
(2
50
)
Н
ом
ин
ал
ьн
ая
 м
ощ
но
ст
ь 
в 
ст
ан
ци
он
ны
х у
сл
ов
ия
х
М
Вт
16
,0
16
,0
16
,0
16
,0
М
ак
си
ма
ль
на
я 
мо
щ
но
ст
ь
 %
 (М
Вт
)
12
0 
(1
9,
2)
12
0 
(1
9,
2)
12
0 
(1
9,
2)
12
0 
(1
9,
2)
Э
ф
ф
ек
ти
вн
ы
й 
К
П
Д 
ГТ
У 
в 
ст
ан
ци
он
ны
х у
сл
ов
ия
х
 %
36
,3
30
,0
34
,0
35
,5
Н
ом
ин
ал
ьн
ы
й 
ра
сх
од
 то
пл
ив
а (
пр
и 
Q
’p
 =
 3
3 4
31
 к
Дж
/м
 3 )
м 
3 /
ч
47
46
57
43
50
68
48
53
Те
мп
ер
ат
ур
а в
оз
ду
ха
 п
ос
ле
 о
се
во
го
 к
ом
пр
ес
со
ра
°C
48
0
38
0
42
0
43
0
Те
мп
ер
ат
ур
а п
ро
ду
кт
ов
 сг
ор
ан
ия
 н
а в
хо
де
 в
 ту
рб
ин
у
°C
11
27
86
2
10
70
11
67
Те
мп
ер
ат
ур
а п
ро
ду
кт
ов
 сг
ор
ан
ия
 н
а в
ы
хл
оп
е
°C
54
0
35
5–
37
0
40
0–
41
0;
 4
10
–
43
0
49
0
С
те
пе
нь
 п
ов
ы
ш
ен
ия
 д
ав
ле
ни
я 
во
зд
ух
а в
 к
ом
пр
ес
со
ре
–
20
,0
12
,7
19
,0
17
,5
Ра
сх
од
 ц
ик
ло
во
го
 в
оз
ду
ха
кг
/с
57
,1
96
–
97
70
,0
64
,5
Ра
сх
од
 п
ро
ду
кт
ов
 сг
ор
ан
ия
 н
а в
ы
хл
оп
е
кг
/с
56
,1
97
,7
70
,0
65
,4
О
тб
ор
 сж
ат
ог
о 
во
зд
ух
а Г
ТУ
 н
а н
уж
ды
 К
С
 %
0,
5
1,
5
–
1,
2
С
те
пе
нь
 р
ег
ен
ер
ац
ии
–
–
–
–
–
Ч
ас
то
та
 в
ра
щ
ен
ия
 р
от
ор
ов
 ту
рб
ок
ом
пр
ес
со
ра
 
(К
Н
Д/
К
ВД
)
об
/м
ин
10
70
0
62
50
/8
00
0
71
00
/8
90
0
97
00
/1
2 5
00
Ч
ас
то
та
 в
ра
щ
ен
ия
 р
от
ор
а с
ил
ов
ой
 ту
рб
ин
ы
об
/м
ин
53
00
53
00
52
00
53
00
51
00
154
приложение 2
Н
аи
ме
но
ва
ни
е п
ок
аз
ат
ел
ей
Ед
ин
иц
ы
 и
з-
ме
ре
ни
я
О
бо
зн
ач
ен
ие
 и
 ти
п 
пр
ив
од
а
Н
К
-3
8С
Т 
ав
иа
ци
он
ны
й
Н
К
-1
6(
18
)С
Т 
ав
иа
ци
-
он
ны
й
ГТ
Н
-1
6М
-1
 
пр
ом
ы
ш
ле
н-
ны
й
ГТ
Н
Р-
16
 п
ро
-
мы
ш
ле
нн
ы
й
Ти
п 
ГП
А
–
ГП
А-
16
 «В
ол
-
га
»/
ГП
А-
Ц
-1
6 
Н
К
-3
8
ГП
А-
Ц
-1
6/
ГП
А-
Ц
-1
8
ГТ
Н
-1
6М
-1
ГТ
Н
Р-
16
С
та
нц
ио
нн
ы
е у
сл
ов
ия
:
•
	
те
мп
ер
ат
ур
а н
ар
уж
но
го
 в
оз
ду
ха
;
•
	
ат
мо
сф
ер
но
е д
ав
ле
ни
е;
•
	
со
пр
от
ив
ле
ни
е в
хо
дн
ог
о 
тр
ак
та
;
•
	
со
пр
от
ив
ле
ни
е в
ы
хл
оп
но
го
 тр
ак
та
°C М
П
а
кП
а (
мм
 во
д. 
ст
.)
кП
а (
мм
 во
д. 
ст
.)
15
0,
10
13
1,
96
 (2
00
)
0,
98
 (1
00
)
15
0,
10
13
1,
96
 (2
00
)
5,
64
 (5
75
)
15
0,
10
13
1,
08
 (1
10
)
0,
78
 (8
0)
15
0,
10
13
0,
98
 (1
00
)
0,
98
 (1
00
)
Н
ом
ин
ал
ьн
ая
 м
ощ
но
ст
ь 
в 
ст
ан
ци
он
ны
х у
с-
ло
ви
ях
М
Вт
16
,0
16
,0
18
,0
16
,0
16
,0
М
ак
си
ма
ль
на
я 
мо
щ
но
ст
ь
 %
 (М
Вт
)
12
0 
(1
9,
2)
12
0 
(1
9,
2)
11
7 
(2
1,
1)
12
0 
(1
9,
2)
12
0 
(1
9,
2)
Э
ф
ф
ек
ти
вн
ы
й 
К
П
Д 
ГТ
У 
в 
ст
ан
ци
он
ны
х у
с-
ло
ви
ях
 %
36
,5
27
,5
29
,4
31
,0
32
,5
Н
ом
ин
ал
ьн
ы
й 
ра
сх
од
 то
пл
ив
а  
(п
ри
 Q
’p
 =
 3
3 4
31
 к
Дж
/м
 3 )
м 
3 /
ч
47
20
62
70
65
93
55
58
53
01
Те
мп
ер
ат
ур
а в
оз
ду
ха
 п
ос
ле
 о
се
во
го
 к
ом
-
пр
ес
со
ра
°C
54
8
31
3
32
2
38
2
48
7
Те
мп
ер
ат
ур
а п
ро
ду
кт
ов
 сг
ор
ан
ия
 н
а в
хо
де
 
в 
ту
рб
ин
у
°C
11
83
85
7
86
5
92
0
94
0
Те
мп
ер
ат
ур
а п
ро
ду
кт
ов
 сг
ор
ан
ия
 н
а в
ы
хл
оп
е
°C
44
8
41
2
46
0
42
0
32
7
С
те
пе
нь
 п
ов
ы
ш
ен
ия
 д
ав
ле
ни
я 
во
зд
ух
а 
в 
ко
мп
ре
сс
ор
е
–
25
,9
9,
7
11
,5
7,
05
Ра
сх
од
 ц
ик
ло
во
го
 в
оз
ду
ха
кг
/с
53
,7
10
1,
9
10
0,
0
83
,9
91
,5
Ра
сх
од
 п
ро
ду
кт
ов
 сг
ор
ан
ия
 н
а в
ы
хл
оп
е
кг
/с
54
,6
10
3,
0
10
1,
2
84
,9
92
 5
О
тб
ор
 сж
ат
ог
о 
во
зд
ух
а Г
ТУ
 н
а н
уж
ды
 К
С
 %
–
2,
0
–
0,
6
–
С
те
пе
нь
 р
ег
ен
ер
ац
ии
–
–
–
–
–
0,
82
Ч
ас
то
та
 в
ра
щ
ен
ия
 р
от
ор
ов
 ту
рб
ок
ом
пр
ес
-
со
ра
 (К
Н
Д/
К
ВД
)
об
/м
ин
12
 00
0/
16
 00
0
52
70
/6
72
0
53
70
/6
83
0
69
00
–
Ч
ас
то
та
 в
ра
щ
ен
ия
 р
от
ор
а с
ил
ов
ой
 ту
рб
ин
ы
об
/м
ин
53
00
53
00
–
51
00
52
00
155
Показатели газотурбинных газоперекачивающих агрегатов
Н
аи
ме
но
ва
ни
е п
ок
аз
ат
ел
ей
Ед
ин
иц
ы
 и
зм
е-
ре
ни
я
О
бо
зн
ач
ен
ие
 и
 ти
п 
пр
ив
од
а
M
S5
00
2 
пр
ом
ы
ш
ле
н-
ны
й
G
T-
10
B 
пр
ом
ы
ш
-
ле
нн
ы
й
M
53
52
R
 п
ро
мы
ш
ле
нн
ы
й
LM
 2
50
0+
 
ав
иа
ци
он
ны
й
Ти
п 
ГП
А
–
ГТ
К
-2
5И
ГТ
К
-2
5И
Р
Ба
лт
ик
а 2
5
ГТ
Н
Р-
25
(В
)
ГТ
Н
Р-
25
И
(С
)
П
Ж
Т-
25
+
С
та
нц
ио
нн
ы
е у
сл
ов
ия
:
•
	
те
мп
ер
ат
ур
а н
ар
уж
но
го
 в
оз
ду
ха
;
•
	
ат
мо
сф
ер
но
е д
ав
ле
ни
е;
•
	
со
пр
от
ив
ле
ни
е в
хо
дн
ог
о 
тр
ак
та
;
•
	
со
пр
от
ив
ле
ни
е в
ы
хл
оп
но
го
 тр
ак
та
°C М
П
а
кП
а (
мм
 в
од
. с
т.
)
кП
а (
мм
 в
од
. с
т.
)
15
0,
10
13
0,
98
 (1
00
)
0,
98
 (1
00
)
15
0,
10
13
0,
7 
(7
0)
0,
98
 (1
00
)
15
0,
10
13
0,
98
 (1
00
)
0,
98
 (1
00
)
15
1,
10
13
0,
98
 (1
00
)
0,
98
 (1
00
)
Н
ом
ин
ал
ьн
ая
 м
ощ
но
ст
ь 
в 
ст
ан
ци
он
ны
х 
ус
ло
ви
ях
М
Вт
23
,9
22
,2
24
,5
22
,2
24
,6
30
,9
М
ак
си
ма
ль
на
я 
мо
щ
но
ст
ь
 %
 (М
Вт
)
12
0 
(2
8,
7)
12
0 
(2
6,
6)
12
0 
(2
9,
4)
12
0 
(2
8,
7)
12
0 
(2
9,
5)
12
0 
(3
7,
1)
Э
ф
ф
ек
ти
вн
ы
й 
К
П
Д 
ГТ
У 
в 
ст
ан
ци
он
ны
х 
ус
ло
ви
ях
 %
27
,7
34
,5
34
,6
34
,7
35
,4
40
,8
Н
ом
ин
ал
ьн
ы
й 
ра
сх
од
 то
пл
ив
а  
(п
ри
 Q
’p
 =
 3
3 4
31
 к
Дж
/м
 3 )
м 
3 /
ч
92
92
69
29
77
81
68
89
74
83
81
55
Те
мп
ер
ат
ур
а в
оз
ду
ха
 п
ос
ле
 о
се
во
го
 к
ом
-
пр
ес
со
ра
°C
28
4
47
2
38
5
47
2
48
9
–
Те
мп
ер
ат
ур
а п
ро
ду
кт
ов
 сг
ор
ан
ия
 н
а в
хо
-
де
 в
 ту
рб
ин
у
°C
92
7
92
7
11
12
92
7
96
5
–
Те
мп
ер
ат
ур
а п
ро
ду
кт
ов
 сг
ор
ан
ия
 н
а в
ы
-
хл
оп
е
°C
49
1
34
5
54
3
34
5
34
9
50
0
С
те
пе
нь
 п
ов
ы
ш
ен
ия
 д
ав
ле
ни
я 
во
зд
ух
а 
в 
ко
мп
ре
сс
ор
е
–
8,
2
8,
6
13
,6
8,
6
8,
7
21
,5
Ра
сх
од
 ц
ик
ло
во
го
 в
оз
ду
ха
кг
/с
11
6,
3
11
2,
7
77
,2
11
2,
7
11
7,
9
84
,3
Ра
сх
од
 п
ро
ду
кт
ов
 сг
ор
ан
ия
 н
а в
ы
хл
оп
е
кг
/с
11
8,
0
11
4,
0
78
,6
11
4,
0
11
9,
3
–
О
тб
ор
 сж
ат
ог
о 
во
зд
ух
а Г
ТУ
 н
а н
уж
ды
 К
С
 %
–
–
–
–
–
–
С
те
пе
нь
 р
ег
ен
ер
ац
ии
–
–
0,
85
–
0,
85
0,
85
–
Ч
ас
то
та
 в
ра
щ
ен
ия
 р
от
ор
ов
 ту
рб
ок
ом
пр
ес
-
со
ра
 (К
Н
Д/
К
ВД
)
об
/м
ин
51
00
97
05
51
00
50
00
91
70
Ч
ас
то
та
 в
ра
щ
ен
ия
 р
от
ор
а с
ил
ов
ой
 ту
рб
ин
ы
об
/м
ин
46
70
77
00
46
70
46
70
61
00
156
приложение 2
Н
аи
ме
но
ва
ни
е п
ок
аз
ат
ел
ей
Ед
ин
иц
ы
  
из
ме
ре
ни
я
О
бо
зн
ач
ен
ие
 и
 ти
п 
пр
ив
од
а
ДН
-8
0 
Л 
су
до
во
й
П
С
-9
0 
ГП
- 
25
 ав
иа
ци
-
он
ны
й
Н
К
-3
6 
С
Т
ав
иа
ци
он
ны
й
ГТ
Н
-2
5-
1 п
ро
-
мы
ш
-
ле
нн
ый
Ти
п 
ГП
А
–
ГП
А-
25
/7
6Д
Н
80
Л
ГП
А-
25
ДН
 
«У
ра
л»
ГП
А-
25
 
РП
С
 «У
ра
л»
ГП
А-
Ц
-2
5М
ГП
А-
Ц
-2
5Н
К
ГП
А-
25
 
Н
ев
а
ГТ
Н
-2
5-
1
С
та
нц
ио
нн
ы
е у
сл
ов
ия
:
•
	
те
мп
ер
ат
ур
а н
ар
уж
но
го
 в
оз
ду
ха
;
•
	
ат
мо
сф
ер
но
е д
ав
ле
ни
е;
•
	
со
пр
от
ив
ле
ни
е в
хо
дн
ог
о 
тр
ак
та
;
•
	
со
пр
от
ив
ле
ни
е в
ы
хл
оп
но
го
 тр
ак
та
°C М
П
а
кП
а (
мм
 во
д. 
ст
.)
кП
а (
мм
 во
д. 
ст
.)
15
0,
10
13
0,
98
 (1
10
)
1,
47
 (1
50
)/
0,
98
 (1
00
)
15
0,
10
13
0,
98
 (1
00
)
0,
98
 (1
00
)
15 0,
10
1
1,
47
 (1
50
)
1,
47
 (1
50
)
15 0,
10
1
1,
96
 (2
00
)
5,
39
 (5
50
)
15 0,
10
1
0,
98
 (1
00
)
1,
47
 (1
50
)
15
0,
10
13
0,
69
 (7
0)
0,
78
 (8
0)
Н
ом
ин
ал
ьн
ая
 м
ощ
но
ст
ь 
в 
ст
ан
ци
он
-
ны
х у
сл
ов
ия
х
М
Вт
25
25
25
24
,5
М
ак
си
ма
ль
на
я 
мо
щ
но
ст
ь
 %
 (М
Вт
)
12
0 
(3
0)
12
0 
(3
0)
12
0 
(3
0)
12
0 
(3
0)
Э
ф
ф
ек
ти
вн
ы
й 
К
П
Д 
ГТ
У 
в 
ст
ан
ци
он
-
ны
х у
сл
ов
ия
х
 %
35
,0
38
,7
34
,5
30
,6
Н
ом
ин
ал
ьн
ы
й 
ра
сх
од
 то
пл
ив
а  
(п
ри
 Q
’p
 =
 3
3 4
31
 к
Дж
/м
 3 )
м 
3 /
ч
76
92
69
56
78
03
86
22
Те
мп
ер
ат
ур
а в
оз
ду
ха
 п
ос
ле
 о
се
во
го
 
ко
мп
ре
сс
ор
а
°C
49
0
54
0
49
5
41
0
Те
мп
ер
ат
ур
а п
ро
ду
кт
ов
 сг
ор
ан
ия
 
на
 в
хо
де
 в
 ту
рб
ин
у
°C
12
45
12
28
11
47
10
90
Те
мп
ер
ат
ур
а п
ро
ду
кт
ов
 сг
ор
ан
ия
 
на
 в
ы
хл
оп
е
°C
45
0
47
2
42
5
50
0
С
те
пе
нь
 п
ов
ы
ш
ен
ия
 д
ав
ле
ни
я 
во
зд
ух
а 
в 
ко
мп
ре
сс
ор
е
–
21
,8
30
,5
23
,1
13
,0
Ра
сх
од
 ц
ик
ло
во
го
 в
оз
ду
ха
кг
/с
85
,6
81
,7
99
,6
10
0,
6
Ра
сх
од
 п
ро
ду
кт
ов
 сг
ор
ан
ия
 н
а в
ы
хл
оп
е
кг
/с
87
,0
79
,6
10
1,
0
10
2,
2
О
тб
ор
 сж
ат
ог
о 
во
зд
ух
а Г
ТУ
 н
а н
уж
ды
 К
С
 %
–
0,
5
–
0,
5
С
те
пе
нь
 р
ег
ен
ер
ац
ии
–
–
–
–
–
Ч
ас
то
та
 в
ра
щ
ен
ия
 р
от
ор
ов
 ту
рб
ок
ом
-
пр
ес
со
ра
 (К
Н
Д/
К
ВД
)
об
/м
ин
75
00
/9
46
0
42
50
/1
1 6
80
50
00
/8
00
0
71
00
Ча
ст
от
а в
ра
щ
ен
ия
 ро
то
ра
 си
ло
во
й 
ту
рб
ин
ы
об
/м
ин
37
00
50
00
50
00
56
00
157
Показатели газотурбинных газоперекачивающих агрегатов
Н
аи
ме
но
ва
ни
е п
ок
аз
ат
ел
ей
Ед
ин
иц
ы
 и
зм
ер
ен
ия
О
бо
зн
ач
ен
ие
 и
 ти
п 
пр
ив
од
а
ГТ
Д-
4Р
М
 су
до
во
й
Д-
30
-Э
У-
2 
ав
иа
ци
он
ны
й
ГТ
Н
-6
У 
пр
ом
ы
ш
-
ле
нн
ы
й
Ти
п 
ГП
А
–
ГП
А-
4Р
М
ГП
А-
4П
ХГ
 У
ра
л
ГТ
Н
6У
С
та
нц
ио
нн
ы
е у
сл
ов
ия
:
•
	
те
мп
ер
ат
ур
а н
ар
уж
но
го
 в
оз
ду
ха
;
•
	
ат
мо
сф
ер
но
е д
ав
ле
ни
е;
•
	
со
пр
от
ив
ле
ни
е в
хо
дн
ог
о 
тр
ак
та
;
•
	
со
пр
от
ив
ле
ни
е в
ы
хл
оп
но
го
 тр
ак
та
°C М
П
а
кП
а (
мм
 в
од
. с
т.
)
кП
а (
мм
 в
од
. с
т.
)
15
0,
10
13
0,
98
 (1
10
)
0,
98
 (1
10
)
15
0,
10
13
0,
98
 (1
10
)
0,
98
 (1
10
)
15
0,
10
13
1,
0 
(1
02
)
0,
98
 (1
10
)
Н
ом
ин
ал
ьн
ая
 м
ощ
но
ст
ь 
в 
ст
ан
ци
он
ны
х у
сл
ов
ия
х
М
Вт
4,
0
4,
0
6,
3
М
ак
си
ма
ль
на
я 
мо
щ
но
ст
ь
 %
 (М
Вт
)
12
0 
(4
,8
)
11
9 
(4
,7
5)
12
0 
(7
,5
)
Э
ф
ф
ек
ти
вн
ы
й 
К
П
Д 
ГТ
У 
в 
ст
ан
ци
он
ны
х у
сл
ов
ия
х
 %
32
,0
24
,0
30
,5
Н
ом
ин
ал
ьн
ы
й 
ра
сх
од
 то
пл
ив
а (
пр
и 
Q
’p
 =
  
=
 3
3 4
31
 к
Дж
/м
 3 )
м 
3 /
ч
13
46
17
95
22
24
Те
мп
ер
ат
ур
а в
оз
ду
ха
 п
ос
ле
 о
се
во
го
 к
ом
пр
ес
со
ра
°C
35
2
39
0
42
2
Те
мп
ер
ат
ур
а п
ро
ду
кт
ов
 сг
ор
ан
ия
 н
а в
хо
де
 в
 ту
рб
ин
у
°C
88
1
–
92
0
Те
мп
ер
ат
ур
а п
ро
ду
кт
ов
 сг
ор
ан
ия
 н
а в
ы
хл
оп
е
°C
38
6
41
7
41
0
С
те
пе
нь
 п
ов
ы
ш
ен
ия
 д
ав
ле
ни
я 
во
зд
ух
а в
 к
ом
пр
ес
-
со
ре
–
12
,1
–
12
,0
Ра
сх
од
 ц
ик
ло
во
го
 в
оз
ду
ха
кг
/с
21
,7
27
,8
32
,1
Ра
сх
од
 п
ро
ду
кт
ов
 сг
ор
ан
ия
 н
а в
ы
хл
оп
е
кг
/с
21
,9
28
,1
32
,5
О
тб
ор
 сж
ат
ог
о 
во
зд
ух
а Г
ТУ
 н
а н
уж
ды
 К
С
 %
2,
0
1,
0
2,
0
С
те
пе
нь
 р
ег
ен
ер
ац
ии
–
–
–
–
Ч
ас
то
та
 в
ра
щ
ен
ия
 р
от
ор
ов
 ту
рб
ок
ом
пр
ес
со
ра
 
(К
Н
Д/
К
ВД
)
об
/м
ин
14
 44
0
99
50
10
 80
0
Ч
ас
то
та
 в
ра
щ
ен
ия
 р
от
ор
а с
ил
ов
ой
 ту
рб
ин
ы
об
/м
ин
10
 70
0
70
00
61
50
158
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Материалы, применяемые в газотурбостроении
Материал
Предел прочности при 
максимальной тем-
пературе испытаний, 
МПа
Предел длительной 
прочности при мак-
симальной темпе-
ратуре испытаний, 
МПа
Продолжитель-
ность рабо-
ты до разруше-
ния, ч
ЖС-6К 1015 (при Т = 975 ⁰C)
200 
(при Т = 975 ⁰C) ≥ 50
ЖС-32 1090 (при Т = 1000 ⁰C)
280 
(при Т = 1000 ⁰C) ≥ 40
ЖС-36ВИ 1160 (при Т = 975 ⁰C)
320 
(при Т = 975 ⁰C) ≥ 40
ЦНК-8М – 280 (при Т = 900 ⁰C) –
ВЖМ9 – 280 (при Т = 1000 ⁰) –
ВЖЛ738М – 160 (при Т = 980 ⁰C) –
Примечание. Плотность материалов 7900 кг/м 3.
159
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